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NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII MOLDOVEAN         NCM E.03.05-2004 

 

Siguranţa la incendii 

Instalaţii automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. Normativ pen-

tru proiectare 

Fire safety 

Fire-extinguishing and alarm systems. Designing and regulation norms 

Пожарная безопасность  

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации.  

Нормы проектирования 

 

Ediţie oficială 

 

1 DOMENIU DE APLICARE 

1.1 Prezentul normativ se aplică la proiectarea instalaţiilor de stingere şi semna-
lizare a incendiilor pentru clădiri şi instalaţii cu diferite destinaţii, indiferent de 
tipul de proprietate. 

1.2 Necesitatea utilizării instalaţiilor de stingere şi semnalizare a incendiilor se 
determină conform NCM E.03.03-2003 „Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu 
sisteme automate de semnalizare şi stingere a incendiilor” şi altor documente 
normative, aprobate în modul stabilit. 

1.3 Prezentul normativ nu se aplică la proiectarea instalaţiilor automate de stin-
gere şi semnalizare a incendiilor pentru: 

a) clădiri şi instalaţii proiectate după norme speciale; 

b) instalaţii tehnologice amplasate în exteriorul clădirii; 

c) clădiri de depozitare cu înălţimea de depozitare a produselor pe stelaje 
peste 25 m; 

d) clădiri de depozitare cu stelaje mobile şi cu înălţimea de depozitare 
peste 5,5 m; 

e) clădiri de depozitare a materialelor combustibile pulverulente, a produ-
selor aerosoli; 

f) clădiri de depozitare a lacurilor, vopselelor, răşinilor, cauciucurilor şi a 
produselor de cauciuc, a lichidelor uşor inflamabile şi combustibile cu 
înălţimea de depozitare a produselor peste 5,5 m; 
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g) clădiri de locuit cu apartamente. 

1.4 Prezentul normativ nu se aplică la proiectarea instalaţiilor de stingere a in-

cendiilor de clasa Д (conform ГОСТ 27331), precum şi a materialelor şi sub-

stanţelor chimic active, inclusiv: 

       a)  care intră în reacţie cu substanţele de stingere a incendiilor şi produc 

explozie (compuşi organici de aluminiu, metale alcaline); 

b) care se descompun la interacţiunea cu substanţele de stingere a incen-

diilor şi degajă gaze combustibile (compuşi organici de litiu, azotură 

de plumb, hidrură de aluminiu, de zinc, de magneziu); 

c) care interacţionează cu substanţele de stingere a incendiilor cu efect 

puternic exotermic (acid sulfuric, clorură de titan, termit); 

d) care se autoaprind (hidrogenosulfit de sodiu etc). 

 

2    REFERINŢE 

În prezentul normativ se fac referinţe la următoarele documente normative: 

NCM E.03.01-2004* 

 

Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţii-

lor. Terminologie 

NCM E.03.02-2001 

 

Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi 

instalaţiilor 

NCM E.03.03-2003 

 

Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de 

semnalizare şi stingere a incendiilor 

NCM E.03.04-2004 

 

Determinarea categoriilor de pericol de explozie-

incendiu şi de incendiu a încăperilor şi clădirilor 

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий 

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа 

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы 

                                           

* NCM în curs de elaborare 
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СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

СНиП II-4-79 
Естественное и искусственное освещение 

ГОСТ 12.10.044-91* 
Пожарная безопасность. Общие требования 

ГОСТ 2.601-95* 
ЕСКД. Эксплуатационные документы 

ГОСТ 9.032-74* ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические 

требования и обозначения 

ГОСТ 12.0.001-82* ССБТ. Основные положения 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Об-

щие положения 

ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования в 

воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.019-79* ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и но-

менклатура видов защиты 

ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зану-

ление 

ГОСТ 12.1.044-89* ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.2.007.0-75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Об-

щие технические требования 

ГОСТ 12.4.009-83* ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Ос-

новные виды, размещение и обслуживание 

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 

ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазовые. Технические условия 
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ГОСТ 8732-78* 
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 

Сортамент 

ГОСТ 8734-75* Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. 

Сортамент 

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сорта-

мент 

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опоз-

навательная окраска, предупреждающие знаки и марки-

ровочные щитки 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 

ГОСТ 21130-75* Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и 

знаки заземления. Конструкция и размеры 

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров 

 

 

3 TERMENI ŞI DEFINIŢII 

În prezentul normativ sînt acceptaţi termenii şi definiţiile conform                

NCM E.03.01-2004 “Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor. 

Terminologie”, cu excepţia cazurilor specificate în mod special. 

 

4 PRINCIPII GENERALE 

4.1 Instalaţiile automate de stingere a incendiilor, de semnalizare, evacuare a 

fumului şi de înştiinţare despre incendiu se proiectează, se montează, se reglea-

ză şi se exploatează în exclusivitate de către organizaţiile completate cu specia-

lişti atestaţi, care dispun de autorizaţie pentru activitate în domeniul dat, elibera-

te sau avizate de către organele Supravegherii de Stat a măsurilor contra incen-

diilor. 

4.2 Instalaţiile automate de stingere a incendiilor se proiectează ţinînd cont de 

prevederile ГОСТ 12.3.046, Normele de Montare a Instalaţiilor Electrice 

(NMIE) şi de alte documente normative din acest domeniu, precum şi de parti-

cularităţile constructive ale clădirilor, încăperilor şi instalaţiilor de protejat, po-

sibilitatea şi condiţiile de utilizare a substanţelor stingătoare, pornind de la natu-

ra procesului tehnologic de producţie. 
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4.3 Instalaţiile automate de stingere a incendiilor trebuie să îndeplinească 

concomitent şi funcţiile de semnalizare automată despre incendiu şi să funcţio-

neze permanent, tară întrerupere. 

4.4 Tipul instalaţiei şi substanţele de stingere se determină luînd în con-

siderare pericolul de incendiu şi proprietăţile chimice şi fizice ale substanţelor şi 

materialelor care se produc, se depozitează sau se utilizează. 

4.5 La montarea instalaţiilor de stingere a incendiilor în clădiri şi instalaţii cu 

încăperi separate care, conform normativelor, necesită dotarea numai cu semna-

lizare de incendiu, în locul ei, în cazurile argumentate, se admite să se prevadă 

protecţia acestor încăperi cu instalaţii de stingere a incendiilor. In acest caz in-

tensitatea de debitare a substanţei stingătoare se stabileşte ca cea normativă, iar 

debitul nu trebuie să fie dictant (determinat). 

4.6 La declanşarea instalaţiilor de stingere a incendiilor trebuie să fie prevăzu-

tă emiterea semnalului de deconectare a utilajului tehnologic din încăperea pro-

tejată, conform cu regulamentul tehnologic sau cu prevederile prezentului nor-

mativ.  

4.7 În cazul în care, din punct de vedere tehnic, este posibil semnalele de la 

aparatele de recepţie-control ale instalaţiilor de stingere a incendiilor şi de sem-

nalizare de incendiu se transmit la panoul de supraveghere centralizată al Servi-

ciului de Pompieri şi Salvatori, conform NCM E.03.03-2003. 

 

5      INSTALAŢIILE DE STINGERE A INCENDIILOR CU APĂ, SPU-

MĂ GREA ŞI MEDIE 

Prevederi comune 

5.1 Executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apă trebuie să cores-

pundă prevederilor normativelor speciale, aprobate în modul stabilit. 

5.2 Parametrii instalaţiilor de stingere a incendiilor se determină conform ca-

pitolului 17 şi tabelelor 1-3 din prezentul capitol. 

5.3 Instalaţiile de stingere a incendiilor cu apă cu spumant se divizează în in-

stalaţii sprinkler şi instalaţii drencer. 

5.4 Aria pentru calculul debitului de apă şi a timpului de funcţionare a instala-

ţiei, în care în calitate de substanţe stingătoare se utilizează apa cu spumant, se 

determină ca pentru instalaţiile de stingere cu apă, conform tabelului 1. 
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5.5 Pentru încăperile în care sînt montate echipamente electrice cu gradul de 

protecţie a membranei contra pătrunderii apei mai jos de „4” conform         

ГОСТ 14254, care se află sub tensiune, în cazul stingerii cu apă sau spumă, tre-

buie prevăzută deconectarea automată a energiei electrice înainte de a introduce 

substanţele stingătoare în focarul incendiului. 

5.6 La montarea instalaţiilor de stingere a incendiilor în încăperi cu utilaj teh-

nologic şi platforme, cu canale de ventilare montate orizontal sau înclinat, cu 

lăţimea sau diametrul secţiunii peste 0,75 m, amplasate la înălţimea de mini-

mum 0,7 m de la suprafaţa pardoselii, în cazul în care ele împiedică stropirea 

suprafeţei de protejat, trebuie montate suplimentar capete de sprinkler sau de 

drencer cu sistem de reacţionare sub utilajul tehnologic, platforme şi sub canale-

le de ventilare. 

5.7 Capetele trebuie montate conform prevederilor tabelului 1, luînd în consi-

derare caracteristicile lor tehnice. 

5.8 Tipul de robinete pentru închiderea conductelor, utilizate la instalaţiile de 

stingere ă incendiului, trebuie să asigure controlul vizual al stării robinetelor 

(“închis”, “deschis”). Se admite utilizarea detectoarelor de control al stării robi-

netelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelul 1 

 

Grupa de 

încăperi 

Intensitatea de stropire 

l/(s -m
2
), de minimum 

Aria maximă 

controlată de un 

stropitor (cap) 

sprinkler sau de un 

element de declanşare 

la temperatură, m
2 

Aria pentru 

calculul de-

bitului de apă şi 

de soluţie de 

spumogen, m
2 

Durata de 

funcţionare a 

instalaţiilor de 

stingere a in-

cendiului cu 

apă, min 

Distanţa maximă dintre 

capetele 

sprinkler sau elementele 

de declanşare la tempera-

tura stabilită, m 

cu apă cu soluţie 

de 

spumogen 

1 0,08 - 12 120 30 4 

2 0,12 0,08 12 240 60 4 

3 0,24 0,12    12 240 60 4 

4.1 0,3 0,15 12 360 60 4 

4.2 - 0,17 9 360 60 3 

5 Conform tabelului 2 9 180 60 3 

6 Conform tabelului 2 9 180 60 3 

7 Conform tabelului 2 9 180 - 3 

 

NOTE 

1. Grupele de încăperi sînt indicate în capitolul 17. 

2. La dotarea încăperilor cu instalaţii drencer aria pentru calculul debitului de apă, de soluţie spumogenă şi al cantităţii 

de secţii care funcţionează simultan, se determină în funcţie de prevederile tehnologice. 

3. Durata de funcţionare a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă grea şi medie se stabileşte: 15 min - pentru 

încăperile de categoriile A, Б, B de pericol de explozie - incendiu; 10 min - pentru încăperile de categoriile B2-B4 de 

pericol de incendiu. 
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4. Pentru instalaţiile de stingere a incendiilor, în care în calitate de mijloace de stingere se utilizează apa cu spumant pe 

bază de spumogen cu destinaţie generală, intensitatea de stropire se stabileşte de 1,5 ori mai mică decît pentru 

instalaţiile cu apă. 

5. Pentru instalaţiile sprinkler valoarea intensităţii de stropire şi valoarea ariei pentru calculul debitului de apă şi de 

soluţie de spumogen sînt indicate numai pentru încăperile cu înălţimea sub 10 m, precum şi  pentru încăperile cu 

luminătoare la aria totală a luminătoarelor de maximum 1 0% din aria încăperilor, înălţimea încăperilor cu 

luminătoare, în cazul în care aria luminătoarelor depăşeşte 10 %, se stabileşte egală cu înălţimea pînă la planşeul 

luminătorului. 

Parametrii indicaţi a instalaţiilor pentru încăperi cu înălţimea de la 10 pînă la 20 m, se stabilesc conform tabelului 3. 

6.   În tabel sînt indicate intensităţile de stropire cu soluţie de spumogen cu destinaţie generală. 
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Instalaţii sprinkler 

5.9 Instalaţiile sprinkler de stingere a incendiilor cu apă şi spumă în funcţie 

de temperatura aerului din încăperi se proiectează: 

a) instalaţie de tipul apă-apă, pentru încăperile cu temperatura minimă a 

aerului > 5°C; 

b) instalaţie de tipul  aer-aer, pentru încăperile tară încălzire cu temperatura 

minimă sub 5°C. 

5.10 Instalaţiile sprinkler trebuie proiectate pentru încăperi cu înălţimea de ma-

ximum 20 m, exceptînd instalaţiile destinate protejării elementelor constructive ale 

acoperişurilor în clădiri şi instalaţii. În ultimul caz parametrii instalaţiilor de 

stingere, pentru încăperile cu înălţimea peste 20 m, se stabileşte conform grupei 1 

de încăperi (a se vedea tabelul 1). 

5.11 Pentru o singură secţie a instalaţiei sprinkler trebuie să se stabilească ma-

ximum 800 de capete sprinkler de toate tipurile. Totodată, volumul total al con-

ductelor fiecărei secţii a instalaţiei de tip aer-aer trebuie să constituie maximum  

3,0 m
3
. 

5.12 Fiecare secţie a instalaţiei sprinkler trebuie să aibă un bloc independent de 

comandă. 

5.13 La utilizarea blocului de comandă cu accelerator volumul conductelor poate 

fi majorat pînă la 4,0 m
3
. 

5.14 La protejarea mai multor încăperi sau etaje ale clădirilor cu o singură secţie 

sprinkler pentru emiterea semnalului de precizare a adresei de aprindere, precum şi 

pentru conectarea sistemului de avertizare şi evacuare a fumului, se admite 

montarea la conductele de alimentare a indicatoarelor de curent lichid. 

5.15 În amonte de indicatorul de curent lichid trebuie să fie montate robinete 

pentru închiderea conductelor cu detectoare de control a situaţiei conform 5.8. 

5.16 În clădiri cu planşee sau acoperişuri cu grinzi de clasa de pericol de incendiu 

K0 şi Kl cu porţiuni proeminente, cu înălţimea peste 0,32 m, iar în celelalte cazuri 

- peste 0,2 m, capetele sprinkler trebuie montate între grinzi, nervurile plăcilor şi 

între alte elemente proeminente ale planşeelor şi acoperişurilor, luînd în 

considerare asigurarea uniformităţii de stropire a pardoselii. 

 



 

 

 

Tabelul 2 

 

 

Înălţimea de 

depozitare, m 

Grupa de încăperi 

5 6 7 

Intensitatea de stropire, 1/(s . m
2
), de minimum 

cu apă cu soluţie de 

spumogen 

cu apă cu soluţie de 

spumogen 

cu apă cu soluţie de 

spumogen 

Pînă la 1 0,08 0,04 0,16 0,08 - 0,1 

> 1 pînă la 2 0,16 0,08 0,32 0,2 - 0,2 

> 2 pînă la 3 0,24 0,12 0,4 0,24 - 0,3 

> 3 pînă la 4 0,32 0,16 0,4 0,32 - 0,4 

> 4 pînă la 5,5 0,40 0,32 0,5 0,4 - 0,4 

 

NOTE 

1. Grupele de încăperi sînt indicate în capitolul 17. 

2. În grupa “6” stingerea cauciucului şi produselor de cauciuc, precum şi a răşinelor se recomandă de efectuat cu apă 

cu spumant sau cu spumă grea. 

3. Pentru depozitele cu înălţimea de depozitare sub 5,5 m şi cu înălţimea încăperilor peste 10 m, valoarea intensităţii şi 

valoarea ariei pentru calcularea debitului de apă şi de soluţie de spumogen, conform grupelor 5-7, trebuie majorate 

adoptînd cîte 10 % pentru fiecare 2 m de înălţime a încăperii. 

4.   În tabel sînt indicate intensităţile de refulare cu soluţie de spumogen cu destinaţie generală. 
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Tabelul 3 

 

Înălţi-

mea în-

căperi-

lor, m 

Grupa de încăperi 

1 2 3 4.1 4.2 1 2 3 4.1 4.2 

Intensitatea de refulare, l/(s . m
2
), de minimum  

Aria pentru calcularea debitului de 

apă, de soluţie de spumogen, m
2 

cu 

apă 

cu apă cu so-

luţie de 

spumo-

gen 

cu apă cu so-

luţie de 

spumo-

gen 

cu apă cu soluţie 

de 

spumogen 

cu apă cu soluţie 

de spu-

mogen 

10-12 0,09 0,13 0,09 0,26 0,13 0,33 0,17 - 0,20 132 264 264 396 475 

> 12-14 0,1 0,14 0,1 0,29 0,14 0,36 0,18 - 0,22 144 288 288 432 518 

> 14-16 0,11 0,16 0,11 0,31 0,16 0,39 0,2 - 0,25 156 312 312 460 552 

> 16-18 0,12 0,17 0,12 0,34 0,17 0,42 0,21 - 0,27 166 336 336 504 605 

> 18-20 0,13 0,18 0,13 0,36 0,18 0,45 0,23 - 0,30 180 360 360 540 650 

 

NOTE 

1. Grupele de încăperi sînt indicate în capitolul 17. 

2. În tabel sînt indicate intensităţile de refulare cu soluţie de spumogen cu destinaţie generală 
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5.17 Distanţa de la deflectorul (rozetă) capului sprinkler pînă la aria planşeului 

(acoperişului) trebuie să fie de la 0,08 pînă la 0,4 m. 

5.18 Distanţa de la deflectorul capului sprinkler, montat orizontal faţă de axa sa, 

pînă la aria planşeului (acoperişului) trebuie să fie de la 0,07 pînă la 0,15 m. 

Se admite montarea îngropată a capului sprinkler sau în adînciturile tavanelor 

suspendate. 

5.19 În clădirile cu acoperişuri cu una sau două pante, cu planul de înclinare 

peste 1:3, distanţa pe orizontală de la capetele sprinkler pînă la perete şi de la 

capetele sprinkler pînă la coama acoperişului trebuie să fie de maximum 1,5 m 

pentru acoperişurile de clasa de pericol de incendiu K0 şi de maximum 0,8 m -

pentru celelalte cazuri. 

5.20 În locurile unde există pericolul de deteriorare mecanică capetele sprinkler 

trebuie să fie de protejat cu grătare speciale. 

5.21 În instalaţiile de tip apă-apă capetele sprinkler trebuie montate vertical cu 

deflectorile (rozetele) în sus, în jos sau orizontal, iar în instalaţiile de tip aer-aer - 

vertical cu deflectoarele în sus sau orizontal. 

5.22 Capetele sprinkler ale instalaţiilor se montează în încăperi sau în utilaje cu 

temperatura maximă a aerului înconjurător, °C: 

a) pînă la 41 - cu temperatura elementului de declanşare 57 – 67 °C; 

b) pînă la 50 - cu temperatura elementului de declanşare 68 – 79 °C; 

c) de la 51 pînă la 70 - cu temperatura elementului de declanşare 93°C; 

d) de   la   71   pînă   la   100   -   cu  temperatura   elementului   de 

declanşare 141 °C; 

e) de la 101 pînă la 140 - cu temperatura elementului de declanşare      

182 °C; 

f) de la 141 pînă la 200 - cu temperatura elementului de declanşare      

240 °C. 

5.23 În limitele unei singure încăperi de protejat trebuie să se monteze capete 

sprinkler cu gurile de golire de acelaşi diametru. 
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5.24 Distanţa dintre capetele sprinkler şi pereţi (pereţi despărţitori) cu clasa de 

pericol de incendiu Kl nu trebuie să depăşească o jumătate din distanţa dintre 

capetele sprinkler, indicată în tabelul 1. 

5.25 Distanţa dintre capetele sprinkler şi pereţi (pereţi despărţitori) cu clasa de 

pericol de incendiu nereglementată nu trebuie să depăşească 1,2 m. 

5.26 Distanţa dintre capetele sprinkler ale instalaţiilor de stingere a incendiilor 

cu apă, montate sub planşee (acoperişuri) netede trebuie să fie de minimum    

1,5 m. 

5.27 În încăperile de depozitare cu stelaje staţionare, cu înălţimea de depozitare 

a produselor de la 5,5 pînă la 25 m, trebuie prevăzută montarea capetelor 

sprinkler în zona stelajelor cu înălţimea mare de depozitare a produselor sub 

planşee (acoperişuri), sub ecrane în spaţiul intrastelaje, precum şi sub planşee 

(acoperişuri), în zonele de recepţie, ambalare şi expediere a produselor. 

5.28 În spaţiul intrastelaje capetele sprinkler trebuie montate sub ecran, distanţa 

de la deflectorul (rozeta) capului sprinkler pînă la ecran trebuie să fie de la 0,10 

pînă la 0,25 m. Distanţa de la rozeta capului sprinkler pînă la partea superioară a 

produselor depozitate trebuie să fie de minimum 0,05 m. 

Instalaţii drencer 

5.29 Declanşarea automată a instalaţiilor drencer trebuie efectuată prin semna-

lele unuia din următoarele tipuri de mijloace termice: 

a) sistem de iniţiere; 

b) instalaţie de semnalizare a incendiului; 

c) detectoare ale utilajului tehnologic. 

5.30 Conducta de iniţiere a instalaţiilor drencer, umplută cu apă sau cu soluţie 

spumantă, trebuie montată faţă de supapă de maximum  din valoarea presiunii 

permanente (în metri) din conducta de alimentare sau conform documentaţiei 

tehnice pentru supapa utilizată în blocul de comandă. 

5.31 Pentru mai multe perdele de apă drencer legate funcţional se admite să se 

prevadă un singur bloc de comandă. 

5.32 Declanşarea perdelelor de apă drencer se admite să se realizeze automat la 

declanşarea instalaţiei de stingere a incendiului prin telecomandă sau manual. 
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5.33 Distanţa dintre capetele perdelelor de apă drencer se determină adoptînd un 

debit de apă sau de soluţie spumantă de 1,0 l/s pentru lm de lăţime a golului. 

5.34 Distanţa de la elementul sensibil de declanşare al sistemului de iniţiere 

pînă la suprafaţa planşeului (acoperişului) trebuie să fie de la 0,08 pînă la 0,4 m. 

5.35 Umplerea încăperii cu spumă, la stingere volumică a incendiului, trebuie 

prevăzută pînă la înălţimea care depăşeşte punctul cel mai înalt al utilajului 

protejat cu minimum de 1 m. 

5.36 La determinarea volumului total al încăperii de protejat volumul utilajului, 

care se află în încăpere, nu trebuie exclus din volumul protejat al încăperii. 

Conductele instalaţiilor 

5.37 Conductele trebuie proiectate din oţel conform ГОСТ 10704 - cu îmbinări 

prin sudare şi flanşe, conform ГОСТ 3262 - cu îmbinări prin sudare, flanşe şi 

fileturi, precum şi prin mufe de cuplare numai pentru instalaţii sprinkler umplute 

cu apă. Mufe demontabile pentru conducte se pot utiliza numai pentru 

conductele cu diametrul de maximum 200 mm. 

5.38 La pozarea conductelor după (mai sus) de tavanele suspendate 

nedemontabile şi în ştrepi închişi montarea lor trebuie efectuată numai prin 

sudare. 

5.39 în instalaţiile sprinkler umplute cu apă se admite utilizarea conductelor din 

plastic, care au trecut încercările corespunzătoare. Totodată, proiectarea unor 

astfel de instalaţii trebuie să se efectueze conform prescripţiilor tehnice elaborate 

pentru fiecare obiectiv concret şi coordonate cu organele Supravegherii de Stat a 

măsurilor contra incendiilor. 

5.40 Conductele de aducţiune (exterioare şi interioare), de regulă, trebuie 

proiectate inelare. 

5.41 Conductele de aducţiune se admite să se proiecteze neinelare pentru trei şi 

mai puţine blocuri de comandă, totodată lungimea conductei exterioare neinelare 

nu trebuie să depăşească 200 m. 

Conductele de aducţiune inelare (exterioare şi interioare) trebuie divizate în 

sectoare de reparaţie cu vane de închidere a conductelor; numărul blocurilor de 

comandă pe un sector trebuie să fie de maximum 3. La calculul hidraulic al 

conductelor deconectarea sectoarelor de reparaţie ale reţelelor inelare nu se ia în  
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considerare, totodată, diametrul conductelor inelare nu trebuie să fie mai mic 

decît diametrul conductei de aducţiune spre blocurile de comandă. 

5.42 Conductele de aducţiune (exterioare) pentru instalaţiile de stingere a in-

cendiilor cu apă şi conductele apeductelor de apă pentru incendiu, de alimentare 

cu apă tehnologică sau cu apă menajeră-potabilă, de regulă, pot să fie comune. 

5.43 Racordarea utilajului de producţie şi tehnico-sanitar la conductele de ali-

mentare a instalaţiilor de stingere a incendiilor nu se admite. 

5.44 În instalaţiile sprinkler umplute cu apă, la conductele de alimentare cu 

diametrul de 65 mm şi mai mare, se admite montarea hidranţilor interiori 

conform СНИП 2.04.01-85. 

5.45 Dispunerea hidranţilor interiori, care se racordează la conductele instalaţiei 

sprinkler, trebuie proiectată conform СНИП 2.04.01-85. 

5.46 Secţia instalaţiei sprinkler cu 12 şi mai mulţi hidranţi interiori trebuie să 

aibă două branşamente. Pentru instalaţiile sprinkler cu două şi mai multe secţii, 

branşamentul âl doilea cu vană de închidere se admite să se racordeze la secţia 

adiacentă. Totodată deasupra blocurilor de comandă trebuie prevăzută montarea 

vanei cu acţionare manuală, iar conducta de aducţiune trebuie să fie inelară şi 

între aceste blocuri de comandă să se monteze vana de divizare a fluxurilor de 

apă. 

5.47 Pe o linie ramificată a conductei de distribuţie, de regulă, trebuie montate 

maximum 6 capete cu diametrul orificiului de refulare sub 12 mm şi maximum 4 

capete cu diametrul orificiului de refulare peste 12 mm. 

5.48 La conductele de alimentare şi de distribuţie ale instalaţiilor sprinkler se 

admite racordarea perdelelor de apă drencer pentru stropirea golurilor de uşă şi 

tehnologice, iar la conductele de alimentare - drencere cu sistem de declanşare 

iniţiat, 

5.49 Diametrul conductei de iniţiere a instalaţiei drencer trebuie să fie de 

minimum 15 mm. 

5.50 Conductele de alimentare inelare şi neinelare trebuie să fie utilate cu vane 

de spălare. 

La conductele neinelare vana cu diametrul conductei de alimentare cu obturator 

se montează la capătul sectorului, iar la conductele inelate - în locul cel mai 

îndepărtat de la blocul de comandă. 
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5.52 Nu se admite montarea robinetelor de închidere pe conductele de 

alimentare şi de distribuţie, cu excepţia cazurilor specificate la 5.11, 5.45, 5.47, 

5.49,5.51.  

Se admite montarea robinetelor cu cep, la partea superioară a reţelei de conducte 

a instalaţiilor sprinkler, în calitate de dispozitive pentru evacuarea aerului, 

precum şi montarea robinetului sub manometru, pentru controlul presiunii în 

aval de cel mai îndepărtat şi mai înalt cap sprinkler. 

5.53 Conductele de alimentare şi de distribuţie ale instalaţiilor sprinkler de tip 

aer-aer trebuie pozate cu panta spre blocul de comandă sau spre dispozitivele de 

golire, egală cu: 

0,01 pentru ţevi cu diametrul exterior sub 57 mm; 

0,005 pentru ţevi cu diametrul exterior 57 mm şi mai mare. 

5.54 La branşamente sau la conductele de ocolire ale pompelor de incendiu din 

staţia de pompe pentru ridicarea presiunii, trebuie prevăzute dispozitive de 

reglare a presiunii în cazul varierii ei în reţelele de apă. Presiunea îh conductele 

de presiune ale staţiilor de pompare nu trebuie să depăşească valoarea 1,0 MPa. 

5.55 Conductele instalaţiilor de stingere a incendiilor, prin care se debitează 

substanţele de stingere în focarul incendiului, nu trebuie să aibă îmbinări cap la 

cap flexibile. 

5.56 Metoda de calcul a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apă şi spumă 

grea şi medie este indicată în capitolul 18. 

Fixarea conductelor 

5.57 Fixarea conductelor şi a echipamentelor la montarea lor trebuie efectuată în 

corespundere cu prevederile СНИП 3.05.05-84 şi ale altor documente normative. 

5.58 Conductele trebuie să se fixeze cu suporturi nemijlocit de elementele de 

construcţii ale clădirii, totodată nu se admite utilizarea conductelor în calitate de 

sprijin pentru alte elemente. 

5.59 Conductele se admite să se fixeze de elementele constructive ale 

dispozitivelor tehnologice în clădiri numai în cazuri excepţionale. Totodată, 

sarcina pe elementele constructive ale dispozitivelor tehnologice se adoptă de 

minimum sarcina dublă de calcul pentru elementele de fixare. 
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5.60 Nodurile de fixare a ţevilor trebuie montate la intervale de maximum 4 m. 

Pentru ţevile cu trecerea convenţională peste 50 mm se admite majorarea 

intervalului între nodurile de fixare pînă la 6 m. - 

5.61 Coloanele de pe conductele de distribuţie cu lungimea peste 1 m trebuie să 

se fixeze cu suporturi suplimentare. Distanţa de la suport pînă la capul 

(stropitorul) de pe coloană trebuie să fie de minimum 0,15 m. 

5.62 Distanţa de la suport pînă la ultimul cap de pe conducta de distribuţie, 

pentru ţevi cu diametrul trecerii convenţionale 25 mm şi mai mic, trebuie să 

constituie maximum 0,9 m, iar cu diametrul pese 25 mm - 1,2 m. 

5.63 în cazul pozării conductelor prin bucşele şi canalele elementelor de con-

strucţii ale clădirii distanţa dintre punctele de sprijin trebuie să constituie 

maximum 6 m fără fixări suplimentare. 

Blocurile de comandă 

5.64 Blocurile de comandă trebuie să asigure:        

a) controlul semnalizării privind declanşarea lor; 

b) măsurarea presiunii în amonte şi în aval de blocul de comandă. 

5.65 Blocurile de comandă ale instalaţiilor trebuie amplasate în încăperile sta-

ţiilor de pompare, posturilor de incendiu şi în încăperi de protejat cu temperatura 

aerului 5°C şi mai înaltă, în care se asigură accesul liber al personalului de 

deservire. 

5.66 Blocurile de comandă, amplasate în încăperi protejate trebuie separate de 

aceste încăperi prin pereţi despărţitori şi planşee antifoc cu limita de rezistenţă la 

foc de minimum REI 45, precum şi prin uşi antifoc cu limita de rezistenţă la foc 

de minimum EI 30. 

5.67 Blocurile de comandă amplasate în încăperi neprotejate trebuie separate 

prin pereţi despărţitori cu geamuri sau cu plasă. 

5.68 Blocurile de comandă se amplasează la etajul întîi, la demisol şi la subsol 

conform prevederilor СНИП 2.04.01-85. 

5.69 În blocurile de comandă a instalaţiilor sprinkler umplute cu apă, pentru 

excluderea semnalelor false de declanşare a lor, se admite să se prevadă în 

amonte de semnalizatorul de presiune camere de reţinere. 
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5.70 În blocurile de comandă a instalaţiilor sprinkler cu spumă se admite 

montarea vanei mai sus de blocul de comandă. 

Alimentarea cu apă a instalaţiilor 

5.71 Conductele cu destinaţie diferită trebuie folosite ca sursă de alimentare cu 

apă a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apă. Ca sursă de alimentare cu apă 

a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă trebuie să se folosească 

conductele de apă nepotabilă, totodată calitatea apei trebuie să corespundă 

prevederilor documentelor tehnice pentru spumogenii utilizaţi. Se admite 

utilizarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă în cazul în care există un 

dispozitiv care asigură ruperea jetului (fluxului) la luarea apei din conductă. 

5.72 Cantitatea de apă de calcul pentru instalaţiile de stingere a incendiilor cu 

apă se admite să se păstreze în rezervoarele reţelelor de alimentare cu apă, unde 

trebuie să se prevadă dispozitive care nu permit consumul volumului de apă 

indicat în alte scopuri. 

5.73 La determinarea volumului rezervorului pentru instalaţiile de stingere a 

incendiilor cu apă trebuie luată în considerare posibilitatea completării automate 

cu apă a rezervoarelor pe tot parcursul timpului de stingere a incendiului. 

5.74 La un volum de apă de 1000 m
3
 şi mai mic se admite păstrarea ei într-un 

singur rezervor. 

5.75 Pentru instalaţiile de stingere a incendiilor cu spumă trebuie prevăzută (pe 

lîngă cea de calcul) rezervă de spumogen de 100 %. 

5.76 Condiţiile de păstrare a spumogenului trebuie să corespundă instrucţiunilor 

“Modul de utilizare a spumogenilor pentru stingerea incendiilor”, aprobate în 

modul stabilit. 

5.77 La păstrarea soluţiei gata de spumogen în rezervor pentru amestecarea ei 

trebuie prevăzută o conductă perforată, pozată pe perimetrul rezervorului la    

0,1 m mai jos de nivelul de apă de calcul în el. 

5.78 La determinarea cantităţii de soluţie spumantă pentru instalaţiile de 

stingere a incendiului cu spumă trebuie să se ia în considerare suplimentar 

volumul de spumogen aflat în conductele instalaţiei de stingere a incendiului. 

5.79 Timpul maxim de restabilire a cantităţii de calcul de substanţă stingătoare 

pentru instalaţiile de stingere a incendiilor cu apă şi spumă trebuie adoptat 

conform СНИП 2.04.02-84. 
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5.80 În instalaţiile sprinkler trebuie prevăzut un alimentator de apă automat, de 

regulă, un vas (vase) umplut pe 2/3 din volum cu apă (minimum 0,5 m
3
) şi cu aer 

comprimat. 

5.81 În calitate de alimentator automat poate fi utilizată o pompa suplimentară 

cu un rezervor intermediar cu volumul de minimum 40 l fără rezervă, precum şi 

conducte de apă cu diferită destinaţie cu presiunea constantă, care asigură 

declanşarea blocurilor de comandă. 

5.82 La instalaţiile de stingere a incendiilor cu dispozitivul de acţionare a pom-

pei de incendiu de rezervă de la un motor cu ardere internă, conectat manual, 

trebuie prevăzută montarea unui alimentator auxiliar, care se conectează automat 

şi asigură funcţionarea instalaţiei, cu debitul de calcul de substanţă de stingere a 

incendiului, timp de 10 min. 

5.83 Alimentatoarele de apă automate şi auxiliare trebuie să se deconecteze 

automat la conectarea pompelor principale. 

5.84 În clădirile cu înălţime peste 30 m alimentatorul de apă auxiliar se 

recomandă să se amplaseze la etajele tehnice superioare. 

5.85 În construcţiile subterane, de regulă, trebuie prevăzute instalaţii pentru 

evacuarea apei în caz de incendiu. 

5.86 În instalaţiile de stingere a incendiilor cu spumă, de regulă, trebuie 

prevăzută colectarea soluţiei spumogene vărsate la încercarea instalaţiei sau din 

conducte, (în caz de reparaţie), într-un vas special. 

Staţii de pompare 

5.87 Staţiile de pompare ale instalaţiilor automate de stingere a incendiilor se 

referă la categoria 1 de fiabilitate a acţionării conform СНИП 2.04.02-84. 

5.88 Staţiile de pompare trebuie amplasate în încăperi separate ale clădirilor la 

etajul întîi, la demisol şi la subsol, şi ele trebuie să aibă ieşire separată în exterior 

sau spre casa scării cu ieşire în exterior. 

Staţiile de pompare se admite să se amplaseze în clădiri separate sau în anexe la 

clădiri. 

5.89 Încăperea staţiei de pompare trebuie să fie separată de alte încăperi prin 

pereţi despărţitori şi planşee antifoc cu limita de rezistenţă la foc REI 45. 
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5.90 Temperatura aerului în încăperile staţiei de pompare trebuie să fie de la 5 

pînă la 35°C, umiditatea relativă a aerului - de maximum 80  % la temperatura 

25 °C. 

5.91 Iluminatul de siguranţă şi de lucru trebuie adoptat conform СНИП II-4-79. 

5.92 Încăperea staţiei trebuie să aibă legătură telefonică cu încăperea postului de 

incendiu. 

5.93 La intrare în încăperea staţiei trebuie amplasat un tablou luminos “Staţie de 

stingere a incendiilor”. 

5.94 Amplasarea utilajului în încăperile staţiilor de pompare trebuie proiectată 

conform СНИП 2.04.02.84. 

5.95 În încăperea staţiei de pompare, pentru conectarea instalaţiei de stingere a 

incendiului la tehnica mobilă de intervenţie, trebuie prevăzute conducte ce duc 

în exterior, utilate cu racorduri. 

5.96 Conductele trebuie să asigure debitul de calcul maxim al secţiei 

determinante a instalaţiei de stingere a incendiului. 

5.97 În exterior, racordurile de îmbinare trebuie montate astfel, încît să fie 

posibilă conectarea concomitentă a minimum două autospeciale de intervenţie la 

incendiu. 

5.98 Pompe de incendiu, precum şi pompe-dozatoare în încăperea staţiei de 

pompare trebuie să fie minimum două (inclusiv una de rezervă). 

5.99 Vanele, montate la conductele care umplu rezervorul cu substanţă 

stingătoare, trebuie montate în încăperea staţiei de pompare. 

5.100 Utilajul de măsură şi control cu riglă de măsurat pentru controlul vizual 

al nivelului de substanţă stingătoare în rezervoare trebuie amplasat în încăperea 

staţiei de pompare. 
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6  INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIILOR CU SPUMĂ 

UŞOARĂ* 

 

Domeniu de aplicare 

6.1 Instalaţiile de stingere a incendiilor cu spumă uşoară (în continuare 

denumite instalaţii) se utilizează pentru stingerea volumică şi locală volumică a 

incendiilor de clasele A, Б, B, conform ГOCT 27331. 

6.2 Instalaţiile de stingere locală volumică a incendiilor se utilizează pentru 

stingerea incendiilor la agregate sau utilaje separate în cazul în care utilizarea 

instalaţiilor de stingere a incendiilor cu spumă uşoară, pentru protejarea încăpe-

rii, în general tehnic nu este posibil sau economic nu este raţional. 

 

Proiectare 

6.3 Instalaţiile trebuie să asigure umplerea încăperii de protejat cu spumă pînă 

la înălţimea care depăşeşte punctul cel mai înalt al utilajului cu minimum 1 m, 

timp de maximum 10 min. 

6.4 Utilajul, lungimea şi diametrul conductelor trebuie alese pornind de la 

condiţiile că inerţia instalaţiei nu trebuie să depăşească 180 s. 

6.5 Debitul instalaţiei şi cantitatea de soluţie spumantă se determină pornind de 

la volumul de calcul al încăperilor de protejat, conform capitolului 19. 

Dacă instalaţia se utilizează pentru mai multe încăperi în acest caz în calitate de 

încăpere de calcul se adoptă acea încăpere, pentru protejarea căreia este necesară 

cantitatea cea mai mare de soluţie spumantă. 

6.6 La utilizarea instalaţiilor locale de stingere a incendiilor în volum 

agregatele sau utilajul de protejat se îngrădesc cu plasă de metal cu dimensiunile 

ochilor de maximum 5 mm. înălţimea construcţiei de îngrădire trebuie să fie cu 

1 m mai mare decît înălţimea agregatului sau a utilajului de protejat şi să se afle 

la o distanţa de minimum 0,5 m de la acestea. 

6.7 Volumul de calcul de stingere locală a incendiului se determină prin 

înmulţirea ariei bazei construcţiei de îngrădire a agregatului sau utilajului cu 

înălţimea ei. 

                                                 

* cu coeficientul de înfoiere mai mare de 200 
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Timpul de umplere a volumului de protejat la stingerea locală nu trebuie să 

depăşească 180 s. 

6.8 Generatoarele de spumă trebuie să se amplaseze în staţiile de pompare sau 

direct în încăperea de protejat. In primul caz spuma în încăperea de protejat se 

debitează direct prin recordul de ieşire al generatorului, ori prin canale speciale, 

diametrul cărora nu trebuie să fie mai mic decît diametrul recordului de ieşire al 

generatorului, iar lungimea - de maximum 10 m. In al doilea caz trebuie să fie 

asigurată captarea aerului proaspăt sau utilizarea spumanţilor, capabili să 

formeze spumă în mediul produselor de ardere. 

6.9 Canalele pentru debitarea spumei trebuie să corespundă clasei pericolului 

de incendiu K0. 

6.10 Spuma se debitează în încăperea de protejat astfel încît să asigure umplerea 

ei completă, inclusiv sectoarele îngrădite ale ei. La partea superioară a 

încăperilor de protejat, opusă părţii de debitare a spumei, trebuie să fie prevăzută 

evacuarea aerului la intrarea spumei. 

6.11 Orificiul de ieşire al generatorului pentru spumă uşoară, care se obţine prin 

insuflare de aer, sau conducta de spumă în locul de ieşire în exteriorul staţiei de 

pompare, trebuie să fie utilate cu dispozitive de închidere. Dispozitivul trebuie 

să se deschidă automat simultan cu debitarea spumei. Trebuie prevăzută 

comanda manuală a acestui dispozitiv şi indicatoare de poziţie “deschis”, 

“închis”. 

6.12 Instalaţiile trebuie să fie dotate cu filtre cu sită, montate la conductele de 

alimentare în amonte de pulverizatoare, dimensiunea ochilor sitei de filtrare 

trebuie să fie mai mică decît dimensiunea minimă a canalului de scurgere a 

pulverizatorului. 

6.13 Dacă aria încăperii de protejat depăşeşte 400 m
2
, atunci debitarea spumei 

trebuie efectuată prin minimum două locuri, amplasate în părţile opuse ale 

încăperii. 

6.14 Într-o singură încăpere trebuie să se utilizeze generatoare de spumă de un 

singur tip şi construcţie. 

6.15 La amplasarea generatoarelor de spumă în locuri unde pot fi deteriorări 

mecanice, trebuie să fie prevăzută protecţia lor. 

6.16 În instalaţii, în afara cantităţii de calcul de spumant trebuie să fie prevăzută 

şi o rezervă de 100 % de spumant. 
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6.17 Conductele trebuie proiectate din ţevi de oţel zincate conform ГOCT 3262, 

fixarea lor, staţiile de pompare şi alimentarea cu apă trebuie să corespundă 

prevederilor din capitolul 5. 

 

7   INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIILOR CU APĂ FIN 

PULVERIZATĂ 

7.1 Instalaţiile de stingere a incendiilor cu apă fin pulverizată se utilizează 

pentru stingerea focarelor de incendiu de suprafaţă şi locale pe suprafaţă, de 

clasele A, B. 

7.2 Montarea şi executarea instalaţiilor trebuie să corespundă condiţiilor 

speciale, aprobate în modul stabilit. 

7.3 La utilizarea apei cu adaosuri care se depun ca precipitat sau care se separă 

în faze la păstrarea de durată, în instalaţii trebuie să fie prevăzute dispozitive 

pentru amestecarea lor. 

7.4 Pentru instalaţiile cu module, în calitate de gaz re rulant se utilizează aerul, 

gazele inerte, CO2, N2. Gazele lichefiate, utilizate în calitate de gaz refulant de 

substanţă stingătoare, nu trebuie să înrăutăţească parametrii de lucru ai 

instalaţiei. 

7.5 În instalaţii, pentru refularea substanţei stingătoare, se admite utilizarea 

elementelor generatoare de gaze, care au trecut încercările industriale şi au fost 

recomandate pentru utilizare la tehnica de incendiu. Construcţia elementelor 

generatoare de gaze trebuie să excludă posibilitatea căderii în substanţa 

stingătoare a vreunui fragment al elementului. 

7.6 Se interzice utilizarea elementelor generatoare de gaze în calitate de 

refulant de substanţă stingătoare în cazul protejării valorilor culturale. 

7.7 Instalaţiile trebuie să fie dotate cu filtre cu sită, montate în amonte de 

pulverizator, dimensiunea ochiului filtrant trebuie să fie mai mică decît 

secţiunea minimă a canalului de scurgere al pulverizatorului. 

7.8 Orificiile de ieşire ale ajutajelor (pulverizatoarelor) trebuie să fie de 

protejat contra factorilor de murdărire ai mediului înconjurător. 

7.9 Conductele instalaţiilor trebuie să fie executate din otel inoxidabil sau 

galvanizat. 
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7.10 Obiectivele, pentru a căror protejare se utilizează module de aceeaşi 

tipodimensiune, trebuie să aibă rezerve de module adoptînd înlocuirea 100 % a 

modulelor în instalaţia încăperii de protejat de cele mai mari dimensiuni. 

7.11 Dacă la un obiectiv se utilizează instalaţii cu module de diferite 

tipodimensiuni, atunci rezerva de module trebuie să asigure restabilirea 

capacităţii de funcţionare a instalaţiilor, care protejează încăperea cu volumul 

cel mai mare, cu module de fiecare tipodimensiune. 

7.12 Parametrii normaţi de debitare a apei fin pulverizate şi metodologia de 

calculare a instalaţiei se adoptă conform prescripţiilor tehnice, elaborate pentru 

flecare obiectiv concret şi se coordonează cu Serviciul de Supraveghere de Stat a 

măsurilor contra incendiilor. 

 

8      INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIILOR CU GAZE  

Domeniu de aplicare 

8.1 Instalaţiile de stingere a incendiilor cu gaze (în continuare - instalaţii) se 

utilizează pentru lichidarea incendiilor de clasele A, B, C conform ГOCT 27331 

şi a incendiilor la echipamentele electrice (instalaţiile electrice cu tensiunea nu 

mai mare decît cea indicată în documentaţia tehnică) pentru folosirea 

substanţelor gazoase de stingere a incendiilor (SGSI). 

Totodată, instalaţiile nu trebuie utilizate pentru stingerea incendiilor în cazul: 

a) materialelor combustibile: fibroase, friabile, poroase etc. capabile să se 

autoaprindă şi/sau să mocnească în interiorul volumului propriu al 

substanţei (rumeguş de lemn, bumbac, faină de iarbă etc); 

b) substanţelor chimice şi amestecurilor de acestea, materialelor 

polimerice, capabile să mocnească şi să ardă fără accesul aerului; 

c) hidrurilor metalice şi substanţelor piroforice; 

d) pulberilor metalice (de sodiu, potasiu, magneziu, titan etc). 

NOTĂ - Stingerea incendiilor de clasa C se prevede dacă la stingere nu se 

formează o atmosferă care prezintă pericol de explozie. 

8.2 Instalaţiile de stingere volumică a incendiilor (cu excepţia instalaţiilor de 

stingere a incendiilor cu azot şi argon) se utilizează pentru protecţia încăperilor 
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(utilajelor), care au îngrădiri staţionare cu parametrii de neetanşeitate nu mai 

mari decît valorile indicate în capitolul 21, tabelul 23. 

Pentru instalaţiile de stingere a incendiilor cu azot şi argon parametrul de 

neetanşeitate nu trebuie să depăşească 0,001 m
-1

. 

NOTE 

1. La divizarea volumului încăperii de protejat în zone adiacente 

(pardoseală falsă, tavan fals etc.) parametrul de neetanşeitate nu 

trebuie să depăşească valorile indicate pentru fiecare zonă. 

Parametrul de neetanşeitate se determină fără a lua în calcul golurile 

din îngrădirile dintre zonele adiacente, dacă în ele se prevede 

debitarea simultană a substanţei de stingere cu gaze. 

2. Proiectarea instalaţiilor de stingere volumică a incendiilor, pentru 

protecţia încăperilor cu valori mari ale parametrului de neetanşeitate, 

se efectuează conform normelor suplimentare, elaborate pentru 

obiectivul concret şi aprobate în modul stabilit. 

Clasificarea şi componenţa instalaţiilor 

8.3 Instalaţiile se divizează: 

a) după metoda de stingere: volumică (inundare totală), locală în volum 

(prin acoperire); 

b) după metoda de păstrare a substanţei de stingere cu gaze: centralizate şi 

cu module; 

c) după metoda de conectare: pornire electrică, pneumatică, mecanică sau 

combinaţii ale lor. 

8.4 Pentru instalaţiile automate de stingere a incendiilor cu gaze (IASIG) pot 

fi prevăzute următoarele tipuri de conectări (porniri): 

a) automată (principală); 

b) telecomandată (manuală); 

c) locală (manuală). 

8.5 Partea tehnologică a instalaţiei (varianta tip), în funcţie de metoda de 

păstrare a substanţei stingătoare cu gaze şi de execuţia constructivă a ei se 

compune din: 
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instalaţia modul: 

a) module de stingere a incendiilor cu gaze (în continuare - module); 

b) conducte de distribuţie; 

c) ajutaje,  

instalaţia centralizată: 

d) baterii active principale de stingere a incendiilor cu gaze (în 

continuare baterii), module şi/sau rezervoare izotermice, amplasate în 

încăperile staţiei de stingere a incendiilor; 

e) colectorul din staţia de stingere a incendiilor cu dispozitivele de 

distribuţie montate pe el; 

f) conductele magistrale şi de distribuţie; 

g) ajutaje.  

Totodată, din componenţa tehnologică a instalaţiei poate face parte şi sistemul 

de iniţiere. 

Partea electrotehnică a instalaţiei conţine dispozitive şi aparate (mecanisme), 

indicate în capitolele 12-15. 

Proiectare 

Substanţe de stingere a incendiilor 

8.6   În instalaţii se utilizează SGSI indicate în tabelul 4. 

 

Tabelul 4 

Gaze lichefiate Gaze comprimate 

Dioxid de carbon (C02) Azot (N2) 

Halon 23 (CFH) Argon (Ar) 

Halon 125 (C2F5H) Inergeni: 

Halon 218 (C3F8) azot – 52 % (volum) 

Halon 227ea (C3F7H) argon – 40 % (volum) 

Halon 318 Ц(C4F8 Ц) dioxid de carbon – 8 % (volum) 

Hexafluorură de sulf (SF6)  
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NOTA - Utilizarea altor SGSI (inclusiv a azotului sau a argonului lichefiat, 

precum şi a celor nespecificate în tabelul 4) se efectuează conform 

normativele suplimentare, elaborate pentru obiectivul concret. 

8.7 În calitate de gaz refulant trebuie utilizat aerul sau azotul, pentru care 

punctul de condensare nu trebuie să fie mai sus de minus 40 °C. 

Prevederi comune 

8.8 Instalaţiile trebuie să corespundă prevederilor normativelor speciale. 

Modul de protecţie a utilajului din componenţa instalaţiei trebuie să corespundă 

prevederilor documentelor normative în vigoare. 

8.9 La întocmirea proiectului pentru partea tehnologică a instalaţiei se 

efectuează calculele pentru: 

a) masa SGSI din instalaţia de stingere a incendiului, conform 

capitolului 22. Datele iniţiale pentru calcularea masei sînt indicate în 

capitolul 21.  

b) diametrele conductelor instalaţiei, tipul şi cantitatea de ajutaje, 

timpul de refulare a SGSI (calculul hidraulic). Metoda de calcul 

pentru instalaţia cu dioxid de carbon (C02), în care intră şi rezervorul 

izotermic, este indicată în capitolul 23. Pentru celelalte instalaţii 

calculul se recomandă să se efectueze prin metoda coordonată în 

modul stabilit. 

c) aria golului pentru deversarea suprapresiunii din încăperea de 

protejat la refularea SGSI (capitolul 24). 

Instalaţii de stingere volumică 

8.10 Datele iniţiale pentru calcul şi proiectare a instalaţiei sînt următoarele: 

a) lista încăperilor şi prezenţa spaţiilor libere în pardoselile false şi tavanele 

suspendate, care necesită protejare cu instalaţii de stingere a incendiilor; 

b) cantitatea de încăperi (direcţii), care necesită protecţie simultană cu 

instalaţii de stingere a incendiilor; 

c) parametrii geometrici ai încăperilor (configuraţia încăperilor, lungimea, 

lăţimea şi înălţimea elementelor de închidere); 

d) construcţia planşeelor şi amplasarea comunicaţiilor tehnico-edilitare; 
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e) aria golurilor permanent deschise în elementele de închidere şi locurile lor 

de amplasare; 

f) presiunea maximă admisibilă în încăperea de protejat; 

g) intervalul de temperaturi, presiuni şi umidităţi în încăperile de protejat, 

precum şi în încăperea în care se amplasează părţile componente ale 

instalaţiei; 

h) lista şi indicatorii pericolului de incendiu ai substanţelor şi materialelor, 

care se află în încăpere şi clasa corespunzătoare de incendiu conform 

ГOCT 27331; 

i) tipul, valoarea şi schema de distribuţie a sarcinii termice; 

j) prezenţa şi caracteristica sistemelor de ventilare, condiţionare a aerului, 

încălzire cu aer; 

k) caracteristica utilajului tehnologic; 

1) categoria încăperilor conform NCM E.03.04-2004 şi clasele zonelor 

conform Normelor de Montare a Instalaţiilor Electrice (NMIE); 

m) prezenţa persoanelor şi căile de evacuare a lor. 

Datele iniţiale fac parte integrantă din componenţa temei de proiectare a 

beneficiarului, care se coordonează cu organizaţia - elaborator al instalaţiei şi 

intră în componenţa documentaţiei de proiect. 

8.11 Cantitatea de substanţă gazoasă de stingere a incendiului: 

a) cantitatea de calcul (masa) de SGSI în instalaţie trebuie să fie suficientă 

pentru asigurarea ei cu concentraţia normată de stingere în fiecare încăpere 

sau grupă de încăperi de protejat simultan. 

b) instalaţiile centralizate, în afară de cantitatea de calcul de SGSI, trebuie să 

aibă şi o rezervă de 100 % de substanţă stingătoare. 

Se admite păstrarea în comun a cantităţii de calcul şi rezervei de SGSI într-un 

rezervor izotermic cu condiţia dotării rezervorului cu un dispozitiv de închidere-

deschidere cu mecanism de acţionare inversor şi cu mijloace tehnice de 

comandă a lui. 

c) Instalaţiile cu module, în afară de cantitatea de calcul de SGSI, trebuie să 

aibă şi o rezervă de 100 % de substanţă stingătoare. 
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În cazul în care la obiectiv există mai multe instalaţii cu module rezerva se 

prevede într-un volum suficient pentru restabilirea capacităţii de funcţionare a 

instalaţiei, declanşată în oricare încăpere de protejat a obiectivului. 

Rezerva trebuie păstrată în module, similare modulelor instalaţiilor. Modulele cu 

rezervă trebuie să fie pregătite pentru montarea lor la instalaţie. 

Modulele cu rezervă trebuie să se păstreze în depozitul obiectivului sau al 

organizaţiei, care efectuează deservirea tehnică a instalaţiilor de stingere a 

incendiilor. 

d) În cazul în care este necesară încercarea instalaţiei, rezerva de SGSI pentru 

efectuarea încercărilor se adoptă din condiţiile de protejare a încăperii cu 

cel mai mic volum, dacă nu există alte condiţii. 

8.12 Caracteristicile temporale: 

a) instalaţia trebuie să asigure întîrzierea debitării substanţei gazoase de 

stingere îh încăperea de protejat, la acţionarea automată şi telecomandă 

pe un timp necesar pentru evacuarea din încăperi a persoanelor, pentru 

deconectarea ventilării (climatizării etc), închiderea clapetelor (antifoc 

etc), însă nu mai scurt de 10 s din momentul conectării în încăpere a 

dispozitivului de înştiinţare despre evacuarea persoanelor. 

Timpul de închidere completă a clapetelor, la conductele de aer ale sistemelor de 

ventilare din încăperea de protejat, nu trebuie să depăşească timpul indicat de 

întîrziere în această încăpere. 

NOTĂ — Se admite de a nu deconecta la stingerea incendiilor instalaţiile de 

ventilare care asigură siguranţa procesului  tehnologic în încăperea 

de protejat. Totodată, calculul instalaţiei se efectuează după o metodă 

specială, luînd în considerare particularităţile individuale ale 

obiectivului de protejat. 

b) instalaţia trebuie să asigure o inerţie (timpul de declanşare fără a lua în 

considerare timpul de întîrziere a debitării SGSI) de maximum 15 s. 

c) instalaţia trebuie să asigure refularea a minimum 95 % din masa substanţei 

gazoase de stingere a incendiului, necesară pentru crearea concentraţiei 

normate de stingere în încăperea de protejat, în intervalul de timp, care nu 

depăşeşte: 

10 s pentru instalaţiile cu module în care, în calitate de SGSI, se 

utilizează gaze lichefiate (cu excepţia dioxidului de carbon); 
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15 s pentru instalaţiile centralizate în care, în calitate de SGSI, se 

utilizează gaze lichefiate (cu excepţia dioxidului de carbon); 

60 s pentru instalaţiile cu module şi centralizate în care, în calitate de 

SGSI, se utilizează dioxidul de carbon sau gaze comprimate. 

Valoarea nominală a intervalului de timp se determină la păstrarea rezervorului 

cu SGSI la temperatura 20°C. 

NOTĂ — La stingerea incendiilor cu arderea substanţelor mocnitoare sau a 

motoarelor cu rotor timpul de refulare şi cantitatea de SGSI, precum şi 

debitul ei se determină, luînd în considerare particularităţile 

individuale ale încăperii de protejat conform normativelor 

suplimentare, elaborate pentru obiectivul concret. 

8.13 Recipiente pentru substanţele gazoase de stingere a incendiilor: 

a) în instalaţii se utilizează următoarele recipiente: 

module pentru stingerea incendiilor cu gaze; 

baterii pentru stingerea incendiilor cu gaze; 

rezervoare izotermice. 

În instalaţiile centralizate recipientele trebuie amplasate în staţiile de stingere a 

incendiilor. în instalaţiile cu module, acestea din urmă pot fi amplasate în 

încăperea de protejat sau în exteriorul ei, în apropierea nemijlocită. Distanţa de 

la recipient pînă la sursele de căldură (radiatoare etc.) trebuie să fie de minimum 

l m. 

Dispozitivele de distribuţie se amplasează în încăperile staţiei de stingere a 

incendiului. 

b) amplasarea utilajului tehnologic al instalaţiilor centralizate şi cu module 

trebuie să asigure posibilitatea deservirii lor. 

c) recipientele trebuie amplasate cît se poate mai aproape de încăperile de 

protejat. Totodată, recipientele nu trebuie amplasate în locurile unde ele 

pot fi expuse la acţiuni periculoase ale parametrilor de incendiu (explozie), 

la deteriorări mecanice, chimice etc, la acţiunea directă a razelor solare. 

d) pentru modulele de aceeaşi tipodimensiune din instalaţie, valorile de calcul 

pentru umplerea cu SGSI şi cu gaz refulant trebuie să fie egale. 
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e) la conectarea a două şi a mai multor module la colector se utilizează 

buteliile modulelor: 

de aceeaşi tipodimensiune cu aceeaşi umplutură SGSI şi presiune a 

gazului refulant, dacă în calitate de SGSI se utilizează gaz lichefiat. 

cu aceeaşi presiune a SGSI, dacă în calitate de SGSI se utilizează gaz 

comprimat. 

Conectarea modulelor la colector trebuie executată printr-o clapetă reversibilă 

sau printr-un dispozitiv similar, care în mod automat exclude pierderile de SGSI 

din colector la deconectarea unui modul. 

NOTĂ - Dacă algoritmul de funcţionare a instalaţiei prevede debitarea 

simultană a SGSI din toate modulele, conectate la colectorul comun, 

atunci se admite să se monteze clapete reversibile pentru conectarea 

modulelor la colector. Totodată, pentru ermetizarea colectorului, la 

deconectarea modulelor, trebuie de prevăzut plăci de închidere 

(capace).  

f) recipientele în componenţa instalaţiei trebuie să fie fixate în corespundere 

cu documentele de exploatare a recipientelor. 

g) recipientele pentru păstrarea rezervei trebuie să fie contactate şi să se afle 

în regim de pornire locală. Comutarea acestor recipiente în regim de 

pornire automată sau telecomandată se prevede numai după debitarea sau 

nedebitarea SGSI de calcul. 

h) în instalaţiile la care în calitate de SGSI se utilizează gaze lichefiate 

trebuie prevăzute mijloace tehnice care să asigure controlul masei de 

SGSI. 

Totodată, modulele care conţin SGSI - gaze lichefiate, fără gaz refulant trebuie 

să fie utilate cu dispozitive de control al masei de SGSI, conform unor 

normative speciale. La utilizarea în calitate de SGSI a gazului comprimat, 

precum şi a gazului refulant, recipientele se asigură cu dispozitive de control al 

presiunii. 

8.14 Conducte: 

a) conductele instalaţiilor se execută din tevi de otel conform  ГOCT 8732 

sau ГOCT 8734, precum şi din ţevi de alamă sau oţel inoxidabil. 

Conductele sistemului de iniţiere  se  execută din  ţevi  de  oţel,  conform  
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ГOCT 10704. Pentru îmbinările prin filet a ţevilor se utilizează fitinguri 

din material similar. 

b) îmbinările conductelor din instalaţiile de stingere a incendiilor trebuie să 

fie executate prin sudare, cu filet sau prin lipire. 

c) construcţia conductelor trebuie să asigure posibilitatea purjării şi golirii de 

apă după efectuarea încercărilor hidraulice. 

d) la capătul fiecărui sector de conductă de distribuţie trebuie montat un 

dispozitiv de captare a murdăriei - un niplu cu lungimea de minimum      

50 mm de la ultimul racord cu trei căi. 

e) conductele trebuie să fie fixate sigur. Spaţiul dintre conductă şi perete 

trebuie să fie de minimum 2 cm. 

f) conductele şi îmbinările lor trebuie să asigure o rezistenţa la presiune, 

egală cu 1,25 Pluc, şi etanşeitatea timp de 5 min la o presiune egală cu Pluc 

(Pluc - presiunea maximă a SGSE în recipient în condiţiile de exploatare). 

g) conductele instalaţiilor trebuie şă fie legate la pămînt (legate la nul). 

Simbolul convenţional şi locul de legare la pămînt conform ГOCT 21130. 

h) pentru îmbinarea modulelor cu conducta se admite să se utilizeze 

racorduri elastice (de exemplu: furtun de presiune înaltă) sau conducte de 

aramă, a căror rezistenţă trebuie să se asigure la presiuni de minimum     

1,5 Pluc. 

i) sistemul conductelor de distribuţie , de regulă , trebuie să fie simetric. 

j) volumul interior al conductelor nu trebuie să depăşească 80 % din volumul 

fazei lichide a cantităţii de calcul de SGSI la temperatura 20 °C. 

8.15 Sistemele de iniţiere: 

a) amplasarea elementelor termosensibile ale sistemelor de iniţiere în 

încăperile de protejat se efectuează în corespundere cu prevederile indicate 

în capitolul 5. 

b) diametrul trecerii convenţionale a conductelor de iniţiere trebuie să fie egal 

cu 15 mm. 

c) conductele de iniţiere şi îmbinările lor trebuie să asigure rezistenţa la 

presiunea 1,25 P şi etanşeitatea la presiunea de minimum P (P-presiunea 

maximă a gazului (aerului) sau a lichidului din sistemul de iniţiere. 
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d) dispozitivul de telecomandă a instalaţiei trebuie să se amplaseze la 

înălţimea de maximum 1,7 m. 

Celelalte prevederi pentru dispozitivele de telecomandă trebuie să corespundă cu 

prevederile pentru dispozitive similare, indicate în capitolele 12-15 şi în 

documentaţia normativă în vigoare. 

8.16 Ajutaje 

a) alegerea tipurilor de ajutaje se determină din caracteristicile lor tehnice 

pentru SGSI concretă. 

b) ajutajele trebuie amplasate în încăperea de protejat, luînd în considerare 

geometria încăperii şi trebuie să asigure distribuţia SGSI în tot volumul 

încăperii cu concentraţia nu mai mică decît cea normată. 

c) ajutajele, montate pe conductele de distribuţie pentru debitarea SGSI cu 

densitatea, în condiţiile normale, mai mare decît densitatea aerului, trebuie 

să fie amplasate la o distanţă de maximum 0,5 m de la planşeul (tavanul, 

tavanul suspendat, tavanul fals) încăperii de protejat. 

d) diferenţa debitelor de SGSI dintre două ajutaje extreme pe o singură 

conductă de distribuţie nu trebuie să depăşească 20 % . 

e) la intrare în ajutaj, la care diametrul orificiilor individuale de scurgere nu 

depăşeşte 3 mm, se recomandă de montat filtre. 

f) într-o singură încăpere (într-un volum de protejat) trebuie să se utilizeze 

ajutaje de o singură tipodimensiune. 

g) rezistenţa ajutajelor trebuie să fie asigurată la presiunea 1,25 Pluc. Aria 

orificiilor de scurgere ale ajutajelor trebuie să fie executată din materiale 

rezistente la coroziune. 

h) orificiile de scurgere ale ajutajelor trebuie să fie orientate astfel încît 

jeturile de SGSI să nu fie îndreptate direct în golurile permanent deschise 

ale încăperii de protejat. 

i) la amplasarea ajutajelor în locuri unde pot fi deteriorate mecanic sau 

înfundate ele trebuie să fie protejate. 

8.17 Staţia de stingere a incendiului 

a) încăperile staţiei de stingere a incendiului trebuie să fie separate de alte 

încăperi prin pereţi despărţitori antifoc de tipul I şi prin planşee de tipul 3. 
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b) încăperile staţiei nu se amplasează sub sau deasupra încăperilor de 

categoriile cu pericolul de explozie-incendiu A şi Б. 

c) încăperile staţiei de stingere a incendiului, de regulă, trebuie amplasate la 

subsol, demisol sau la primul etaj al clădirii. Se admite amplasarea staţiei 

mai sus de primul etaj, totodată mecanismele de ridicat şi transportat ale 

clădirilor, instalaţiilor trebuie să asigure posibilitatea transportului 

utilajului la locul de montare şi de executare a lucrărilor de exploatare. 

Ieşirea din staţie trebuie prevăzută în exterior, la casa scării, care are ieşire 

în exterior, în vestibul sau în coridor, dacă distanţa de la intrare în staţie 

pînă la casa scării nu depăşeşte 25 m şi în acest coridor lipsesc ieşiri din 

încăperi de categoriile de pericol de explozie-incendiu A şi Б. 

NOTĂ - Se admite instalarea rezervoarelor în exteriorul încăperilor staţiei în 

cazul amenajării unui acoperiş de protecţie contra precipitaţiilor 

atmosferice şi radiaţiei solare, cu îngrădire pe perimetrul platformei. 

Totodată trebuie să se prevadă, la locul de instalare a rezervorului, 

iluminatul de siguranţă; să se efectueze măsurile care exclud accesul 

nesancţionat a persoanelor la rezervor, la blocurile lui de 'comandă 

(pornire) şi la dispozitivele de distribuţie; să se prevadă căi de acces 

la rezervor. 

d) înălţimea încăperilor staţiei de stingere a incendiului trebuie să fie de 

minimum 2,5 m pentru instalaţiile în care se utilizează module sau baterii. 

înălţimea minimă a încăperilor la utilizarea rezervorului izotermic este 

determinată de înălţimea rezervorului, luînd în considerare asigurarea 

distanţei de la el pînă la tavan de minimum 1 m. 

e) în încăperile staţiei de stingere a incendiului temperatura trebuie să fie de 

la 5 pînă la 35 °C, umiditatea relativă a aerului de maximum 80 % la 25 °C, 

iluminarea - de minimum 100 lx la lămpile luminescente sau de minimum 

75 lx la lămpile cu incandescenţă. 

f) iluminatul de siguranţă trebuie să corespundă prevederilor СНИП II-4-79. 

g) încăperile staţiei trebuie să fie dotate cu ventilare prin refulare şi aspiraţie 

cu frecvenţa schimbului de aer de minimum 2, precum şi cu legătură 

telefonică cu încăperile personalului de serviciu 24 h. 

h) la intrare în staţie trebuie să fie instalat tablou luminos „Staţia de stingere 

a incendiilor”. Uşa de intrare trebuie să aibă dispozitiv de încuiere, care 

să excludă accesul nesancţionat în încăperea staţiei. 

 



NCM E.03.05-2004 pag. 35 
 

i) amplasarea dispozitivelor şi a utilajelor în încăperile staţiei de stingere a 

incendiului trebuie să asigure posibilitatea de deservire a lor. 

8.18 Dispozitiv de declanşare (pornire) locală 

a) instalaţiile centralizate trebuie să fie utilate cu dispozitive de declanşare 

locală. 

b) declanşarea locală a instalaţiilor cu module, amplasate în încăperile de 

protejat trebuie să fie exclusă. La existenţa elementelor de declanşare în 

module, ele trebuie să fie blocate. 

c) declanşarea locală a instalaţiilor cu module, amplasate în exteriorul 

încăperilor de protejat, de regulă, nu se prevede. În cazuri justificate 

declanşarea locală se poate adopta, totodată elementele de declanşare 

trebuie: 

să se amplaseze în exteriorul încăperii de protejat, într-o zonă în care 

nu acţionează parametrii pericolului; de incendiu. 

să aibă îngrădire cu dispozitiv de încuiere, care să excludă accesul 

nesancţionat la ele. 

să asigure declanşarea (pornirea) simultană a tuturor elementelor 

(modulelor) a instalaţiei. 

d) elementele de declanşare ale dispozitivelor de pornire locală trebuie să se 

amplaseze la înălţimea de maximum 1,7 m de la pardoseală. 

e) la existenţa mai multor direcţii de refulare a SGSI, elementele de 

declanşare ale dispozitivelor locale de pornire a bateriilor (modulelor) şi a 

dispozitivelor de distribuţie, trebuie să aibă tăbliţe cu indicarea încăperii de 

protejat sau a direcţiei de refulare a SGSI. 

Prevederi pentru încăperile de protejat. 

8.19 Parametru de neetanşeitate a încăperii de protejat nu trebuie să depăşească 

valorile specificate la 8.2. Trebuie să fie prevăzute măsuri pentru lichidarea 

golurilor tehnologice nejustificate, să fie montate dispozitive pentru închiderea 

completă a uşilor, să fie etanşate trecerile de cablu. 

8.20 În încăpere să se prevadă un gol permanent deschis (sau un dispozitiv, 

golul căruia să se deschidă la refularea SGSI) pentru reducerea presiunii, dacă 

necesitatea lui este argumentată printr-un calcul prin metoda indicată in capitolul 

24. 
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8.21 În sistemele de conducte de aer pentru ventilaţia generală, încălzirea cu 

aer şi condiţionarea aerului din încăperile de protejat trebuie prevăzute 

închizătoare cu aer automate, care se închid la detectarea incendiului (şibere sau 

clapete de reţinere a focului). 

Excepţie fac instalaţiile de ventilare care asigură securitatea procesului 

tehnologic din încăperea de protejat, totodată calculul pentru instalaţie se 

efectuează conform normativelor suplimentare, care se elaborează pentru 

obiectivul concret. 

Se admite să nu se monteze închizătoare automate de şibere, dacă la proiectarea 

instalaţiei golurile de ventilare au fost luate în considerare ca goluri permanent 

deschise şi oprirea curentului de aer se produce pînă la refularea SGSI. 

8.22 Pentru evacuarea operativă a SGSI după stingerea incendiului trebuie 

utilizată ventilaţia generală a clădirilor, construcţiilor şi încăperilor. Se admite 

în acest scop să se prevadă instalaţii mobile de ventilare. 

Instalaţii de stingere volumică locală a incendiilor 

8.23 Instalaţiile de stingere volumică locală a incendiilor se utilizează pentru 

stingerea incendiului într-un agregat sau utilaj separat în acele cazuri, în care 

utilizarea instalaţiilor de stingere volumică a incendiilor tehnic nu este posibilă 

sau economic nu este raţională. 

8.24 Volumul de calcul de stingere locală a incendiului se determină prin 

înmulţirea înălţimii agregatului sau a utilajului de protejat cu aria proiecţiei lui 

pe suprafaţa pardoselii. Totodată, toate gabaritele de calcul (lungimea, lăţimea şi 

înălţimea) ale agregatului sau ale utilajului treb.uie să fie mărite cu lm. 

8.25 La stingerea volumică locală a incendiilor trebuie utilizat dioxidul de 

carbon. 

8.26 Concentraţia masică normată la stingerea volumică locală a incendiului cu 

dioxid de carbon constituie 6 kg/m
3
. 

8.27 Durata de refulare a SGSI la stingerea locală nu trebuie să depăşească 30 s. 

 

Prevederi de securitate 

8.28 Proiectarea instalaţiilor trebuie efectuată luînd în considerare asigurarea 

posibilităţii de îndeplinire a prevederilor de securitate la executarea lucrărilor de 
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montare, reglare, recepţie şi exploatare a instalaţilor, care sînt prevăzute de 

documentaţia tehnico-normativă în vigoare pentru tipul concret de instalaţii. 

8.29 Dispozitivele de pornire manuală a instalaţiilor trebuie să fie protejate 

contra punerii accidentale în funcţiune sau contra deteriorării mecanice şi să fie 

plumbuite, cu excepţia dispozitivelor de pornire locală, montate în încăperile 

staţiei de stingere a incendiilor sau în posturile de incendiu. 

8.30 Dispozitivele de siguranţă pentru evacuarea SGSI (gazului) trebuie 

amplasate astfel, încît să se excludă traumatizarea persoanelor la declanşarea lor. 

La ansamblele de evacuare ale dispozitivelor de siguranţă ale rezervoarelor 

izotermice trebuie conectate conducte de drenare pentru evacuarea gazului într-o 

zona nepericuloasă. 

8.31 La instalaţii, pe sectoarele de conducte, unde între clapete se pot forma 

cavităţi închise pentru SGSI lichefiate, se recomandă să se prevadă dispozitive 

de siguranţă pentru evacuarea sigură a SGSI.  

8.32 Recipientele utilizate în instalaţiile de stingere a incendiilor trebuie să 

corespundă prevederilor “Regulilor de construire şi exploatare a vaselor, care 

lucrează sub presiune” în vigoare pe teritoriul republicii. 

8.33 Legătura la pămînt şi la nul a aparatelor şi a echipamentelor instalaţiilor 

trebuie să se execute conform NMIE şi să corespundă prevederilor 

documentaţiei tehnice pentru echipamente. 

8.34 Intrarea în încăperea de protejat, după introducerea SGSI şi stingerea 

incendiului, înainte de terminarea aerisirii se admite numai în mijloace izolante 

de protecţie a organelor respiratorii. 

8.35 Intrarea în încăpere fără mijloace izolante de protecţie a organelor 

respiratorii se admite numai după înlăturarea produselor de ardere, a SGSI şi a 

produselor de descompunere termică a lor, pînă la o valoare (concentraţie) 

nepericuloasă. 

8.36 Instalaţiilor li se pot impune prevederi suplimentare de asigurare a 

securităţii, care să ţină cont de condiţiile lor de utilizare şi exploatare, 

8.37 Referitor la protecţia mediului înconjurător instalaţiile trebuie să 

corespundă prevederilor documentaţiei tehnice pentru substanţele stingătoare la 

exploatare, deservire tehnică, încercări şi reparaţie. 
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9       INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIILOR CU PULBERI DE 

TIP MODUL 

Domeniu de aplicare 

9.1 Instalaţiile de stingere a incendiilor cu pulberi (în continuarea - instalaţii) 

se utilizează pentru localizarea şi lichidarea incendiilor de clasele A, B, C şi a 

incendiilor la echipamentele electrice (instalaţiile electrice sub tensiune) în 

corespundere cu datele pentru compoziţia pulberii stingătoare (în continuare -

pulberi), cu care instalaţiile sînt încărcate. 

9.2 La protejarea încăperilor cu categoriile de pericol de explozie-incendiu 

(categoriile A şi Б conform NCM E.03.04-2004 şi zonele cu pericol de explozie 

conform NMIE), echipamentele care intră în componenţa instalaţiei, la 

amplasarea lor în încăperea de protejat, trebuie să fie în execuţie electrică 

antiexplozivă. 

9.3 Instalaţiile se pot utiliza pentru localizarea sau stingerea incendiului pe 

suprafaţa de protejat, stingerea locală (numai pe o parte de arie sau volum), 

stingerea întregului volum de protejat (la respectarea prevederilor conform 9.14, 

9.15,9.24). 

9.4 În încăperile cu aglomerări de persoane (teatre, complexuri comerciale 

etc.) instalaţiile trebuie să se monteze conform prevederilor ГOCT 12.3.046 şi 

din capitolul 12 (pct. 12.11-12.16). 

9.5 În încăperile cu destinaţie de producţie, în chioşcuri şi pavilioane de 

comerţ, în garaje individuale se admite utilizarea instalaţiilor care îndeplinesc 

funcţii de descoperire (detectare) şi stingere a incendiului, de emitere a 

semnalelor optice şi acustice în exteriorul obiectivului de protejat, de pornire 

telecomandată cu dispozitive de comutare a pornirii automate la pornire 

telecomandată. 

9.6 Pentru protejarea încăperilor cu volumul de maximum 100 m
3
, unde nu se 

prevede aflarea persoanelor în permanenţă şi frecventarea lor are loc periodic 

(pe măsura necesităţii de producţie), în care sarcina termică nu depăşeşte          

50 kg/m
2
, viteza curentului de aer în zona de stingere nu depăşeşte 1,5 m/s, 

precum şi pentru protecţia dulapurilor electrice, instalaţiilor de cabluri etc. se 

admite utilizarea instalaţiilor care îndeplinesc numai funcţiile de descoperire şi 

stingere a incendiului, precum şi de transmitere a semnalului despre incendiu. 

9.7 Instalaţiile nu trebuie să se utilizeze pentru stingerea incendiilor: 
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a) materialelor combustibile, capabile să se autoaprindă şi să mocnească 

în interiorul volumului substanţei (rumeguş de lemn, bumbac, făină de 

iarbă şi altele); 

b) substanţelor chimice şi amestecurilor lor, materialelor piroforice şi 

polimerice, capabile să mocnească şi să ardă fără accesul aerului. 

Proiectare 

9.8 În documentaţia de proiect a instalaţiei trebuie să fie expuşi parametrii 

instalaţiei conform normativelor speciale şi regulilor de exploatare a ei. 

9.9 În funcţie de construcţia modulului de stingere a incendiului cu pulberi (în 

continuarea - module) instalaţiile pot fi cu sau fără conductă de distribuţie. 

9.10 După metoda de păstrare a gazului refulant în modul (rezervor) instalaţiile 

se divizează în pompate, cu element generator de gaze, cu butelie pentru gaz 

comprimat sau lichefiat. 

9.11 La amplasarea modulelor în încăperea de protejat se admite lipsa pornirii 

locale manuale. 

9.12 La calculul volumului încăperii de protejat, în caz în care utilajele şi 

elementele de construcţii sînt executate din materiale incombustibile, se admite 

de a scădea volumul lor din volumul de calcul al încăperii. 

9.13 Protecţia locală a unor zone, sectoare, agregate şi utilaje de producţie, se 

efectuează în încăperile cu viteza curentului de maximum 1,5 m/s sau cu 

parametrii indicaţi în documentaţia tehnică a modulului de stingere a incendiilor 

cu pulberi. 

9.14 Drept zonă de calcul de stingere locală a incendiului se adoptă 

dimensiunea ariei de protejat majorată cu 10 %; dimensiunea volumului de 

protejat majorat cu 15 %. 

9.15 Stingerea întregului volum de protejat al încăperii se admite să se prevadă 

în încăperile cu gradul de neetanşeitate sub 1,5 %. În încăperi cu volumul peste 

400 m
3
, de regulă, se utilizează metodele de stingere a incendiului - locală pe 

arie (volum) sau pe toată aria. 

9.16 Lungimea maximă a conductelor de distribuţie şi prevederile pentru ele se 

reglementează în documentaţia tehnică pentru modulele de stingere a 

incendiului cu pulberi, conductele trebuie să se execute din ţevi de oţel. 
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9.17 Îmbinările conductelor la instalaţiile de stingere a incendiilor trebuie să se 

execute prin sudare, cu flanşe sau cu filet. 

9.18 Conductele şi îmbinările lor în instalaţiile de stingere a incendiilor trebuie 

să asigure etanşeitatea la presiunea de încercare egală cu Pluc. 

9.19 Conductele şi îmbinările lor în instalaţiile de stingere a incendiilor trebuie 

să asigure rezistenţa la presiunea de încercare egală cu 1,25 Pluc. 

9.20 Modulele şi ajutajele-pulverizatoare trebuie să se amplaseze în zona de 

protejat, în corespundere cu documentaţia tehnică pentru module. In caz de 

necesitate trebuie să fie prevăzută protecţia corpurilor modulelor şi ale 

ajutajelor-pulverizatoare contra posibilelor deteriorări. 

9.21 Construcţiile, utilizate pentru montarea modulelor sau a conductelor cu 

ajutaje-pulverizatoare, trebuie să reziste la acţiunea sarcinii, egală cu de 5 ori 

masa elementelor montate şi să asigure integritatea şi protecţia lor contra 

deteriorărilor accidentale. 

9.22 Trebuie să fie prevăzute măsuri ce exclud posibilitatea înfundării ajutaj 

elor-pulverizatoare ale instalaţiilor. 

9.23 Trebuie să fie prevăzută o rezervă de 100 % de componente, module 

(nereîncărcate) şi de pulberi pentru înlocuirea în instalaţia, care protejează cea 

mai mare încăpere sau zonă. Dacă la un singur obiectiv se utilizează mai multe 

module de diferite tipodimensiuni, atunci rezerva trebuie să asigure restabilirea 

capacităţii de funcţionare a instalaţiei a fiecărei tipodimensiuni din modul. 

Rezerva trebuie să se păstreze în depozitul obiectivului. Se admite lipsa rezervei 

la întreprindere, dacă este încheiat un contract de deservire tehnică a instalaţiei 

cu o organizaţie specializată. 

Modulele de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie amplasate ţinând cont de 

intervalul de temperaturi de exploatare. 

Modulele cu conducta de distribuţie se admit să se amplaseze atît în încăperea 

de protejat (la îndepărtare de la zona probabilă de ardere), cît şi în exteriorul ei, 

în nemijlocită apropiere de încăpere, într-o îngrădire specială, în boxă. 

9.24 Calculul numărului de module, necesar pentru stingerea incendiului, 

trebuie să se efectueze din condiţiile de asigurare a umplerii uniforme cu pulberi 

de stingere a incendiului a volumului de protejat sau stropirea uniformă a ariei, 

luînd în considerare diagrama de dispersare (indicată în documentaţia tehnică 

pentru modul) conform capitolului 25. 
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9.25 Amplasarea ajutajelor-pulverizatoare se execută în corespundere cu 

documentaţia tehnică pentru modul. Dacă înălţimea încăperii de protejat 

depăşeşte înălţimea maximă de montare a pulverizatoarelor, atunci amplasarea 

lor se execută pe nivele, luînd în considerare diagrama de dispersare. 

9.26 La utilizarea instalaţiei (în cazul justificării în proiect) se poate utiliza 

redondanţa. Totodată, cantitatea totală de module se dublează în comparaţie cu 

cea de calcul şi se efectuează pornirea modulelor în două trepte. Pentru 

conectarea treptei a două se admite utilizarea telecomenzii. 

Prevederi pentru încăperile de protejat 

9.27 încăperile, utilate cu instalaţii de stingere a incendiilor cu pulberi, trebuie 

să fie dotate cu indicatoare de prezenţă în ele a instalaţiilor. Ieşirile din 

încăperile utilate cu instalaţii de stingere a incendiilor cu pulberi, conform 

ГOCT 12.3.046, trebuie să aibă semnalizare conform ГOCT 12.4.009 şi 12.13 

din prezentul normativ. 

9.28 Gradul de neetanşeitate al încăperii la stingerea volumică nu trebuie să 

depăşească valorile, indicate în fişa tehnică a modulului (în fişa tehnică, de 

asemenea, trebuie să fie indicată valoarea coeficientului K4, 25.3 din capitolul 

25 în cazul lipsei acestor date gradul de neetanşeitate se adoptă în corespundere 

cu 9.15, iar calculul K4 se efectuează conform 25.3 din capitolul 25. 

9.29 În încăperile, unde se prevede stingerea întregului volum de protejat, 

trebuie să fie luate măsuri pentru lichidarea golurilor neargumentate şi contra 

autodeschiderii uşilor. 

9.30 În sistemele conductelor de aer pentru ventilaţia generală, încălzirea cu aer 

şi condiţionarea aerului din încăperile de protejat, trebuie prevăzute închizătoare 

cu aer sau clapete de reţinere a focului. Pentru evacuarea produselor de ardere şi 

a pulberilor în suspensie în aer, după încetarea funcţionării instalaţiei trebuie să 

se utilizeze ventilaţia generală. Se admite în aceste scopuri să se utilizeze 

instalaţiile mobile de ventilare. Pulberea depusă se îndepărtează cu aspiratorul 

sau prin facerea curăţeniei umede. 

Prevederi de securitate 

9.31 Proiectarea instalaţiilor trebuie efectuată în corespundere cu prevederile 

măsurilor de securitate, din ГOCT 12.1.019, ГOCT 12.3.046, ГOCT 12.2.003, 

ГOCT 12.4.009, ГOCT 12.1.005, ГOCT 28130, NMIE-86. 
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9.32 Dispozitivele de pornire manuală, telecomandată şi locală trebuie să fie 

plumbuite, exceptînd dispozitivele cu pornire manuală, montate în încăperile 

postului de incendiu. 

9.33 Instalaţia trebuie să asigure întîrzierea ieşirii pulberilor pe timpul necesar 

pentru evacuarea persoanelor din încăperea de protejat, pentru deconectarea 

ventilării (climatizării etc), închiderea şiberilor (clapetelor antifoc etc), însă nu 

mai puţin de 30 s de la momentul conectării în încăpere a semnalului de 

înştiinţare despre evacuare. 

 

10    INSTALAŢII DE STINGERE A INCENDIILOR CU AEROSOL  

Domeniu de aplicare 

10.1 Instalaţiile automate de stingere a incendiilor cu aerosol se utilizează 

pentru stingerea (lichidarea) incendiilor de subclasa A2 şi clasa B conform 

ГOCT 27331 prin metoda volumică în încăperi cu volumul sub 10 000 m
3
, cu 

înălţimea de maximum 10-m şi cu parametrul de neetanşeitate, mai mic decît cel 

indicat în tabelul 23 din capitolul 21. 

Totodată se admite prezenţa în încăperile indicate a materialelor combustibile, a 

căror ardere se referă la incendiile de subclasa A1 conform ГOCT 27331 în 

cantităţi, la care stingerea incendiului se poate efectua cu mijloace de prima 

intervenţie conform Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor. 

10.2 Nu se admite utilizarea instalaţiilor în încăperile de categoriile de pericol 

explozie-incendiu A şi Б, precum şi în încăperile de depozitare cu categoriile 

B1-B2 de pericol de incendiu, conform NCM E.03.04-2004. 

10.3 Se interzice utilizarea instalaţiilor cu folosirea generatoarelor de stingere 

cu aerosol (GSA) de tipul I (conform normativelor speciale) în încăperile 

clădirilor şi instalaţiilor de gradul III de rezistenţă la foc şi de grad inferior 

conform NCM E 03.02-2001, în încăperile B1-B3 conform NCM E 03.04-2004 

fără construcţii suplimentare, care îngrădesc zona cu temperaturi înalte a fiecărui 

generator (peste 400 °C). Construcţia îngrădirii de protecţie nu trebuie să 

micşoreze eficacitatea stingerii focului cu aerosol, care se formează cu ajutorul 

GSA şi să înrăutăţească distribuţia lui în volumul încăperii de protejat. 

Documentaţia tehnică pentru construcţia îngrădirii de protecţie a generatoarelor 

trebuie să fie inclusă în documentaţia de proiect pentru instalaţia dată şi să fie 

executată luînd în considerare recomandările fabricantului generatoarelor 

utilizate. 
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10.4 Se admite utilizarea instalaţiilor pentru protecţia instalaţiilor pentru cabluri 

(mezanine, colectore, camere de derivaţie) cu volumul sub 3000 m
3
 şi înălţimea 

de maximum 10 m, la valori ale parametrului de neetanşeitate a încăperii de 

maximum 0,001 m
-1

, cu condiţia lipsei în reţelele electrice ale instalaţiei de 

protejat a dispozitivelor automate de conectare repetată. 

10.5 Utilizarea instalaţiilor de stingere a incendiilor în încăperi cu cabluri, cu 

instalaţii şi echipamente electrice, care se află sub tensiune, se admite cu 

condiţia dacă valoarea tensiunii nu depăşeşte pe cea maximă admisibilă, indicată 

în documentaţia tehnică pentru GSA concret. 

10.6 Instalaţiile de stingere volumică a incendiului cu aerosol nu asigură 

încetarea completă a arderii (lichidarea incendiului) şi nu trebuie să se utilizeze 

pentru stingerea: 

a) materialelor combustibile fibroase, pulverulente, poroase şi altele, 

capabile să se autoaprindă şi/sau să mocnească în interiorul stratului 

(volumului) substanţei (rumeguş de lemn, bumbac, faină de iarbă şi 

altele); 

b) substanţelor chimice şi amestecurilor lor, materialelor polimerice, 

capabile să mocnească şi să ardă fără accesul aerului; 

c) hidrurilor de metal şi substanţelor piroforice; 

d) pulberilor de metal (magneziu, titan, zirconiu şi altele). 

10.7 Utilizarea la decizia beneficiarului a instalaţiilor automate de stingere cu 

aerosol (IASA) pentru localizarea incendiilor la substanţele şi materialele, 

indicate la 10.6, nu exclude necesitatea de utilare a încăperilor, în care se află 

sau se manipulează materialele şi substanţele indicate, cu instalaţii de stingere a 

incendiilor, prevăzute de normativele corespunzătoare, aprobate şi coordonate în 

modul stabilit. 

10.8 Se interzice utilizarea instalaţiilor: 

a) în încăperile, care nu pot fi părăsite de persoane pînă la începutul 

funcţionării generatoarelor; 

b) în încăperile cu aglomeraţie de persoane (50 şi mai multe); 

c) în încăperile cu sistematizarea transformatoare, care influenţează la 

volumul şi configuraţia lor; 
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d) în încăperile clădirilor şi instalaţiilor în care se află obiecte de preţ, 

materiale şi utilaje care se pot deteriora sub acţiunea produselor ce se 

formează la funcţionarea GSA. 

e) în clădirile şi instalaţiile, care prezintă valori arhitecturale sau istorice; 

în încăperile muzeelor, depozitelor (camerelor) de păstrare a valorilor 

materiale în bănci, arhivelor, bibliotecilor, galeriilor de tablouri, 

depozitelor de păstrare a operelor de artă şi a valorilor unicate. 

f) în încăperile cu calculatoare electronice, procesoare pentru 

telecomunicaţii, centrelor şi reţelelor de telecomunicaţie, arhivelor de 

păstrare, precum şi în spaţiile din dosul pardoselilor demontabile şi al 

tavanelor suspendate (cu excepţia computerelor personale, amplasate la 

locurile de muncă ale utilizatorilor şi care nu necesită zone speciale 

pentru deservire). 

Proiectare 

10.9 Instalaţiile trebuie să aibă conectare automată şi telecomandată. Punerea 

în funcţiune a GSA trebuie să se realizeze prin pornire electrică după algoritmul 

determinat conform capitolului 26. Se interzice utilizarea în componenţa 

instalaţiilor a generatoarelor cu pornire combinată. Pornirea locală nu se admite. 

10.10 Instalaţiile automate de stingere cu aerosol (IASA) se compun din: 

a) detectoare de incendiu; 

b) dispozitive şi aparate de control şi comandă a instalaţiei şi a 

elementelor ei;  

c) dispozitive care asigură alimentarea cu energie electrică a instalaţiei şi 

a elementelor ei; 

d) bucle de semnalizare de incendiu, precum şi circuite de alimentare cu 

energie electrică, de comandă şi control al instalaţiei şi elementelor ei; 

e) generatoare de stingere cu aerosol; 

f) dispozitive care generează şi emit impulsurile de comandă pentru 

deconectarea sistemelor de ventilare, climatizare, încălzire cu aer şi a 

utilajelor tehnologice din încăperile de protejat, de închidere a 

clapetelor antifoc, şiberelor conductelor de aer etc; 
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g) dispozitive de blocare a pornirii automate a instalaţiei cu indicarea 

poziţiei blocate la deschiderea uşilor în încăperea de protejat; 

h) dispozitive de semnalizare optică şi sonoră şi de înştiinţare despre 

declanşarea instalaţiei şi prezenţa în încăpere a aerosolului de 

stingere. 

10.11   Datele iniţiale pentru calcularea şi proiectarea IASA sînt: 

a) destinaţia încăperii şi gradul de rezistenţă la foc a elementelor de 

închidere ale clădirilor (instalaţiilor); 

b) dimensiunile geometrice ale încăperii (volumul, aria elementelor de 

închidere, înălţimea); 

c) prezenţa şi aria golurilor permanent deschise şi distribuţia lor pe 

înălţimea încăperii; 

d) prezenţa şi caracteristica geamurilor; 

e) prezenţa şi caracteristica sistemelor de ventilare, încălzire cu aer şi 

condiţionare a aerului; 

f) lista şi indicatorii pericolului de incendiu a substanţelor şi materialelor 

conform ГOCT 12.1.044, care se află sau se manipulează în încăperi şi 

clasa (subclasa) lor corespunzătoare de incendiu conform ГOCT 27331; 

g) valoarea, natura, precum şi schema de distribuţie a sarcinii termice; 

h) dispunerea şi caracteristica utilajului tehnologic; 

i) categoria încăperilor conform NCM E.03.04-2004 şi clasele zonelor 

conform NMIE; 

j) temperatura de lucru, presiunea şi umiditatea din încăperile de protejat; 

k) prezenţa persoanelor şi posibilitatea de evacuare a lor pînă la pornirea 

instalaţiei; 

1) capacitatea de stingere normată a tipurilor de generatoare alese, alţi 

parametri ai generatoarelor (zonele cu temperaturi înalte, gradul de 

inerţie, timpul de refulare şi de funcţionare); 
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m) presiunea şi temperatura maxime admisibile (din condiţiile de rezistenţă 

a elementelor de construcţie sau a utilajului din încăpere). 

10.12 Metoda de calcul a instalaţiei este indicată în capitolul 26. 

10.13 Amplasarea generatoarelor în încăperile de protejat trebuie să excludă 

posibilitatea de acţionare a zonelor cu temperaturi înalte ale fiecărui generator: 

a) zonele cu temperatura peste 75 °C - asupra personalului care se află în 

încăperea de protejat sau care are acces în încăperea dată (în caz de 

declanşare falsă sau nesancţionată a generatorului); 

b) zonele cu temperatura peste 200 °C - asupra substanţelor şi materialelor 

combustibile păstrate sau manipulate în încăperile de protejat, precum 

şi asupra utilajelor combustibile; 

c) zonele cu temperatura peste 400 °C - asupra altor utilaje. 

Datele privind dimensiunile zonelor cu temperaturi înalte ale generatoarelor 

trebuie adoptate conform documentaţiei tehnice pentru GSA. 

10.14 În caz de necesitate trebuie prevăzute măsuri constructive 

corespunzătoare (ecrane de protecţie, îngrădiri etc.) cu scopul de a exclude 

posibilitatea contactului personalului din încăpere, precum şi al utilajelor şi 

materialelor combustibile cu zonele periculoase cu temperaturi înalte ale GSA. 

Construcţia îngrădirii de protecţie a generatoarelor trebuie să fie prevăzută în 

documentaţia de proiect pentru instalaţie şi executată conform recomandărilor 

fabricantului de GSA utilizate. 

10.15 Amplasarea generatoarelor în încăperi trebuie să asigure intensitatea 

prescrisă de refulare, crearea capacităţii de stingere a aerosolului nu mai joasă 

decît cea normată şi umplerea uniformă cu aerosol a întregului volum al 

încăperii de protejat, luînd în considerare prevederile de la 10.13 şi 10.21. 

Totodată, se admite amplasarea generatoarelor pe nivele. 

Generatoarele trebuie amplasate astfel încît să se excludă căderea jetului de 

aerosol în secţiunea golurilor permanent deschise din elementele de închidere 

ale încăperii. 

10.16 Instalaţia trebuie să asigure întîrzierea ieşirii aerosolului de stingere în 

încăperea de protejat pe timpul necesar pentru evacuarea persoanelor după 

emiterea semnalelor optice şi sonore de înştiinţare despre pornirea 

generatoarelor, precum şi de oprire completă a utilajului de ventilare, închidere 

a şiberelor de aer, clapetelor antifoc etc, însă de minimum 30 s. 

 



NCM E.03.05-2004 pag. 47 
 

10.17 Generatoarele trebuie amplasate pe suprafaţa elementelor de închidere, 

pe stîlpi, coloane, suporturi speciale etc, executate din materiale incombustibile 

sau trebuie prevăzute plăci (console) speciale din materiale incombustibile sub 

generatoare, luînd în considerare cerinţele de securitate, indicate în 

documentaţia tehnică pentru GSA. 

10.18 Amplasarea generatoarelor în încăperile de protejat trebuie să asigure 

posibilitatea controlului vizual al integrităţii corpurilor, bornelor de contectare a 

circuitului de pornire a generatoarelor şi posibilitatea de înlocuire a 

generatorului defectat cu altul nou. 

Prevederi pentru încăperile de protejat 

10.19 încăperile utilate cu instalaţii automate de stingere a incendiului cu 

aerosol trebuie să fie dotate cu indicatoare despre prezenţa în ele a acestor 

instalaţii. La intrarea în încăperea de protejat trebuie prevăzută semnalizarea 

conform ГOCT 12.4.009. 

10.20 Caracteristicile încăperilor de protejat, care se folosesc în calitate de date 

iniţiale la calcularea şi proiectarea instalaţiei, trebuie să fie indicate în tema de 

proiectare şi să fie verificate la darea instalaţiei în exploatare. Orice modificare a 

caracteristicilor nominalizate trebuie să se coordoneze cu organele de 

Supraveghere de Stat a măsurilor contra incendiilor. 

10.21 Încăperile utilate cu instalaţii trebuie să fie, pe cît posibil, ermetizate. 

Trebuie să fie luate măsuri contra autodeschiderii uşilor de la suprapresiunea, 

determinată conform capitolului 27. 

10.22 În sistemele conductelor de aer pentru ventilare generală, încălzire cu aer 

şi condiţionare a aerului din încăperile de protejat, trebuie prevăzute 

închizătoare cu aer sau clapete antifoc în limitele compartimentelor de incendiu. 

10.23 În caz de incendiu, pînă la conectarea instalaţiei, trebuie să se prevadă 

deconectarea automată a sistemelor de ventilare, încălzire cu aer, condiţionare, 

evacuare a fumului şi de suprapresiune de aer în încăperile de protejat, precum şi 

închiderea închizătoarelor de aer sau a clapetelor antifoc. Totodată, timpul de 

închidere completă a lor nu trebuie să depăşească 30 s. 

10.24 Pentru îndepărtarea aerosolului, după terminarea funcţionării instalaţiei, 

trebuie utilizată ventilaţia generală a încăperilor. Se admite în acest scop 

utilizarea instalaţiilor mobile de ventilare. 
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Prevederi de securitate 

10.25 La proiectarea instalaţiilor trebuie luate în considerare şi respectate 

cerinţele de securitate, indicate în documentaţia tehnică pentru generator şi alte 

elemente ale instalaţiei, ГOCT 2.601, ГOCT 12.0.001, NMIE şi alte documente 

normative, aprobate în modul stabilit. 

10.26 În proiectele instalaţiilor, precum şi în documentele de exploatare, 

trebuie să fie prevăzute măsuri pentru excluderea pornirii accidentale a 

instalaţiei de stingere a incendiilor şi acţiunii factorilor periculoşi, în timpul de 

funcţionare a generatoarelor, asupra personalului (toxicitatea aerosolului de 

stingere, temperatura înaltă a jetului de aerosol şi a corpului generatorului, 

traumatizarea persoanei la deplasarea ei în condiţiile de lipsă totală de 

vizibilitate). 

10.27 Locurile unde se efectuează încercările instalaţiilor şi lucrările de 

reparaţie trebuie să fie utilate cu indicatoare de avertizare “Atenţie! Pericol 

pentru viaţă”, conform ГOCT 12.4.026 şi inscripţiile explicative “Zonă de 

lucru”, “Reparaţie” etc, precum şi asigurate cu instrucţiuni şi reguli de 

securitate. Despre începutul şi sfîrşitul încercărilor şi al lucrărilor de reparaţie a 

instalaţiilor se informează organele teritoriale ale Supravegherii de Stat a 

măsurilor contra incendiilor. 

10.28 Intrarea în încăpere, după introducerea în ea a aerosolului de stingere, 

înainte de terminarea aerisirii, se admite numai după terminarea funcţionării 

instalaţiei şi numai în mijloace de protecţie a organelor respiratorii, prevăzute în 

documentaţia tehnică pentru generatoare. 

10.29 Înainte de darea în exploatare instalaţia trebuie să fie supusă unei probe 

de funcţionare timp de minimum 1 lună. Totodată, trebuie să se execute fixarea 

de către un dispozitiv de înregistrare automată sau într-un registru special, de 

către personalul de serviciu (cu prezenţa de 24 din 24 h) a tuturor cazurilor de 

declanşare a semnalizării de incendiu sau de comandă a pornirii automate a 

instalaţiei, cu analiza cauzelor. în caz de lipsă în acest timp a declanşărilor false 

sau a altor nereguli, instalaţia se trece în regim automat de funcţionare. Dacă în 

acest timp instalaţia nu funcţionează normal, atunci ea se supune reglării şi 

verificării repetate. 

10.30 Încercarea instalaţiei la capacitatea de funcţionare, în cadrul verificărilor 

complexe, trebuie să se efectueze prin măsurarea semnalelor, emise în punctele 

de control ale ansamblelor funcţionale principale ale detectoarelor şi ale 

aparatelor secundare, conform schemelor indicate în documentaţia tehnică. 
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10.31 Recepţia instalaţiei montate se efectuează în baza rezultatelor de la 

controlul complex şi de la proba de funcţionare, totodată trebuie să fie întocmit 

un proces-verbal al comisiei în care se fixează starea tehnică, capacitatea de 

funcţionare şi posibilitatea de exploatare a instalaţiei. Componenţa comisiei de 

recepţie pentru darea în exploatare a instalaţiei trebuie să includă reprezentanţi 

ai administraţiei obiectivului, ai organizaţiilor care au întocmit sarcina tehnică, 

au executat proiectul, montajul instalaţiei şi ai organelor de Supraveghere de 

Stat a măsurilor contra incendiilor. 

 

11   INSTALAŢII AUTONOME DE STINGERE A INCENDIILOR 

11.1 La instalaţiile autonome de stingere a incendiilor se referă instalaţiile care 

automat realizează detectarea şi stingerea focarului de incendiu independent de 

sursele exterioare de alimentare şi sistemele de comandă, şi simultan îndeplinesc 

funcţiile de înştiinţare despre incendiu sau de declanşare a instalaţiei. 

11.2 Instalaţiile autonome se clasifică pe tipurile de substanţe stingătoare 

utilizate: cu aerosol, apă, spumă, gaze, pulberi şi combinate. 

11.3 Cu ajutorul instalaţiilor autonome se admite, ca excepţie, prin coordonarea 

cu organele de Supraveghere de Stat a măsurilor contra incendiilor, protejarea 

clădirilor, instalaţiilor, încăperilor şi utilajelor care, conform                          

NCM E.03.03-2003, trebuie dotate cu instalaţii automate de stingere a 

incendiilor, cu excepţia obiectivelor cu aglomeraţie de persoane. In cazul în 

care, din necesitatea de producţie, este nevoie de prezenţa de scurtă durată a 

persoanelor pentru executarea lucrărilor de reparaţie, reglare etc, trebuie să fie 

prevăzute măsuri tehnice sau organizatorice pentru asigurarea securităţii 

persoanelor. 

Controlul stării tehnice a instalaţiilor autonome de stingere a incendiilor trebuie 

să se asigure prin măsuri tehnico-organizatorice. 

11.4 Calculul cantităţii de substanţă stingătoare, pentru fiecare tip de instalaţie 

autonomă de stingere a incendiilor, trebuie să corespundă tipurilor de substanţe 

de stingere ale instalaţiei automate de stingere a incendiilor. 

11.5 Componenţa instalaţiilor autonome trebuie să cuprindă: 

a) dispozitive care îndeplinesc funcţiile de păstrare şi refulare a substanţei 

stingătoare; 

b) dispozitive de detectare a focarelor de incendiu; 
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c) dispozitive care asigură pornirea automată; 

d) mijloace care emit semnalul de incendiu sau de declanşare a instalaţiei. 

 

12    APARATURA DE COMANDĂ A INSTALAŢIILOR DE STINGERE 

A INCENDIILOR 

Prevederi generale pentru aparatura de comandă a instalaţiilor de stingere 

a incendiilor 

 

12.1 Aparatura de comandă a instalaţiilor de stingere a incendiilor trebuie să 

asigure: 

a) formarea comenzii de pornire automată a instalaţiei de stingere a 

incendiului la declanşarea a două sau mai multor detectoare de 

incendiu, iar pentru instalaţiile de stingere a incendiilor cu apă şi 

spumă, în afară de acestea, încă a două traductoare de presiune; 

b) comutarea automată a circuitelor de comandă şi de semnalizare de la 

racordul principal al alimentării cu energie electrică la cel de rezervă în 

cazul dispariţiei tensiunii; la racordul principal, cu comutarea ulterioară 

la racordul principal, după restabilirea tensiunii în el; 

c) posibilitatea de deconectare şi restabilire a regimului de pornire 

automată a instalaţiei (pentru instalaţiile de stingere a incendiilor cu apă 

şi spumă - pornirea pompelor); 

d) controlul automat: 

al liniilor de racordare dintre aparatele de recepţie-control ale 

semnalizării de incendiu şi aparatele de comandă, destinate pentru 

emiterea comenzii de conectare automată a instalaţiei (pentru 

instalaţiile de stingere a incendiilor cu apă şi spumă - al pompelor 

de incendiu, pompelor-dozatoare), în caz de întrerupere electrică şi 

scurtcircuit; 

al liniilor de racordare ale dispozitivelor de înştiinţare optice şi 

sonore, în caz de întrerupere electrică şi scurtcircuit; 

al circuitelor electrice de pornire telecomandată a instalaţiei de 

stingere a incendiului, în caz de întrerupere electrică şi scurtcircuit. 
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e) controlul de funcţionare al semnalizării optice şi sonore (la chemare), 

inclusiv al dispozitivelor de înştiinţare; 

f) deconectarea semnalizării sonore şi păstrarea celei  optice  (pe 

dispozitiv); 

g) conectarea automată a semnalizării sonore la intrarea semnalului 

următor de incendiu de la sistemul de semnalizare de incendiu; 

h) formarea comenzii pentru conducerea utilajelor tehnologice şi a 

sistemelor inginereşti ale obiectivului (după caz); 

i) formarea comenzii la deconectarea ventilării (după caz); 

j)   formarea comenzii la conectarea sistemului de înştiinţare (după caz). 

12.2 Dispozitivele de deconectare şi de restabilire a regimului automat de 

pornire a instalaţiilor trebuie să fie amplasate în încăperea postului de serviciu 

sau în altă încăpere cu personal de serviciu 24 din 24h. 

În prezenţa protecţiei contra accesului nesancţionat, dispozitivele de restabilire a 

pornirii automate, pot să fie amplasate la intrările încăperilor de protejat. 

Prevederi comune pentru semnalizare 

12.3 În încăperea postului de incendiu sau în altă încăpere cu personal de 

serviciu 24 din 24 h trebuie să fie prevăzută: 

a) semnalizarea optică şi sonoră: 

de izbucnire a incendiului (cu descifrarea direcţiilor sau a 

încăperilor, în caz de utilizare a sistemelor cu adresă de 

semnalizare de incendiu); 

de declanşare a instalaţiei şi de trecere a substanţei de stingere spre 

încăperea de protejat (cu descifrarea direcţiilor sau a încăperilor); 

b) semnalizarea optică: 

de prezenţă a tensiunii în racordurile principale şi de rezervă ale 

alimentării cu energie electrică; 

de deconectare a semnalizării sonore de incendiu (în lipsa 

restabilirii automate a semnalizării); 
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de deconectare a semnalizării sonore de defectare (în lipsa 

restabilirii automate a semnalizării). 

12.4 Semnalul sonor de incendiu trebuie să se deosebească prin tonalitate sau 

caracterul sunetului de semnalul de defectare şi de declanşare a instalaţiei. 

Instalaţii de stingere a incendiilor cu apă şi spumă 

Prevederi pentru aparatura de comandă 

12.5 În afară de prevederile comune, aparatura de comandă a instalaţiilor de 

stingere a incendiilor cu apă şi spumă trebuie să asigure: 

a) pornirea automată a pompelor de lucru (de incendiu şi a pompelor-

dozatoare); 

b) pornirea automată a pompelor de rezervă (de incendiu şi a pompelor-

dozatoare) în cazul nepornirii sau neieşirii a pompelor de lucru în 

regim, în timpul stabilit; 

c) conectarea automată a dispozitivului de acţionare electrică a armaturii 

de închidere; 

d) pornirea automată şi deconectarea pompei de drenare; 

e) pornirea locală, iar în caz de necesitate - telecomandă şi deconectarea 

pompelor (cu excepţia sistemelor sprinkler); 

f) comanda locală şi automată a dispozitivelor de compensare a 

scurgerilor de substanţă de stingere şi de aer comprimat din conductele 

şi recipientele hidropneumatice; 

g) controlul automat: 

al circuitelor electrice ale dispozitivelor de închidere cu acţionare 

electrică - în caz de întrerupere a lor; 

al circuitelor electrice ale dispozitivelor care înregistrează 

declanşarea blocurilor de comandă care formează comanda de 

conectare automată a pompelor de incendiu şi a celor dozatoare în 

caz de întrerupere a lor şi de scurtcircuit. 

h) controlul automat al nivelului de avarie de lichid în rezervoare, în 

căminul de drenaj şi în recipientele cu spumanţi, la păstrarea separată; 
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i)   controlul automat al presiunii în rezervorul hidropneumatic; 

j)   întîrzierea temporizată a pornirii instalaţiei de stingere a incendiului 

(după caz). 

12.6 În instalaţiile de stingere volumică a incendiilor cu spumă pentru încăperile 

de protejat cu posibilitatea de aflare a persoanelor, trebuie prevăzute dispozitive 

de comutare a pornirii automate la pornire telecomandată cu emiterea 

semnalelor optice şi sonore de deconectare a pornirii automate din încăperea 

postului de incendiu. 

12.7 În încăperile staţiei de pompare trebuie amplasate următoarele dispozitive: 

a) pentru pornirea şi oprirea locală a pompelor (se admite pornirea şi 

oprirea pompelor de incendiu din încăperea postului de incendiu); 

b) pentru pornirea şi oprirea locală a compresorului. 

 

Prevederi pentru semnalizare 

12.8 În încăperile de protejat cu instalaţii de stingere volumică a incendiilor cu 

spumă şi înaintea intrărilor în ele, trebuie prevăzută o semnalizare conform 

ГOCT 12.4.009. încăperile adiacente, care au ieşire numai prin încăperile de 

protejat, la fel trebuie să fie utilate cu o semnalizare similară. 

Înaintea intrărilor în încăperile de protejat trebuie prevăzută o semnalizare de 

deconectare a pornirii automate a instalaţiei. 

12.9 În încăperea postului de incendiu sau în altă încăpere cu persoane de 

serviciu 24 din 24h, în afara prevederilor comune, trebuie prevăzută: 

a) semnalizare sonoră şi optică: 

de pornire a pompelor*; 

de începere a funcţionării instalaţiei cu indicarea direcţiei de 

refulare a substanţei de stingere a incendiului*; 

de deconectare a pornirii automate a pompelor şi a instalaţiei; 

 

 

 

                                                 

* se recomandă darea semnalului sonor de scurtă durată  
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de defectare a instalaţiei conform 12.1d; 12.5g; 12,5i, de dispariţia 

tensiunii în racordurile principale şi în cel de rezervă de alimentare 

cu energie electrică a instalaţiei; de lipsă a deschiderii complete a 

ventilelor cu acţionare electrică în regimul de emitere a comenzii 

pentru deschiderea lor, de defectare a circuitelor în dispozitivele 

electrice de comandă a ventilelor; de micşorare a nivelului 

minimum admisibil de apă şi aer (semnal sonor general); 

de nivele de avarie în rezervorul de incendiu, în recipientul cu 

spumogen, în căminul de drenaj (semnal general) 

b) semnalizare optică de poziţie a ventilelor cu acţionare electrică (deschis, 

închis). 

12.10 În încăperea staţiei de pompare trebuie prevăzută o semnalizare 

optică: 

 

a) de prezenţă a tensiunii în racordurile principal şi de rezervă de 

alimentare cu energie electrică; 

b) de deconectare a pornirii automate a pompelor de incendiu, pompelor-

dozatoare, pompei de drenaj; 

c) de defectare a circuitelor electrice ale dispozitivelor care înregistrează 

declanşarea blocurilor de comandă şi emit comanda de conectare a 

instalaţiei şi a vanelor (cu descifrare pe direcţii); 

d) de defectare a circuitelor electrice de comandă a vanelor dispozitivelor 

de închidere cu acţionare electrică (cu descifrare pe direcţii); 

e) de lipsă a deschiderii complete a vanelor dispozitivelor de închidere cu 

acţionare electrică în regimul de emitere a comenzii pentru deschiderea 

lor (cu descifrare pe direcţii); 

f) de nivel de avarie în: rezervorul de incendiu, în recipientul cu 

spumogen, în căminul de drenaj (semnal general). 

Dacă vanele electrice sînt montate în exteriorul încăperii staţiei de pompare, 

atunci semnalele indicate în pct. d, e, se emit la locul montării vanelor electrice. 
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Instalaţii de stingere a incendiilor cu gaze şi pulberi 

Prevederi pentru aparatura de comandă 

12.11 în afară de prevederile comune, aparatura de comandă a instalaţiilor 

automate de stingere a incendiilor cu gaze şi pulberi trebuie să asigure: 

a) pornirea telecomandată a instalaţiei (la intrările în încăperile de 

protejat, se admite în încăperea postului de incendiu); 

b) controlul automat al: 

circuitelor electrice de comandă a dispozitivelor de pornire şi a 

circuitelor dispozitivelor de pornire, în caz de întrerupere a lor; 

presiunii în buteliile de pornire şi în conductele de iniţiere - pentru 

instalaţiile automate de stingere a incendiilor cu gaze (IASG). 

c) întîrzierea ieşirii substanţei de stingere (după emiterea semnalelor 

optice şi sonore de înştiinţare despre incendiu) la pornirea automată şi 

telecomandată pe timpul necesar pentru evacuarea persoanelor, pentru 

oprirea utilajelor de ventilare, închiderea clapetelor de aer, clapetelor 

antifoc etc. - minimum 30 s (pentru instalaţiile de stingere a incendiilor 

cu gaze - minimum 10 s). Timpul necesar pentru evacuarea persoanelor 

din încăperile de protejat trebuie determinat conform ГOCT 12.1.004; 

d) deconectarea pornirii automate şi telecomandate a instalaţiei cu 

indicarea poziţiei de deconectare la deschiderea uşilor în încăperea de 

protejat. 

12.12 Dispozitivele de pornire telecomandată a instalaţiei trebuie amplasate la 

ieşirile de evacuare, în exteriorul încăperii de protejat. Dispozitivele indicate 

trebuie să fie protejate conform ГOCT 12.4.009. 

Dispozitivele de pornire telecomandată se admite să se amplaseze în încăperea 

postului de incendiu sau în altă încăpere cu personal de serviciu 24 din 24 h. 

12.13 La uşile încăperilor de protejat trebuie prevăzute dispozitive care 

deconectează pornirea automată a instalaţiei la deschiderea lor. 

Dispozitivele de deconectare a pornirii automate se admite să se amplaseze 

suplimentar în încăperea postului de incendiu sau în altă încăpere cu personal de 

serviciu 24 din 24 h. 
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Prevederi pentru semnalizare 

12.4 În încăperile de protejat cu instalaţii automate de stingere a incendiilor cu 

gaze sau pulberi şi înaintea intrării în ele trebuie prevăzută o semnalizare 

conform ГOCT 12.4.009. încăperile adiacente, care au ieşiri numai prin 

încăperile de protejat, trebuie să fie utilate cu o semnalizare similară. 

Înaintea intrărilor în încăperile de protejat trebuie prevăzută o semnalizare de 

deconectare a pornirii automate a instalaţiei. 

12.15 În încăperea postului de incendiu sau în altă încăpere cu personal de 

serviciu 24 din 24 h, trebuie prevăzută: 

a) semnalizarea sonoră şi optică de defectare a instalaţiei conform 12.l d, 

12.1l b; micşorarea presiunii în conductele de iniţiere şi în buteliile de 

pornire pînă la valoarea limită admisibilă, indicată în documentaţia 

tehnică pentru IASG; dispariţia tensiunii la racordurile principale şi de 

rezervă de alimentare cu energie electrică (semnal sonor general); 

b) semnalizarea optică de deconectare a pornirii automate (cu descifrarea 

direcţiilor sau a încăperilor de protejat). 

12.16 În încăperea staţiei de stingere a incendiilor trebuie să fie o indicaţie 

vizuală de micşorare a presiunii în conductele de iniţiere şi în buteliile de 

pornire. 

Instalaţii de stingere a incendiilor cu aerosol 

Prevederi pentru aparatura de comandă 

12.17 În afară de prevederile comune, aparatura de comandă a instalaţiilor 

automate de stingere a incendiilor cu aerosol (în continuare - instalaţii) trebuie 

să asigure: 

a) pornirea telecomandată a instalaţiei (la intrările în încăperile de 

protejat, se admite în încăperea postului de incendiu); 

b) controlul automat al circuitelor electrice de comandă a dispozitivelor 

de pornire şi al circuitelor electrice ale dispozitivelor de pornire, în caz 

de întrerupere a lor; 

c) întîrzierea ieşirii substanţei de stingere pe timpul necesar pentru 

evacuarea persoanelor, pentru oprirea utilajelor de ventilare, sistemelor 

de condiţionare, închiderea clapetelor de aer, clapetelor antifoc etc. 

după emiterea semnalelor optice şi sonore de înştiinţare  
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despre incendiu - minimum 30 s. Timpul necesar pentru evacuarea 

persoanelor din încăperea de protejat trebuie determinat conform       

ГOCT 12.1.004; 

d) deconectarea pornirii automate a instalaţiei cu indicarea poziţiei de 

deconectare la deschiderea uşilor în încăperea de protej at. 

12.18 Dispozitivele de pornire telecomandată a instalaţiilor trebuie amplasate 

la ieşirile de evacuare, în exteriorul încăperii de protejat. Dispozitivele indicate 

trebuie să fie protejate conform ГOCT 12.4.009. 

Dispozitivele de pornire telecomandată se admite să se amplaseze în încăperea 

postului de incendiu sau în altă încăpere cu personal de serviciu 24 din 24 h. 

12.19 La uşile încăperilor de protejat trebuie de prevăzut dispozitive care 

deconectează pornirea automată a instalaţiei, la deschiderea lor. 

Dispozitivele de deconectare a pornirii automate se admite să se amplaseze 

suplimentar în încăperea postului de incendiu sau în altă încăpere cu personal de 

serviciu 24 din 24 h. 

Prevederi pentru semnalizare 

12.20 În încăperile de protejat cu instalaţii automate de stingere a incendiilor 

cu aerosol şi înaintea intrărilor în ele trebuie prevăzută o semnalizare conform 

ГOCT 12.4.009. 

Încăperile adiacente, care au ieşiri numai prin încăperile de protejat, trebuie să 

fie utilate cu o semnalizare similară. 

Înaintea intrărilor în încăperile de protejat trebuie prevăzută o semnalizare de 

deconectare a pornirii automate a instalaţiei. 

12.21 În încăperile postului de incendiu sau în altă încăpere, cu personal de 

serviciu 24 din 24 h, în afara prevederilor comune, trebuie prevăzută: 

a) semnalizarea sonoră şi optică de defectare a instalaţiei indicate în 

12.1d, 12.17b; de dispariţie a tensiunii la racordurile principal şi de 

rezervă de alimentare cu energie electrică (semnal sonor general); 

b) semnalizare optică de deconectare a pornirii automate (cu descifrarea 

încăperilor de protejat). 

NOTĂ - În cazul utilizării detectoarelor de fum, pentru protecţia obiectivului în 

complet cu instalaţiile automate de stingere a incendiilor cu 
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aerosol, trebuie prevăzute măsuri pentru excluderea declanşărilor 

false ale detectoarelor de fum din încăperile adiacente celor în care 

s-a produs declanşarea modulelor instalaţiei. 

 

Instalaţii de stingere cu apă fin pulverizată 

Prevederi pentru aparatura de comandă 

12.22 În afară de prevederile comune, aparatura de comandă a instalaţiilor 

automate de stingere a incendiilor cu apă fin pulverizată (în continuare - 

instalaţii) trebuie să asigure: 

a) pornirea telecomandată a instalaţiei (la intrările în încăperile de 

protejat); 

b) controlul automat al circuitelor electrice de comandă a dispozitivelor 

de pornire şi al circuitelor electrice ale dispozitivelor de pornire, în caz 

de întrerupere a lor; 

c) întîrzierea ieşirii substanţei de stingere pe timpul necesar pentru 

evacuarea persoanelor, după emiterea semnalelor optice şi sonore de 

înştiinţare despre incendiu - minimum 10 s. Timpul necesar pentru 

evacuarea persoanelor din încăperea de protejat trebuie determinat 

conform ГOCT 12.1.004. 

d) deconectarea pornirii automate şi telecomandate a instalaţiei cu 

indicarea poziţiei de deconectare la deschiderea uşilor în încăperea de 

protejat. 

12.23 Dispozitivele de pornire telecomandată a instalaţiilor trebuie amplasate 

la ieşirile de evacuare, în exteriorul încăperii de protejat. Dispozitivele indicate 

trebuie să fie protejate conform ГOCT 12.4.009. 

Dispozitivele de pornire telecomandată se admite să se amplaseze în încăperea 

postului de incendiu sau în altă încăpere cu personal de serviciu 24 din 24 h. 

12.24 La uşile încăperilor de protejat trebuie prevăzute dispozitive care 

deconectează pornirea automată a instalaţiei la deschiderea lor. 

Dispozitivele de deconectare a pornirii automate se admite să se amplaseze 

suplimentar în încăperea postului de incendiu sau în altă încăpere cu personal de 

serviciu 24 din 24 h. 

Prevederi pentru semnalizare 
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12.25 În încăperile de protejat cu instalaţii automate de stingere a incendiilor 

cu apă fin pulverizată şi înaintea intrărilor în ele trebuie prevăzută o semnalizare 

conform ГOCT 12.4.009. 

Încăperile adiacente, care au ieşiri numai prin încăperile de protejat, trebuie 

utilate cu o semnalizare similară. 

Înaintea intrărilor în încăperile de protejat trebuie prevăzută o semnalizare de 

deconectare a pornirii automate a instalaţiei. 

12.26 În încăperea postului de incendiu sau în altă încăpere cu personal de 

serviciu 24 din 24 h, în afara prevederilor comune, trebuie prevăzută: 

a) semnalizarea sonoră şi optică de defectare a instalaţiei indicate în     

12.1 d, 12.22b; de dispariţie a tensiunii la racordurile principal., şi de 

rezervă de alimentare cu energie electrică (semnal sonor general); 

b) semnalizarea optică la deconectarea pornirii automate (cu descifrarea 

încăperilor ide protejat).  

 

13    SISTEME DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR 

Principii comune pentru alegerea detectoarelor de incendiu pentru 

obiectivul de protejat 

13.1 Alegerea tipului de detector de fum punctual se efectuează în corespundere 

cu posibilitatea lui de a identifica diferite tipuri de fumuri, determinată conform 

normativelor speciale. 

13.2 Detectoarele de flacără trebuie utilizate atunci cînd în zona de control, în 

cazul izbucnirii incendiului, în momentul iniţial al lui, se presupune apariţia 

flăcării deschise. 

13.3 Sensibilitatea spectrală a detectorului de flacără trebuie să corespundă 

spectrului de radiaţie a flăcării materialelor combustibile, aflate în zona de 

control a detectorului. 

13.4 Detectoarele de căldură (termice) trebuie utilizate atunci, cînd în zona de 

control, în cazul izbucnirii incendiului, în momentul iniţial al lui, se presupune 

degajarea de căldură considerabilă. 

13.5 Detectoarele diferenţiale şi detectoarele diferenţiale-maximale de căldură 

trebuie utilizate pentru identificarea focarului de incendiu, dacă în zona de 

control nu se presupune variaţia de temperatură, nelegată de izbucnirea 
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incendiului, capabilă să producă declanşarea detectoarelor de incendiu de aceste 

tipuri. 

Detectoarele maximale de căldură nu se recomandă de utilizat în încăperile: 

a) cu temperaturi joase (mai joase de 0°C); 

b) de depozitare a valorilor materiale şi culturale. 

NOTĂ - Exceptînd cazurile în care utilizarea altor detectoare nu este posibilă 

sau nu este raţională. 

13.6 La alegerea detectoarelor de căldură trebuie să se ia în considerare că 

temperatura de declanşare a detectoarelor maximale şi detectoarelor diferenţiale-

maximale, trebuie să fie cu minimum 20°C mai înaltă decît temperatura aerului 

maximă admisibilă în încăpere. 

13.7 Detectoarele de incendiu sensibile la gaze se recomandă de utilizat, dacă în 

zona de control, în cazul în care la izbucnirea incendiului, în faza incipientă a 

lui, se presupune degajarea unui anumit tip de gaze în concentraţii, la care se pot 

declanşa detectoarele. 

Detectoarele de incendiu sensibile la gaze nu trebuie utilizate în încăperile, în 

care în lipsa incendiului pot apărea gaze în concentraţii, la care se pot declanşa 

detectoarele. 

13.8 În cazul în care, în zona de control parametrul dominant al incendiului nu 

este determinat, se recomandă utilizarea unei combinaţii de detectoare de 

Incendiu, sensibile la diferiţi parametri ai incendiului sau detectoare de incendiu 

combinate. 

13.9 Alegerea tipurilor de detectoare de incendiu în funcţie de destinaţia 

încăperilor de protejat şi de tipul sarcinii termice, se efectuează conform 

capitolului 28. 

13.10 Detectoarele de incendiu trebuie utilizate în corespundere cu prevederile 

standardelor, normelor, documentaţiei tehnice în vigoare, luînd în considerare 

acţiunile climatice, mecanice, electromagnetice şi altele în locurile de montare a 

lor. 

13.11 Detectoarele de incendiu destinate emiterii informaţiei pentru comanda 

instalaţiilor automate de stingere a incendiilor, de evacuare a fumului şi de 

înştiinţare despre incendiu, trebuie să fie rezistente la acţiunea perturbaţiilor 

electromagnetice cu un grad de rigiditate conform normativelor speciale. 



NCM E.03.05-2004 pag. 61 
 

13.12 Detectoarele de fum, alimentate prin bucla semnalizării de incendiu şi 

în care este încorporat un semnalizator sonor, se recomandă de utilizat pentru 

înştiinţarea operativă locală şi pentru determinarea locului de incendiu în 

încăperi, în care simultan se îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) parametrul principal de izbucnire a focarului de aprindere în faza incipientă 

este apariţia fumului; 

b) în încăperile de protejat este posibilă prezenţa persoanelor. 

Astfel de detectoare de fum trebuie conectate în sistemul unitar al semnalizării 

de incendiu cu aplicarea semnalului de alarmă la aparatul de recepţie-control, 

amplasat în încăperea personalului de serviciu. 

NOTE 

1. Detectoarele de fum se recomandă de utilizat în: hoteluri, instituţii 

curative, săli de expoziţii ale muzeelor, galerii de artă, săli de lectură 

ale bibliotecilor, încăperi de comerţ, centre de calcul. 

2. Utilizarea acestor detectoare nu exclude utilarea clădirilor cu un 

sistem de înştiinţare conform normativelor speciale. 

Prevederi pentru organizarea zonelor de control ale semnalizării de 

incendiu 

13.13 Cu o singură buclă a semnalizării de incendiu cu detectoare (care n-au 

adrese), se admite utilarea zonei de control, care include: 

 a) încăperile amplasate la diferite etaje, la o arie totală a încăperilor            

≤ 300 m
2
; 

b) pînă la 10 încăperi izolate şi adiacente cu aria totală de maximum     

1400 m
2
, amplasate la un singur etaj al clădirii, totodată încăperile 

izolate trebuie să aibă ieşire în coridorul comun, holul, vestibulul comun 

etc; 

c) pînă la 20 de încăperi izolate şi adiacente cu aria totală maximum     

1400 m
2
, amplasate la un singur etaj al clădirii, totodată încăperile 

izolate trebuie să aibă ieşire în coridorul comun, holul, vestibulul comun 

etc, la prezenţa semnalizării optice (în exteriorul încăperilor) de 

declanşare a detectoarelor de incendiu, montate deasupra fiecărei 

încăperi de protejat (controlate). 
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13.14 Cantitatea maximă şi aria încăperilor, de protejat de o singură buclă 

inelară sau radială cu detectoare punctuale de incendiu, se determină de 

posibilităţile tehnice ale aparatului de recepţie-control, de caracteristicile 

tehnice ale detectoarelor conectate la buclă şi nu depinde de amplasarea 

încăperilor în clădire. 

 

Amplasarea detectoarelor de incendiu 

13.15 Cantitatea de detectoare automate de incendiu se determină de 

necesitatea identificării aprinderilor pe toată aria controlată a încăperii (zonei), 

iar cantitatea detectoarelor de flacără - şi pe aria utilajului. 

13.16 În fiecare încăpere de protejat trebuie montate minimum două detectoare 

de incendiu. 

13.17 În încăperea (zona) de protejat se admite montarea a unui singur 

detector, dacă simultan se îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) aria încăperii nu depăşeşte aria protejată, de detectorul de incendiu, 

indicată în documentaţia tehnică pentru el, şi nu depăşeşte aria medie, 

indicată în tabelele 5, 8; 

b) se asigură controlul automat al capacităţii de funcţionare a detectorului 

de incendiu, care confirmă îndeplinirea funcţiilor lui cu emiterea 

semnalului de defectare la aparatul de recepţie-control; 

c) se asigură identificarea detectorului defectat la aparatul de recepţie-

control; 

d) la semnalul emis de detectorul de incendiu nu se generează semnalul de 

pornire a aparaturii de comandă, care execută conectarea instalaţiilor 

automate de stingere a incendiului, de evacuare a fumului sau a 

sistemului de înştiinţare despre incendiu de tipul 5, conform 

normativelor speciale. 

Totodată trebuie asigurată posibilitatea înlocuirii detectorului defectat în timpul 

prescris. 

13.18 Detectoarele de incendiu punctuale, cu excepţia detectoarelor de 

flacără, se montează, de regulă, sub planşee. La imposibilitatea montării 

detectoarelor nemijlocit sub planşee se admite montarea lor pe pereţi, coloane şi 

alte elemente de construcţii portante, precum şi fixarea lor pe cabluri. 
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La montarea detectoarelor de incendiu punctuale sub planşeu ele trebuie 

amplasate la o distanţă de la perete de minimum 0,1 m. 

La montarea detectoarelor de incendiu punctuale-pe pereţi, pe armatură specială 

sau la fixarea pe cabluri, ele trebuie amplasate la distanţa de minimum 0,1 m de 

la perete şi la distanţa de 0,1-0,3 m de la planşeu, inclusiv gabaritele 

detectorului. 

La suspendarea detectoarelor pe cabluri trebuie să fie asigurată poziţia stabilă şi 

orientarea în spaţiu a lor. 

13.19 Amplasarea detectoarelor de căldură şi de fum punctuale trebuie 

efectuată luînd în considerare fluxurile de aer din încăperea de protejat, produse 

de ventilarea prin refulare şi aspiraţie, totodată distanţa de la detector pînă la 

orificiul de ventilare trebuie să fie de minimum 1 m. 

13.20 Detectoarele de căldură şi fum punctuale trebuie montate în fiecare 

secţiune a tavanului cu lăţimea de minimum 0,75 m, limitată de elemente de 

construcţii (grinzi, longeroane, nervuri orizontale ale grinzii), ieşite în exteriorul 

tavanului la o distanţă de peste 0,4 m. 

Dacă elementele de construcţii ies în exteriorul tavanului la o distanţă de peste 

0,4 m, iar secţiunile formate de ele în lăţime sînt sub 0,75 m, atunci aria 

controlată de detectoarele de incendiu, indicată în tabelele 5, 8 se micşorează cu 

40 %. 

În prezenţa pe tavan a elementelor de construcţii care iese în exteriorul tavanului 

de la 0,08 pînă la 0,4 m, aria controlată de detectoarele de incendiu, indicată în 

tabelele 5, 8 se micşorează cu 25 %. 

În prezenţa în încăperile de protejat a canalelor de ventilare, a platformelor 

tehnologice şi a altor canale şi platforme cu lăţimea de 0,75 m şi mai mare care 

au o construcţie plină (neîntreruptă), şi cu cota inferioară aflată la o distanţă de 

peste 0,4 m de la tavan şi de minimum 1,3 m de la aria pardoselii, sub canalele şi 

platformele specificate trebuie montate suplimentar detectoare de incendiu. 

13.21 Detectoarele de căldură şi de fum punctuale trebuie montate în fiecare 

secţiune a încăperii, formată de stivele de materiale, de stelaje, utilaje şi de 

elementele de construcţii, ale căror părţi superioare se află la o distanţă de 0,6 m 

şi mai mică de la tavan. 

13.22 La montarea detectoarelor de fum punctuale în încăperi cu lăţimea sub    

3 m sau sub pardoseli şi tavane false  şi  în  alte  spaţii  cu  înălţimea  sub 1,7 m, 
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distanţa dintre detectoarele, indicată în tabelul 5, se admite să se majoreze de   

1,5 ori. 

13.23 Detectoarele de incendiu, montate sub pardoseli şi tavane false trebuie să 

fie cu adresă sau contactate la bucle independente ale semnalizării de incendiu, 

şi trebuie să fie asigurată posibilitatea de determinare a locurilor lor de 

amplasare. Construcţia planşeelor pardoselii şi ale tavanului false trebuie să 

asigure accesul la detectoarele de incendiu pentru deservirea lor. 

13.24 Montarea detectoarelor de incendiu trebuie efectuată în corespundere cu 

prevederile documentaţiei tehnice pentru detectorul dat. 

13.25 În locurile unde există pericolul de deteriorare mecanică a detectorului, 

trebuie să fie prevăzută o construcţie de protecţie, care nu limitează capacitatea 

de funcţionare şi eficienţa de descoperire a aprinderii. 

13.26 În cazul montării într-o singură zonă de control a detectoarelor de 

incendiu de diferite tipuri, amplasarea lor se efectuează în corespundere cu 

prevederile prezentului normativ pentru fiecare tip de detector. 

În cazul utilizării detectoarelor combinate (căldură-fum) ele trebuie montate 

conform tabelului 8. 

13.27 Pentru încăperile, în care conform capitolului 28 e posibilă utilizarea 

ambelor tipuri de detectoare, (de căldură şi de fum), se admite utilizarea lor 

împreună. în acest caz amplasarea detectoarelor se efectuează conform tabelului 

8. 

Detectoare de fum punctuale 

13.28 Aria, controlată de un singur detector de fum punctual, precum şi 

distanţa maximă dintre detectoare, dintre detector şi perete, exceptînd cazurile 

indicate la 13.20, se determină conform tabelului 5, însă fără a depăşi valorile 

specificate în condiţiile şi cărţile tehnice ale detectoarelor. 
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Tabelul 5 

înălţimea încăperii de 

protejat, m 

 

Aria medie 

controlată de un 

singur detector, 

m
2 

Distanta maximă, m 

Dintre 

detectoare 

De la detector pînă 

la perete 

Pînă la 3,5 Pînă la 80 9,0 4,5 

> 3,5 pînă la 6,0 Pînă la 70 8,5 4,0 

> 6,0 pînă la 10,0 Pînă la 60 8,0 4,0 

> 10,0 pînă la 12,0 Pînă la 50 7,5 3,5 

 

Detectoare de fum de tip liniar 

13.29 Emiţătorul (radiatorul) şi receptorul detectorului de fum de tip liniar 

trebuie montate pe pereţi, pereţi despărţitori, coloane şi pe alte elemente de 

construcţii astfel, încît axa lor optică să treacă la o distanţă de minimum 0,1 m 

de la nivelul planşeului. 

13.30 Emiţătorul (radiatorul) şi receptorul detectorului de fum de tip liniar 

trebuie montate pe elementele de construcţii ale încăperii astfel, încît în zona de 

descoperire a detectorului de incendiu să nu cadă diferite obiective la 

exploatarea lui. Distanţa dintre emiţător şi receptor se determină din 

caracteristica tehnică a detectorului de incendiu. 

13.31 Dacă zona de protecţie este controlată de două sau mai multe detectoare 

de fum liniare, atunci distanţa maximă dintre axele lor optice paralele, dintre axa 

optică şi perete, în funcţie de înălţimea de montare a blocurilor de detectoare, se 

determină conform tabelului 6. 

13.32 În încăperile cu înălţimea peste 12 şi pînă la 18 m detectoarele trebuie 

montate, de regulă, în două nivele, conform tabelului 7, totodată: 

Tabelul 6 

Înălţimea de montare a 
detectorului, m 

Distanţa maximă dintre 
axele optice ale 
detectoarelor, m 

Distanţa maximă de la 
axa optică a detectoru- 

lui pînă la perete, m 

Pînă la 3,5 9,0 4,5 

> 3,5 pînă la 6,0 8,5 4,0 

> 6,0 pînă la 10,0 8,0 4,0 

> 10,0 pînă la 12,0 7,5 3,5 
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a) primul nivel de detectoare trebuie amplasat la o distanţă de 1,5-2 m 

de la nivelul superior al sarcinii termice, însă de minimum 4 m de la 

suprafaţa pardoselii; 

b) al doilea nivel de detectoare trebuie amplasat la o distanţă de 

minimum 0,4 m de la nivelul planşeului. 

13.33 Detectoarele trebuie montate astfel, încît distanţa minimă de la axa lor 

optică pînă la pereţi şi pînă la obiectivele înconjurătoare să fie nu de minimum 

0,5 m. 

 

Tabelul 7 

 
Înălţimea 
încăperii 

de protejat, 
m 

 
Ni-

velul 
 

 

 
Înălţimea de montare a 

detectorului, m 
 

 

Distanţa maximă, m 
Dintre axele 

optice ale 
detectoarelor de 
fum de tip liniar 

De la axa optică 
a detectorului de 
fum de tip liniar 

pînă la perete 

 
 

>12,0 pînă 
la 18,0 

 

 

 

1 

1, 5 - 2 de la nivelul 
sarcinii termice, însă de 

minimum 4 de la 
suprafaţa pardoselii 

 

7,5 

 

3,5 

2 Maximum de 0,4 de la 
acoperiş 

7,5 3,5 

 

Detectoare de căldură punctuale 

13.34 Aria controlată de un singur detector de căldură punctual, precum şi 

distanţa maximă dintre detectoare, dintre detector şi perete, exceptînd cazurile 

indicate la 13.30, trebuie determinate conform tabelului 8, însă nu mai mare 

decît valorile indicate în condiţiile şi cărţile tehnice pentru detectoare. 

 

 

 

 

 

 

 



NCM E.03.05-2004 pag. 67 
 

 

Tabelul 8 

Înălţimea 

încăperii de 

protejat, m 

Aria medie 

controlată de un 

singur detector, m
2 

Distanţa maximă, m 

Dintre 

detectoare 

De la detector 

pînă la perete 

Pînă la 3,5 Pînă la 25 5,0 2,5 

>3,5 pînă la 6,0 Pînă la 20 4,5 2,0 

>6,0 pînă la 9,0 Pînă la 15 4,0 2,0 

 

13.35 Detectoarele de căldură punctuale trebuie montate la distanţe de 

minimum 500 mm de la corpurile de iluminat emiţătoare de radiaţie termică. 

Detectoare de căldură liniare 

13.36 Detectoarele de căldură liniare trebuie, de regulă, montate în contact 

direct cu sarcina termică. 

13.37 Detectoarele de căldură liniare se admite să se monteze sub planşee 

deasupra sarcinii termice conform tabelului 8, totodată valorile indicate în tabel, 

nu trebuie să depăşească valorile indicate în documentaţia tehnică elaborată de 

fabricant. Distanţa de la detector pînă la planşeu trebuie să fie de minimum 

15mm. 

La depozitarea materialelor pe stelaje se admite montarea detectoarelor deasupra 

nivelelor şi stelajelor. 

Detectoare de flacără 

13.38 Detectoarele de flacără trebuie să se monteze pe planşee, pe pereţi şi pe 

alte elemente de construcţii ale clădirilor şi instalaţiilor, precum şi pe utilaje 

tehnologice. 

Amplasarea detectoarelor de flacără trebuie efectuată astfel, încît să fie exclusă 

posibilitatea de acţiune a perturbaţiilor optice. 

13.39 Fiecare punct al suprafeţei de protejat trebuie să fie controlat de 

minimum două detectoare de flacără, iar amplasarea detectoarelor trebuie să 

asigure controlul suprafeţei de protejat, de regulă, din direcţii opuse. 

13.40 Aria încăperii sau a utilajului controlată de detectorul de flacără se 

determină pornind de la valoarea unghiului de supraveghere al detectorului şi în 

corespundere cu clasa lui, conform normativelor speciale (distanţa maximă de 
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descoperire a flăcării la arderea materialelor combustibile), indicate în 

documentaţia tehnică. 

Detectoare de incendiu manuale 

13.41 Detectoarele de incendiu manuale trebuie să se monteze pe pereţi şi pe 

elementele de construcţii la o înălţime de 1,5 m de la nivelul solului sau al 

pardoselii. Locul de amplasare a detectoarelor de incendiu manuale sînt indicate 

în capitolul 29. 

13.42 Detectoarele de incendiu manuale trebuie amplasate în locuri situate 

departe de electromagneţi, magneţi permanenţi şi de alte dispozitive care, prin 

acţiunea lor poate duce la declanşarea accidentală a detectoarelor (prevederile se 

referă la detectoarele de incendiu manuale, declanşarea cărora se produce la 

comutarea contactului magnetic de comandă) la distanţa de: 

a) maximum 50 m unul de la altul în interiorul clădirilor; 

b) maximum 150 m unul de la altul în exteriorul clădirilor;        

c) minimum 0,75 m de la alte organe de comandă şi obiective, care 

împiedică accesul liber la detector. 

13.43 Iluminarea locurilor unde sînt montate detectoarele de incendiu 

manuale trebuie să fie de minimum 50 lx. 

Detectoare de gaze 

1.3.44 Detectoarele de incendiu de gaze trebuie să se monteze în încăperi pe 

tavan, pe pereţi şi pe alte elemente de construcţii ale clădirilor şi instalaţiilor în 

corespundere cu instrucţiunile de exploatare a acestor detectoare şi' cu 

recomandările organizaţiilor specializate. 

Aparate de recepţie-control pentru incendii, dispozitive de comandă. 

Aparatura şi amplasarea ei 

13.45 Aparatele de recepţie-control, dispozitivele de comandă şi alte 

echipamente trebuie utilizate în corespundere cu prevederile standardelor, 

normativelor şi cu documentaţia tehnică, luînd în considerare acţiunile climatice, 

mecanice şi electromagnetice în locurile de amplasare a lor. 

13.46 Dispozitivele, care emit semnalul de pornire a instalaţiei automate de 

stingere a incendiilor, de evacuare a fumului sau de înştiinţare despre incendiu, 
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trebuie să fie rezistente la acţiunea perturbaţiilor exterioare avînd gradul de 

rigiditate de minimum 2. 

13.47 Rezerva de capacitate a aparatelor de recepţie-control (numărul de bucle), 

destinată pentru funcţionarea cu detectoare de incendiu fără adrese, utilizate în 

comun cu instalaţiile automate de stingere a incendiilor, trebuie să constituie 

minimum 10 % la numărul de bucle 10 şi mai multe. 

13.48 Aparatele de recepţie-control, de regulă, trebuie montate în încăperi cu 

persoane de serviciu 24 din 24 h. In cazurile argumentate se admite montarea 

acestor aparate în încăperi fără persoane de serviciu 24 din 24 h, dacă se asigură 

transmiterea separată a semnalului de incendiu şi a semnalului de defectare în 

încăperile cu persoane de serviciu 24 din 24 h şi se asigură controlul canalelor 

de transmitere a informaţiilor. în acest caz încăperea, în care sînt amplasate 

aparatele, trebuie să fie utilată cu semnalizare de incendiu şi să fie protejată de 

accesul nesancţionat. 

13.49 Aparatele de recepţie-control şi dispozitivele de comandă trebuie să se 

monteze pe pereţi, pe pereţi despărţitori şi pe elementele de construcţii, 

executate din materiale incombustibile. Se admite montarea echipamentelor 

indicate pe construcţii, executate din materiale combustibile, cu condiţia 

protejării acestor elemente cu tablă metalică cu grosimea de minimum 1 mm sau 

cu alte materiale în foi incombustibile cu grosimea de minimum 10 mm. 

Totodată, materialul în foi trebuie să iasă în exteriorul conturului echipamentului 

montat cu minimum 100 mm. 

13.50 Distanţa de la partea superioară a aparatului de recepţie-control şi a 

dispozitivului de comandă pînă la planşeul încăperii, executat din materiale 

combustibile, trebuie să fie de minimum 1 m.       

13.51 La amplasarea alăturată a mai multor aparate de recepţie-control şi 

dispozitive de comandă, distanţa dintre ele trebuie să fie de minimum 50 mm. 

13.52 Aparatele de recepţie-control şi dispozitivele de comandă trebuie 

amplasate astfel, încît înălţimea de la nivelul pardoselii pînă la organele 

operative de comandă ale aparaturii indicate să fie de 0,8-1,5 m. 

13.53 Încăperea postului de incendiu sau încăperea cu personal de serviciu 24 

din 24 h trebuie să se amplaseze, de regulă, la primul etaj sau la demisolul 

clădirii. Se admite amplasarea acestor încăperi mai sus de primul etaj în cazul în 

care ieşirea din încăpere duce în vestibulul sau coridorul alăturat de casa scării, 

cu ieşire nemijlocită în exteriorul clădirii. 
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13.54 Distanţa de la uşa încăperii postului de incendiu sau a încăperii cu 

personal de serviciu 24 din 24 h, pînă la casa scării care duce în exterior, nu 

trebuie să depăşească, de regulă, 25 m. 

13.55 Încăperea postului de incendiu sau încăperea cu personal de serviciu 24 

din 24 h, trebuie să prezinte următoarele caracteristici: 

a) aria, de regulă, de minimum 15 m
2
; 

b) temperatura aerului în limitele 18-25 °C la umiditatea relativă de 

maximum 80 %; 

c) prezenţa iluminatului natural, artificial şi de siguranţă, care trebuie să 

corespundă СНИП II-4-79; 

d) iluminarea încăperilor: 

la iluminare naturală - minimum 100 lx.;       

de la lămpi luminiscente - minimum 1501x.;  

de la lămpi incandescente - minimum 100 lx.;  

la iluminare de siguranţă - minimum 50 lx. 

e) existenţa ventilaţiei naturale sau  artificiale,  conform                

СНИП 2.04.05-91; 

f) prezenţa legăturii telefonice* cu unitatea de pompieri şi salvatori a 

obiectivului sau a localităţii. 

În aceste încăperi nu trebuie să se monteze baterii de acumulatoare pentru 

alimentarea de rezervă, cu excepţia celor ermetizate. 

13.56 În încăperea cu personal de serviciu 24 din 24 h iluminatul de siguranţă 

trebuie să se conecteze automat la deconectarea iluminatului de bază. 

Bucle de semnalizare de incendiu. Linii de legătură şi alimentare a 

sistemelor de semnalizare de incendiu şi aparatura de comandă 

13.57 Alegerea conductoarelor şi a cablurilor, metodele de pozare a lor pentru 

organizarea buclelor şi liniilor de legătură ale semnalizării de  incendiu  trebuie 

                                                 

* pentru obiectele cu pericol de explozie-incendiu (A, Б), precum şi cu aglomeraţie de 

persoane, legătura indicată trebuie să fie directă 
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să se execute conform prevederilor NMIE, СНИП 3.05.06-85, BCH 116-87, 

precum şi documentaţiei tehnice pentru dispozitivele şi echipamentele 

sistemului de semnalizare de incendiu. 

13.58 Buclele de semnalizare de incendiu trebuie executate cu condiţia 

asigurării controlului automat al integrităţii lor pe toată lungimea. 

13.59 Buclele de semnalizare de incendiu trebuie executate din conductoare şi 

cabluri independente cu fire de cupru. 

Buclele de semnalizare de incendiu, de regulă, trebuie executate din conductoare 

de telecomunicaţii, dacă documentaţia tehnică pentru aparatele de recepţie-

control nu prevede utilizarea unor tipuri speciale de cabluri şi conductoare. 

13.60 Buclele de semnalizare de incendiu de tip radial, de regulă, trebuie 

conectate la aparatele de recepţie-control prin cutii de conexiune repartitoare. 

În cazul în care sistemul de semnalizare de incendiu nu este destinat pentru 

comanda instalaţiilor automate de stingere a incendiilor, sistemelor de înştiinţare 

despre incendiu, de evacuare a fumului şi a altor sisteme tehnice de asigurare a 

apărării contra incendiilor a obiectivului, pentru conectarea buclelor de 

semnalizare de incendiu de tip radial cu tensiunea sub 60 V la aparatele de 

recepţie-control, se pot utiliza liniile de legătură, executate din cabluri telefonice 

cu fire de cupru ale reţelei complexe de telecomunicaţie a obiectivului, cu 

condiţia separării canalelor de telecomunicaţie. Totodată, perechile libere 

separate de la repartitor pînă la cutiile de distribuţie, utilizate la montarea 

buclelor de semnalizare de incendiu, de regulă, trebuie amplasate în grupe, în 

limitele fiecărei cutii de distribuţie şi marcate cu vopsea roşie. 

În alte cazuri, liniile de legătură pentru contactarea buclelor de semnalizare de 

incendiu de tip radial la aparatele de recepţie-control, trebuie executate conform 

13.58. 

13.61 Liniile de legătură, executate din cabluri telefonice şi de control, trebuie 

să aibă o rezervă de fire în cabluri şi de borne în cutiile de conexiune de 

minimum cîte 10 %. 

13.62 La montarea sistemelor de semnalizare de incendiu cu aparate de 

recepţie-control cu capacitatea informaţională sub 20 bucle se admite conectarea 

buclelor de semnalizare de incendiu de tip radial direct la aparatele de recepţie-

control de incendiu. 
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13.63 Buclele de semnalizare de incendiu de tip inelar trebuie executate din 

cabluri şi conductoare de telecomunicaţii independente, totodată începutul şi 

sfîrşitul buclei inelare trebuie conectate la bornele corespunzătoare ale 

aparatului de recepţie-control pentru incendii. 

13.64 Diametrul firelor de cupru ale cablurilor şi conductoarelor trebuie să fie 

determinat adoptînd căderea admisibilă de tensiune, însă de minimum 0,5 mm. 

13.65 Liniile electrice de alimentare a aparatelor de recepţie-control şi a 

dispozitivelor de comandă, precum şi liniile de comandă a instalaţiilor automate 

de stingere a incendiilor, de evacuare a fumului sau de înştiinţare despre 

incendiu, trebuie executate din cabluri şi conductoare independente. Nu se 

admite pozarea lor tranzitată prin încăperi (zone) cu pericol de explozie-incendiu 

şi de incendiu. In cazuri argumentate se admite pozarea acestor linii prin 

încăperi (zone) cu pericol de incendiu, în golurile elementelor de construcţii de 

clasa KO sau cu cabluri şi conductoare rezistente la foc, ori cu cabluri şi 

conductoare pozate în ţevi metalice, conform ГOCT 3262. 

13.66 Nu se admite pozarea în comun a buclelor şi liniilor de legătură ale 

semnalizării de incendiu, liniilor de comandă a instalaţiilor automate de stingere 

a incendiilor şi de înştiinţare despre incendiu, cu tensiunea sub 60 V cu liniile de 

tensiune de 110 V şi mai mare într-o singură cutie, ţeava, împletitură, într-un 

canal închis al elementelor de construcţii sau într-un singur şanţ. 

Pozarea în comun a acestor linii se admite în diferite secţiuni ale cutiilor şi 

şanţurilor, care au pereţi despărţitori longitudinali neîntrerupţi cu limita de 

rezistenţă la foc 0,25 h, din materiale incombustibile. 

13.67 La pozarea deschisă în paralel distanţa de la conductoarele şi cablurile 

semnalizării de incendiu cu tensiunea sub 60 V pînă la cablurile de forţă şi de 

iluminat trebuie să fie de minimum 0,5 m. 

Se admite pozarea acestor cabluri şi conductoare la o distanţă sub 0,5 m de la 

cablurile de forţă şi de iluminat în cazurile în care ele se ecranizează contra 

inducţiilor electromagnetice. 

Se admite micşorarea distanţei pînă la 0,25 m de la cablurile şi conductoarele 

buclelor şi liniilor de legătură ale semnalizării de incendiu, fără protecţia lor 

contra inducţiilor electromagnetice, pînă la conductoarele de iluminat şi 

cablurile de control separate. 
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13.68 În încăperile în care cîmpurile şi inducţiile electromagnetice depăşesc 

nivelul stabilit de ГOCT 23511, buclele şi liniile de legătură ale semnalizării de 

incendiu trebuie să fie protejate contra inducţiilor electromagnetice. 

13.69 În cazul în care nu este necesară protejarea buclelor şi liniilor de legătură 

ale semnalizării de incendiu contra inducţiilor electromagnetice trebuie utilizate 

cabluri şi conductoare ecranate sau neecranate, pozate în ţevi, cutii metalice etc. 

Totodată, elementele ecrane trebuie să fie legate la pămînt. 

13.70 Instalaţiile electrice exterioare ale sistemelor de semnalizare de incendiu, 

de regulă, trebuie pozate în pămînt sau în canalizare. 

În cazul în care este posibilă pozarea prin această metodă se admite pozarea lor 

pe pereţii exteriori ai clădirilor şi instalaţiilor, sub acoperişuri de protecţie, pe 

cabluri sau pe stîlpii dintre clădiri în exteriorul străzilor şi drumurilor, în 

corespundere cu NMIE. 

13.71 Liniile de cabluri (principală şi de rezervă) pentru alimentare cu energie 

electrică a sistemelor de semnalizare de incendiu trebuie pozate pe traseuri 

diferite, pentru a se exclude posibilitatea ieşirii lor simultane din funcţiune în 

caz de aprinderi la obiectivul controlat. Pozarea acestor linii, de regulă, trebuie 

executată pe instalaţii pentru cabluri diferite. 

Se admite pozarea în paralel a acestor linii pe pereţii încăperilor la o distanţa 

utilă dintre ele de minimum 1 m. 

Se admite pozarea în comun a acestor linii de cablu cu condiţia pozării uneia din 

ele într-o cutie (ţeava), executată din materiale incombustibile cu limita de 

rezistentă la foc de 0,75 h. 

13.72 Buclele de semnalizare de incendiu e raţional de separat în sectoare cu 

ajutorul cutiilor de conexiune. La capătul buclei se recomandă de prevăzut 

dispozitive care asigură controlul vizual al lui în poziţie conectat. 
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14   RELAŢII DE RECIPROCITATE A SISTEMELOR DE SEMNALI-

ZARE A INCENDIILOR CU ALTE SISTEME, CU UTILAJE TEH-

NOLOGICE ŞI ELECTROTEHNICE ALE CLĂDIRILOR ŞI IN-

STALAŢIILOR 

14.1 Aparatura sistemelor de semnalizare a incendiilor trebuie să formeze 

(genereze) impulsuri de comandă a instalaţiilor automate de stingere a 

incendiilor, de evacuare a fumului sau de înştiinţare despre incendiu de la cel 

puţin două detectoare automate de incendiu. Fiecare punct de pe suprafaţa zonei 

de protejat trebuie să fie controlat de cel puţin de două detectoare de incendiu. 

Se admite formarea impulsurilor de comandă a sistemului de înştiinţare despre 

incendiu de tipurile 1, 2, 3 (conform normativelor speciale) de la un singur 

detector de incendiu, totodată se recomandă de utilizat echipamente care 

realizează funcţiile ce majorează exactitatea de descoperire a incendiului. 

14.2 Comanda cu utilajele tehnologice, electrotehnice şi cu alte utilaje, blocate 

de sistemul de semnalizare de incendiu, se admite să se realizeze la declanşarea 

unui singur detector de incendiu.  

14.3 Detectoarele de incendiu dublate trebuie să fie montate la o distanţă de 

minimum jumătate din cea normată, determinată conform tabelelor 5-8, dacă 

sistemul de semnalizare de incendiu este destinat pentru comanda cu instalaţii 

automate de stingere a incendiilor sau, respectiv, evacuare a fumului sau de 

înştiinţare despre incendiu. 

14.4 Ieşirea semnalelor de declanşare a sistemului de semnalizare a incendiilor 

(prin coordonarea cu organele Supravegherii de Stat a măsurilor contra 

incendiilor şi dacă există posibilităţi tehnice) se recomandă de realizat prin 

canalul radio, îh modul stabilit, la punctul centralizat de telecomunicaţii al 

serviciului pompieri şi salvatori. 

14.5 Pornirea sistemului de evacuare a fumului se recomandă de efectuat de la 

detectoarele de fum (de exemplu, în cazul în care la obiectiv se utilizează 

sistemul sprinkler de stingere a incendiilor). 

14.6 Nu se admite conectarea simultană în încăperile de protejat a sistemului 

automat de stingere a incendiilor (cu gaze, cu aerosol, cu pulbere) şi a sistemului 

de protecţie contra fumului. 
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15 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A SISTEMELOR DE 

SEMNALIZARE ŞI A INSTALAŢILOR DE STINGERE A INCENDII-

LOR 

15.1 Receptoarele electrice ale instalaţiilor automate de stingere a incendiilor şi 

ale sistemelor de semnalizare a incendiilor, după gradul de asigurare a fiabilităţii 

de alimentare cu energie electrică, trebuie considerate de categoria I conform 

NMIE, cu excepţia motoarelor electrice ale compresoarelor, pompelor de 

drenare şi de pompare a spumogenului, care se consideră de categoria III, 

precum şi cazurile indicate la 15.3, 15.4. 

15.2 Alimentarea receptoarelor electrice trebuie realizată conform NMIE, luînd 

în considerare prevederile 15.3, 15.4. 

15.3 În prezenta unei singure surse de alimentare cu energie electrică (la 

obiectivele de categoria III de fiabilitate de alimentare cu energie electrică) se 

admite utilizarea, în calitate de sursă de rezervă de alimentare a receptoarelor 

electrice indicate la 15.1, a bateriilor de acumulatoare sau a blocurilor de 

alimentare neîntreruptă, care trebuie să asigure alimentarea acestor receptoare în 

regim de serviciu timp de 24 h şi în regim „Alarmă” minimum 3 h. 

15.4 În lipsa, din cauza condiţiilor locale, a posibilităţii de a realiza alimentarea 

receptoarelor electrice indicate la 15.1, de la două surse independente se admite, 

după coordonarea cu beneficiarul şi organele de Supraveghere de Stat a 

măsurilor contra incendiilor, de a realiza alimentarea lor de la o singură sursă -

de la diferite transformatoare ale unei substaţii cu două transformatoare sau de la 

două substaţii amplasate în apropiere cu un sigur transformator, conectate la 

diferite linii de alimentare, amplasate pe traseuri diferite, cu dispozitiv de 

racordare automată a rezervei, de regulă, la partea cu tensiunea joasă. 

15.5 Locul de amplasare a dispozitivului de racordare automată a rezervei, 

centralizat, la racordurile receptoarelor electrice ale instalaţiilor automate de 

stingere şi de semnalizare a incendiilor sau decentralizat la receptoarele electrice 

de categoria I de fiabilitate, se determină în funcţie de amplasarea relativă şi de 

condiţiile de pozare a liniilor de alimentare pînă la receptoarele electrice 

îndepărtate. 

15.6 Pentru receptoarele electrice ale instalaţiilor automate de stingere a 

incendiilor de categoria I, care au o rezervă tehnologică cu conectare automată 

(în prezenţa unei pompe de rezervă şi unei pompe de lucru), dispozitivul de 

racordare automată a rezervei nu este necesar. 

 

 



NCM E.03.05-2004 pag. 76 
 

15.7 În instalaţiile de stingere a incendiilor cu apă şi spumă, în calitate de sursă 

de alimentare de rezervă, se admite utilizarea staţiilor electrice diesel. 

15.8 În cazul alimentării receptoarelor electrice ale instalaţiilor automate de 

stingere şi semnalizare a incendiilor de la racordul de rezervă se admite, în caz 

de necesitate, asigurarea alimentării cu energie electrică a acestor receptoare din 

contul deconectării la obiectiv a receptoarelor electrice de categoriile II şi III de 

fiabilitate. 

15.9 Protecţia circuitelor electrice ale instalaţiilor automate de stingere şi 

semnalizare a incendiilor trebuie executată conform NMIE. 

Nu se admite prevederea protecţiilor termice şi maximale în circuitele de 

comandă a instalaţiilor automate de stingere a incendiilor, deconectarea cărora 

poate conduce la oprirea refulării substanţei stingătoare în focarul incendiului. 

 

16 LEGĂTURILE DE PROTECŢIE LA PĂMÎNT ŞI LA NUL. 

PREVEDERI DE SECURITATE 

16.1 Elementele echipamentelor electrotehnice ale instalaţiilor automate de 

stingere şi semnalizare a incendiilor trebuie să corespundă prevederilor      

ГOCT 12.2.007.0 referitor la metoda de protecţie a persoanelor contra 

electrocutării. 

16.2 Legătura de protecţie la pămînt (la nul) a echipamentelor electrice ale 

instalaţiilor automate de stingere şi semnalizare a incendiilor trebuie să fie 

executată conform prevederilor NMIE, СНИП 3.05.06, ГOCT 12.1.030 şi ale 

documentaţiei tehnice elaborate de uzina-fabricant. 

16.3 Dispozitivele de pornire locală a instalaţiilor automate de stingere a 

incendiilor trebuie să fie îngrădite contra accesului accidental şi plumbuite, cu 

excepţia dispozitivelor de pornire locală, montate în încăperile staţiei de stingere 

a incendiilor sau în posturile de incendia. 

16.4 La utilizarea detectoarelor de fum radioizotopice, pentru protecţia 

diferitelor obiective trebuie prevăzute condiţii de securitate antiradiaţie, conform 

normativelor speciale. 
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17 GRUPE DE ÎNCĂPERI (DE PRODUCŢIE, DE PROCESE TEHNOLO-

GICE) DUPĂ GRADUL DE PERICOL DE PROPAGARE A 

INCENDIULUI ÎN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA LOR FUNCŢIONALĂ ŞI 

DE SARCINA TERMICA A MATERIALELOR COMBUSTIBILE 

 

Tabelul 9 

Grupa de 

încăperi 

Lista încăperilor specifice, de producţie şi de procese tehnologice 

1 Încăperile: pentru depozitarea cărţilor, bibliotecilor, circurilor, de 

păstrare a fondurilor, muzeelor, expoziţiilor, galeriilor de artă, sălilor 

de concerte şi cinema, calculatoarelor electronice, magazinelor, 

clădirilor administrative, hotelurilor, spitalelor. 

2 Încăperile de producţie din industria: lemnului, textilă, textilă-

galanterie, tutunului, încălţămintei, pielii, blănurilor, celulozei-hîrtiei 

şi poligrafică; încăperile de vopsire, impregnare, zugrăvire, 

preparare a amestecurilor, degresare, conservare şi disconservare, 

spălare a pieselor cu utilizarea lichidelor uşor inflamabile şi 

combustibile (LUI, LC), de producere la vatei, materialelor 

artificiale şi peliculare, confecţiilor, producţiilor cu utilizarea 

cauciucului şi produselor tehnice din cauciuc, întreprinderilor pentru 

deservirea autovehiculelor, garajelor şi parcărilor, încăperile de 

categoria B3 (cu sarcina termică 181-1400 MJ·m
-2

). 

3 încăperile de producţie a produselor tehnice din cauciuc. 

4.1 Încăperile de producţie a fibrelor combustibile naturale şi sintetice, 

camerele de vopsire şi uscare, sectoarele deschise de vopsire şi 

uscare; de preparare a vopselelor, lacurilor, adezivilor cu utilizarea 

LUI şi LC, încăperile de categoria B2 (cu sarcina termică           

1400-2200 MJ·m
-2

).                                       
: 

4.2 Sălile de maşini ale staţiilor de compresoare, staţiilor de regenerare, 

hidrogenerare, extracţie şi încăperile altor producţii care prelucrează 

gaze combustibile, benzina, alcooli, eteri şi alte LUI şi LC, 

încăperile de categoria Bl (cu sarcina termică peste 2200 MJ·m
-2

). 

5 Depozitele de materiale incombustibile în ambalaj combustibil. 

Depozitele de materiale slab şi moderat combustibile. 

6 Depozitele de materiale combustibile solide, inclusiv cauciucul, 

produsele tehnice din cauciuc, răşini. 

7 Depozitele de lacuri, vopsele, LUI şi LC. 
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NOTE 

1. Grupele de încăperi sînt determinate după destinaţia lor funcţională. În 

cazul în care nu este posibil de ales producţii similare, grupa se determină 

după categoria de pericol a încăperii. 

2. Categoriile încăperilor şi sarcina termică se determină conform            

NCM E.03.04-2004. 

3. În lipsa datelor necesare se admite determinarea sarcinii termice în 

corespundere cu capitolul 20. 

4. Parametrii instalaţiilor de stingere a incendiilor cu apă şi spumă pentru 

încăperile de depozitare, încorporate în clădiri, ale căror încăperi se referă 

la grupa 1, se determină conform grupei de încăperi 2. 

 

 

18 METODA DE CALCUL AL INSTALAŢIILOR DE STINGERE A 

INCENDIILOR CU APĂ ŞI SPUMĂ GREA ŞI MEDIE 

18.1 Datele iniţiale pentru calculul instalaţiilor reprezintă parametrii indicaţi la 

5.2. 

18.2 În zona de recepţie, ambalare şi expediere a încărcăturilor din încăperile 

depozitelor cu depozitarea pe stelaje înalte la înălţimea încăperii de 10÷20 m 

valorile intensităţii şi ale ariei pentru calcularea debitului de apă, soluţiei 

spumante pentru grupele 5, 6 şi 7, indicate la 5.2, trebuie să fie majorate 

adoptînd cîte 10 % pentru fiecare 2 m de înălţime. 

18.3 Diametrele conductelor instalaţiilor se determină prin calcul hidraulic, 

totodată viteza apei şi a soluţiei în conducte trebuie să fie de maximum 10 m/s. 

 

Diametrele conductelor de aspiraţie ale instalaţiilor se determină prin calcul 

hidraulic, totodată viteza apei în conducte trebuie să fie de maximum 2,8 m/s. 

18.4 Calculul hidraulic al conductelor se efectuează în cazul în care alimentarea 

cu apă a instalaţiilor se efectuează numai de la sursa de alimentare principală. 

18.5 Presiunea la blocul de comandă trebuie să fie de maximum 1,0 MPa. 
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18.6 Debitul de apă şi soluţie spumantă de calcul Qd, l·s
-1

, prin cap (generator) 

se determină cu formula: 

 

Qd=K H , (1) 

 

în care:     k - coeficientul de debit al capului (generatorului), adoptat conform 

documentaţiei tehnice pentru produs; 

H - înălţimea de presiune amonte (înaintea) de cap (generator), m 

H20. 

 

18.7 Înălţimea de presiune liberă minimă pentru capete (sprinkler, drencer) cu 

diametrul convenţional al orificiului de ieşire: 

dc = 8 .... 12 mm - 5 m H20;  

dc = 15 ... 20 mm – 10 m H2O. 

18.8 Înălţimea de presiune maximă admisibilă pentru capete (sprinkler, 

drencer)-100 mH20.  

18.9 Debitul de apă şi de soluţie spumantă se determină prin înmulţirea 

intensităţii normate de stropire cu aria pentru calculul debitului de apă şi de 

soluţie spumantă, conform tabelelor 1-3. 

18.10 Debitul de apă pentru hidranţii interiori de incendiu trebuie să se 

însumeze cu debitul de apă pentru instalaţia automată de stingere a incendiilor. 

18.11 Necesitatea de însumare a debitelor de apă şi de soluţie spumantă ale 

instalaţiilor sprinkler şi drencer se-determină de prevederile tehnologice. 
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Tabelul 10 
 
Ţevi 

Diametrul 
secţiunii 

convenţionale, 
mm 

Diametrul 

exterior, mm 

Grosimea 

peretelui, 

mm 

Valoarea k1 

Din oţel 

electrosudate 

(conform ГOCT 
10704-91) 

15 18 2,0 0,0755 

20 25 2,0 0,75 

25 32 2,2 3,44 

32 40 2,2 13,97 

40 45 2,2 28,7 

50 57 2,5 110 

65 76 2,8 572 

80 89 2,8 1429 

100 108 2,8 4322 

100 108 3,0 4231 

100 114 2,8 5872 

100 114* 3,0* 5757 

125 133 3,2 13530 

125 133* 3,5* 13190 

125 140 3,2 18070 

150 152 3,2 28690 

150 159 3,2 36920 

150 159* 4,0* 34880 

200 219* 4,0* 209900 

250 273* 4,0* 711300 

300 325* 4,0* 1856000 

350 377* 5,0* 4062000 

Din oţel pentru 

apă 

şi gaze (conform 
ГOCT 3262-75) 

15 21,3 2,5 0,18 

20 26,8 2,5 0,926 

25 33,5 2,8 3,65 

32 42,3 2,8 16,5 

40 48,0 3,0 34,5 

50 60,0 3,0 135 

65 75,5 3,2 517 

80 88,5 3,5 1262 

90 101,0 3,5 2725 

100 114,0 4,0 5205 

125 140,0 4,0 16940 

150 165,0 4,0 43000 
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NOTĂ - Ţevile cu parametrii, marcate cu semnul *, se utilizează în reţelele 

exterioare de alimentare cu apă. 

18.12 Pierderile de înălţime de presiune pe sectorul de calcul al conductelor H1 

m, se determină cu formula: 

H1 = 
2Q

B
,                                                                 (2)   

în care:     Q - debitul de apă şi de soluţie spumantă pe sectorul de calcul al 

conductelor, l·s
-1

; 

                    B - caracteristica conductei, se determină cu formula: 

B = 1k

l
,                                                                   (3)  

în care:     k1 - coeficientul, adoptat conform tabelului 10; 

l - lungimea sectorului de calcul al conductei, m. 

18.13 Pierderile de înălţime de presiune în blocurile de comandă ale 

instalaţiilor H2, m, se determină cu formula: 

H2=e·Q
2
,                                (4) 

 

în care:   e - coeficientul de pierdere de înălţime de presiune în blocul de 

comandă, se adoptă conform documentaţiei tehnice pentru supape;  

                  Q - debitul de apă şi de soluţie spumantă de calcul prin blocurile de 

comandă, l·s
-1

. 

18.14 Volumul de soluţie spumantă V1, m
3
, la stingerea volumică a 

incendiului, se determină cu formula: 

V1 = 2

3

k V

k
,                                                                 (5) 

 

în care:        k2 - coeficientul de distrugere a spumei, se adoptă conform 

tabelului 11; 

                 V- volumul geometric al încăperii de protejat, m
3
;  

                          k3 - coeficient de înfoiere a spumei. 



NCM E.03.05-2004 pag. 82 
 

 

Tabelul 11 

Materialele 

combustibile ale 

producţiei de protejat 

Coeficientul de 

distrugere a spumei, k2 

Durata de funcţionare a 

instalaţiei, τ, min 

Solide 3 25 

Lichide 4 15 

18.15 Numărul generatoarelor de spumă care funcţionează simultan n1 se 

determină cu formula: 

 

n1 = 1

d

V

Q
 ,         (6) 

în care:     Qd - debitul a unui singur generator de soluţie spumantă, m
3
·min

-1
; 

τ - durata de funcţionare a instalaţiei de spumă (cu coeficientul mediu 

de înfoiere), min, conform tabelului 11. 

 

18.16 Durata de lucru a hidranţilor interiori de incendiu, utilaţi cu ţevi 

manuale de refulare a apei sau a spumei şi racordaţi la conductele de alimentare 

ale instalaţiei sprinkler, se adoptă egală cu timpul de funcţionare a instalaţiei 

sprinkler. Durata de funcţionare a hidranţilor interiori cu ţevi de incendiu pentru 

spumă, alimentaţi de la racorduri independente, se adoptă egală cu 1h. 

 

19 METODA DE CALCUL AL PARAMETRILOR INSTALAŢIILOR DE 

STINGERE A INCENDIILOR CU SPUMĂ UŞOARĂ* 

19.1 Se determină volumul de calcul V (m
3
) al încăperii de protejat sau volumul 

de stingere locală a incendiului. Ca volum de calcul al încăperii se adoptă 

volumul geometric interior al ei, cu excepţia valorii volumului elementelor de 

construcţii pline (impermeabile) incombustibile (coloane, grinzi, fundaţii etc). 

19.2 Se alege tipul şi marca generatorului de spumă uşoară şi se stabileşte 

debitul lui de spumă q (dm
3
·min

-1
). 

 

                                                 

* spumă cu coeficientul de înfoiere mare 
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19.3 Se determină numărul de generatoare de calcul de spumă uşoară cu 

formula: 

 n = 
310V

q K
 ,                                                    (7) 

în care:     α - coeficientul de distrugere volumică a spumei; 

τ - timpul maxim de umplere cu spumă a volumului încăperii de 

protejat, min; 

K - coeficient de înfoiere a spumei. 

Pentru încăperile cu înălţimea peste 7,5 m α = 5, pentru încăperile cu înălţimea 

sub 7,5 m α = 3. Timpul maxim de umplere cu spumă a volumului încăperii de 

protejat se adoptă de maximum 10 min. 

19.4 Se determină debitul de soluţie spumantă al sistemului, m
3
·s

-1
 cu formula: 

Q = 
360 10

n q
 ,                                                      (8) 

19.5 Din documentaţia tehnică pentru spumant se stabileşte concentraţia 

volumică de spumant în soluţie, c (%). 

19.6 Se determină volumul de calcul al spumantului, m
-3

 cu formula: 

Vsp = c · Q · τ · 210  · 60 ,                                        (9) 

 

20     DETERMINAREA SARCINII TERMICE 
 

20.1  Sarcina termică P, MJ·m
-2

 , se calculează cu formula: 

P = Pn + Ps ,                                                           (10) 

în care:     Pn - sarcina termică temporară (medie), MJ·m
-2

; 

                 Ps - sarcina termică permanentă (medie), MJ·m
-2

. 

 

 

 

 

 

 



NCM E.03.05-2004 pag. 84 
 

20.2 În sarcina termică temporară se includ substanţele şi materialele, 

manipulate în producţii, inclusiv utilajele tehnologice şi tehnico-sanitare, izolaţia 

şi materialele care se află în depozitele pentru consum curent, mobilă etc, 

capabile să ardă. 

20.3 În sarcina termică permanentă se includ substanţele şi materialele care se 

află în elementele de construcţii, capabile să ardă, cu excepţia materialelor care 

se conţin în construcţiile de clasele K0 şi Kl. 

20.4 Sarcinile termice temporare şi permanente se calculează cu formulele: 

Pt = 1

j

i i

i

M M

S
 ,                                                     (11) 

Pp = 1

R

i i

i

M M

S
 ,                                                     (12) 

 

în care:     Mi - masa substanţelor şi materialelor i, kg; 

Hi - cantitatea de căldură degajată la arderea 1 kg de substanţă sau 

materiale i, MJ·m
-2

; 

S - aria clădirilor şi instalaţiilor sau a părţilor lor, m
2
; 

j - numărul tipurilor de substanţe şi materiale ale sarcinii termice 

temporare; 

R - numărul tipurilor de substanţe şi materiale ale sarcinii termice 

permanente. 

 

21 DATE INIŢIALE PENTRU CALCULUL MASEI SUBSTANŢELOR 

GAZOASE DE STINGERE A INCENDIILOR 

21.1 Concentraţia volumică normată volumetrică de stingere a incendiului 

pentru azot în stare gazoasă (N2). 

Masa volumică (densitatea) a gazului la P= 101,3 kPa şi T=20 °C constituie 1,17 

kg·m
-3

. 
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Tabelul 12 

Denumirea materialului 

combustibil 

Standarde Concentraţia volumică 

normată de stingere a 

incendiilor, % (vol) 

H - heptan ГOCT 25823-83 34,6 

Etanol  36,0 

Benzină A-76  33,8 

Lubrifiant  27,8 

21.2 Concentraţia volumică normată de stingere a incendiului pentru argon în 

stare gazoasă (Ar). 

Densitatea gazului la P = 101,3 kPa şi T = 20 °C constituie 1,66 kg·m
-3

. 

 Tabelul 13 

Denumirea materialului 

combustibil 

Standarde Concentraţia volumică 

normată de stingere a 

incendiilor, % (vol) 

H - heptan ГOCT 25823-83 39,0 

Etanol  46,8 

Benzină A-76  44,3 

Lubrifiant  36,1 

21.3 Concentraţia volumică normată de stingere cu dioxid de carbon (C02). 

Densitatea vaporilor la P = 101,3 kPa şi T = 20 °C constituie 1,88 kg·m
-3

. 

Tabelul 14 

Denumirea materialului 
combustibil 

Standarde Concentraţia volumică 
normată de stingere a 
incendiilor, % (vol) 

H - heptan ГOCT 25823-83 34,9 

Alcool etilic ГOCT 18300-87 35,7 

Acetonă tehnică ГOCT 2768-84 33,7 

Toluen ГOCT 5789-78 30,9 

Alcool izobutilic ГOCT 6016-77 33,2 

Petrol lampant KO-25 TУ 38401-58-10-90 32,6 

Solvent 646 ГOCT 18188-72 32,1 

 

21.4 Concentraţia volumică normată de stingere a incendiilor pentru 

hexafluorură de sulf (SF6). 
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Densitatea vaporilor la P = 101,3 kPa şi T = 20 °C constituie 6,474 kg·m
-3

. 

Tabelul 15  

Denumirea materialului 

combustibil 

Standarde Concentraţia volumică 

normată de stingere a 

incendiilor, % (voi) 

H - heptan ГOCT 25823-83 10,0 

Etanol ГOCT 18300-72 14,4 

Acetonă  10,8 

Ulei de transformatoare  7,2 

21.5  Concentraţia volumică normată de stingere a incendiilor pentru agentul 

frigorific 23 (CF3H). 

Densitatea vaporilor la P = 101,3 kPa şi T = 20 °C constituie 2,93 kg·m
-3

. 

Tabelul 16 

Denumirea materialului 

-   combustibil 

Standarde Concentraţia volumică 

normată de stingere a 

incendiilor, % (vol) 

H - heptan ГOCT 25823-83 14,6 

21.6 Concentraţia volumică normată de stingere a incendiilor pentru agentul 

frigorific 125 (C2F5H). 

Densitatea vaporilor la P = 101,3 kPa şi T = 20 °C constituie 5,208 kg·m
-3

. 

Tabelul 17 

Denumirea materialului 

combustibil 

Standarde Concentraţia volumică 

normată de stingere a 

incendiilor, % (vol) 

H - heptan ГOCT 25823-83 9,8 

Etanol ГOCT 18300-72 11,7 

Ulei de vid  9,5 

 

21.7 Concentraţia volumică normată de stingere a incendiilor pentru agentul 

frigorific 218 (C3F8). 

Densitatea vaporilor la P = 101,3 kPa şi T = 20 °C constituie 7,85 kg·m
-3

. 
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Tabelul 18 

Denumirea materialului 

combustibil 

Standarde Concentraţia volumică 

normată de stingere a 

incendiilor, % (vol) 

H - heptan ГOCT 25823-83 7,2 

Toluen  5,4 

Benzină A-76  6,7 

Solvent 647  6,1 

21.8 Concentraţia volumică normată de stingere a incendiilor pentru agentul 

frigorific 227ea (C3F7H). 

Densitatea vaporilor la P = 101,3 kPa şi T = 20 °C constituie 7,28 kg·m
-3

. 

Tabelul 19 

Denumirea materialului 

combustibil 

Standarde Concentraţia volumică 

normată e stingere a 

incendiilor, % (vol) 

H - heptan ГOCT 25823-83 7,2 

Toluen  6,0 

Benzină A-76  7,3 

Solvent 647  7,3 

 

21.9  Concentraţia volumică normată de stingere a incendiilor pentru agentul 

frigorific 318 u (C4F8u). 

Densitatea vaporilor la P = 101,3 kPa şi T = 20 °C constituie 8,438 kg·m
-3

. 

Tabelul 20 

Denumirea materialului 

combustibil 

Standarde Concentraţia volumică 

normată de stingere a 

incendiilor, % (vol) 

H - heptan ГOCT 25823-83 7,8 

Etanol ГOCT 18300-72 7,8 

Acetonă  7,2 

Petrol lampant  7,2 

Toluen  5,5 

 

21.10 Concentraţia volumică normată de stingere a incendiilor pentru 

compoziţia gazoasă „Inergen” (azot N2 – 52 % (vol.); Argon (Ar) – 40 % (vol.); 

dioxid de carbon (C02) – 8 % (vol.)). 
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Tabelul 21 
Denumirea materialului 

combustibil 
Standarde Concentraţia volumică 

normată de stingere a 
incendiilor, % (vol) 

H - heptan ГOCT 25823-83 36,5 

Etanol ГOCT 18300-72 36,0 

Lubrifiant  28,3 

Acetonă tehnică ГOCT 2768-84 37,2 

 

NOTĂ  -  Concentraţia volumică normată de stingere a incendiilor a substanţelor 
gazoase, indicate în tabele, pentru stingerea incendiilor de clasa A2 
trebuie adoptată egală cu concentraţia volumică normată pentru 
stingerea H - heptanului. 

 

21.11 Coeficientul de corecţie, care ţine cont de înălţimea amplasării 
obiectivului de protejat faţă de nivelul mării. 

 

Tabelul 22 

Înălţimea, m Coeficientul de corecţie, K3 

0,0 1,00 

300 0,96 

600 0,93 

900 0,89 

1200 0,86 

1500 0,82 

1800 0,78 

2100 0,75 

 

21.12 Valorile parametrilor de neetanşeitate în funcţie de volumul încăperii de 

protejat. 
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Tabelul 23 

Parametrul de neetanşeitate, 

maximum, m
-1 

Volumul încăperii de protejat, m
3 

0,044 pînă la 10 

0033 de la 10 pînă la 20 

0,028 de la 20 pînă la 30 

0,022 de la 30 pînă la 50 

0,018 de la 50 pînă la 75 

0,016 de la 75 pînă la 100 

0,014 de la 100 pînă la 150 

0,012 de la 150 pînă la 200 

0,011 de la 200 pînă la 250 

0,010 de la 250 pînă la 300 

0,009 de la 300 pînă la 400 

0,008 de la 400 pînă la 500 

0,007 de la 500 pînă la 750 

0,006 de la 750 pînă la 1000 

0,005 de la 1000 pînă la 1500 

0,0045 de la 1500 pînă la 2000 

0,0040 de la 2000 pînă la 2500 

0,0037 de la 2500 pînă la 3000 

0,0033 de la 3000 pînă la 4000 

0,0030 de la 4000 pînă la 5000 

0,0025 de la 5000 pînă la 7500 

0,0022 de la 7500 pînă la 10000 

0,001 Peste 10000 m
3
 (numai pentru IASG) 

 

22 METODA DE CALCUL AL MASEI DE SUBSTANŢĂ 

STINGĂTOARE GAZOASĂ PENTRU INSTALAŢII DE STINGERE A 

INCENDIILOR CU GAZE LA STINGEREA VOLUMICĂ 

 

22.1 Masa de calcul a substanţelor gazoase de stingere a incendiilor (SGSI) Mg, 

care trebuie să se păstreze în instalaţie, se determină cu formula: 

Mg = K1 [Mcal + Mcon + Mb·n] ,           (13) 

în care:     Mcal - masa SGSI, destinată pentru crearea în volumul încăperii a  
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concentraţiei de stingere a incendiului în lipsa ventilaţiei 

artificiale a aerului, se determină cu formulele: 

pentru SGSI - gaze lichefiate, cu excepţia bioxidului de carbon: 

Mcal = Vcal · ρ1 · (1 + K2) · 
100

N

N

C

C
,                              (14) 

pentru SGSI - gaze comprimate şi bioxid de carbon: 

Mcal = Vcal · ρ1 · (1 + K2) ·ln 
100

N

N

C

C
,                              (14) 

în care:           Vcal – volumul de calcul al încăperii de protejat, m
3
. 

În volumul de calcul al încăperii se include volumul ei geometric interior, 

inclusiv volumul sistemelor de ventilare, de condiţionare, de încălzire cu aer 

(pînă la supapele sau clapetele ermetice). Volumul utilajelor aflate în încăperi, 

din volumul încăperii de protejat nu se exclude, cu excepţia volumului 

elementelor pline (impermeabile) de construcţii (coloane, grinzi, fundaţii sub 

utilaj etc); 

K1 - coeficientul, care ţine cont de scurgerea SGSI din recipiente;  

K2 - coeficientul, care ţine cont de pierderile de SGSI prin golurile 

încăperii; 

ρ1 - densitatea SGSI, ţinînd cont de înălţimea încăperii de protejat faţă de 

nivelul mării pentru temperatura minimă din încăpere TM, kg·m
-3

, se 

determină cu formula: 

ρ1 = ρ0 · 
0

M

T

T
 ·K3       (16) 

în care:   ρ0 - densitatea vaporilor de SGSI la temperatura T0 = 293 K     

(20 °C) şi presiunea atmosferică 101,3 kPa;  

TM - temperatura minimă a aerului din încăperea de protejat, K; 

K3 - coeficientul de corecţie, care tine cont de înălţimea 

amplasării obiectivului faţă de nivelul mării, ale cărui valori 

sînt indicate în tabelul 22;  

CN - concentraţia volumică normată, % (vol.). 
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Valorile concentraţiilor normate de stingere a incendiului CN sînt indicate în 

capitolul 21. 

Masa restului de SGSI în conducte Mcon kg, se determină cu formula: 

Mcon = Vmp · ρSGSI ,                                                 (17) 

în care:      Vcon - volumul tuturor conductelor instalaţiei, m ; 

ρSGSI  - densitatea restului de SGSI la presiunea, existentă în conductă 

după terminarea scurgerii masei de SGSI (Mcal) în încăperea de 

protejat; 

Mb· n - rezultatul înmulţirii restului de SGSI din modulul bateriei 

(Mb), care se adoptă conform documentaţiei tehnice pentru modul, 

kg, cu cantitatea de module din instalaţie - n. 

 

NOTĂ - Pentru substanţele lichide combustibile, care nu sînt indicate în 

capitolul 21, concentraţia volumică normată de stingere a incendiilor 

se determină din rezultatul înmulţirii concentraţiei volumice minime 

de stingere a incendiilor cu coeficientul de siguranţă 1,2 pentru toate 

SGSI, cu excepţia dioxidului de carbon, pentru acesta din urmă 

coeficientul de siguranţă este egal cu 1,7. 

22.2 Metoda de calcul al concentraţiei volumice minime de stingere a 

incendiilor este indicată într-un normativ special. 

22.3 Coeficienţii din formula 13 se determină: 

coeficientul care ţine cont de scurgerea gazului din recipiente: 

K1 = l,05 

coeficientul care ţine cont de pierderile SGSI prin golurile încăperii: 

K2 = P · δ · τdeb · H  ,                                         (18) 

în care:     P - parametru care ţine cont de amplasarea golurilor pe înălţimea 

încăperii de protejat, m
0,5

·s
-1

. 

22.4 Valorile numerice ale parametrului  P se aleg în următorul mod:  

P = 0,65 - la amplasarea golurilor simultan în zona de jos (0÷0,2)H şi în zona  

de sus a încăperii (0,8÷1,0)H sau simultan pe tavan şi pe pardoseala 
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încăperii, totodată ariile golurilor din zona de jos şi cea de sus sînt 

aproximativ egale şi constituie jumătate din aria totală a golurilor;  

P = 0,1   - la amplasarea golurilor numai în zona de sus (0,8÷l,0)H a încăperii de 

protejat (sau pe tavan); 

P = 0,25   - la amplasarea golurilor numai în zona de jos (0÷0,2)H a încăperii de 

protejat (sau pe pardoseală); 

P = 0,4  - la distribuirea aproximativ uniformă a ariei golurilor pe toată 

înălţimea încăperii de protejat şi în toate celelalte cazuri; 

δ = H

P

F

V
 - parametrul de neetanşeitate al încăperii, m

-1
, 

în care: 
HF - aria totală a golurilor, m

2
; 

H - înălţimea încăperii de protejat, m;  

τdeb - timpul normat de debitare a SGSI în încăperea de protejat, s. 

 

23 METODA DE CALCUL HIDRAULIC AL INSTALAŢIEI DE STIN-

GERE A INCENDIILOR CU DIOXID DE CARBON DE PRESIUNE 

JOASĂ 

23.1 Presiunea medie a dioxidului de carbon în rezervorul izotermic pm, MPa 

pe timpul de debitare, se determină cu formula: 

pm = 0,5 · (p1 + p2),           (19) 

în care:    p1 - presiunea în rezervor la păstrarea dioxidului de carbon MPa; 

p2 - presiunea în rezervor la sfîrşitul debitării cantităţii de dioxid de 

carbon de calcul, MPa, se determină din graficul nr. 1. 

23.2 Debitul mediu de dioxid de carbon Qm, kg·s
-1

, se determină cu formula: 

Qm = 
m

t
 ,                                                    (20) 

în care:     m - cantitatea de dioxid de carbon de calcul, kg; 

                  t - timpul normat de debitare a dioxidului de carbon, s. 
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23.3 Diametrul interior al conductei de alimentare (magistrală) di, m, se 

determină cu formula: 

di = 9,6 · 10
-3

 · [(k4)
-2

 · (Qm)
2
 · l1]

0,19                                                    
(21) 

în care:     k4- factor, se determină conform tabelului 24; 

// - lungimea conductei de alimentare (magistrală) conform 

proiectului, m. 

Tabelul 24 

pm, MPa 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 

Factor k4 0,68 0,79 0,85 0,92 1,0 1,09 

23.4 Presiunea medie în conducta de alimentare (magistrală) în punctul de 

intrare al ei în încăperea de protejat se calculează cu formula: 

p3(p4) = 2 + 0,568 · ln

211

2

5.25 2

4

2 10
1

m

i

Q l

d k
                             (22) 

în care:     l2 - lungimea echivalentă a conductelor de la rezervorul izotermic 

pînă la punctul în care se determină presiunea, m: 

l2 = l1 + 69 · 1.25

id  · 1                                                 (23) 

în care:  1 - suma coeficienţilor de rezistenţă a părţilor fasonate ale conductelor. 

23.5  Presiunea medie constituie: 

'

mp = 0,5 (p3 + p4) ,                                                 (24) 

în care:  p3 - presiunea în punctul de intrare a conductei de alimentare 

(magistrală) în încăperea de protejat, MPa; 

p4 - presiunea la capătul conductei de alimentare (magistrală), MPa. 

 23.6  Debitul mediu prin ajutajul Q
1

m, kg·s
-1

, se determină cu formula: 

Q
1

m = 4.1 · 10
3 
· μ · k5 · A3 · 

1exp 1.76 p  ,                         (25) 
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în care:     μ - coeficientul de debit prin ajutaj : 

A3 - aria orificiului de ieşire al ajutajului, m; 

k5 - coeficientul determinat cu formula: 

k5 = 0,93 + 
1

0,93

1,025 0,5 mp
,                                          (26)  

23.7 Numărul ajutajelor ξ1 se determină cu formula: 

ξ1 = Qm/Q
1

m ,                                                             (27) 

23.8 Diametrul interior al conductei de distribuţie di, m, se calculează din 

condiţiile: 

                                       di ≥ 1,4 · d · 1  

în care: d- diametrul orificiului de ieşire al ajutajului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul 1: determinarea presiunii în rezervorul izotermic la sfîrşitul 

debitării cantităţii de dioxid de carbon de calcul. 
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NOTĂ     -    Masa relativă de dioxid de carbon m4 se determină cu formula: 

m4 = 5

5

m m

m
 ,                                                              (28) 

în care:     m5- masa iniţială de dioxid de carbon, kg. 

 

24 METODA DE CALCUL AL ARIEI GOLULUI PENTRU 

REDUCEREA SUPRAPRESIUNII DIN ÎNCĂPERILE DE PROTEJAT 

CU INSTALAŢII AUTOMATE DE STINGERE A INCENDIILOR CU 

GAZE 

 

24.1 Aria golului pentru reducerea suprapresiunii Fd, m
2
, se determină cu 

formula: 

Fd  ≥ 2 3

0.2857
1 1

6 lim
0.7

7 10 1

cal aer

deb
a

a

a

K K M
F

K P P
P

P

 ,             (29) 

în care:    limP - suprapresiunea limită admisibilă, care se determină din condiţiile 

de păstrare a rezistenţei elementelor de construcţii ale încăperii de 

protejat sau a utilajelor amplasate în ea, MPa;  

Pa - presiunea atmosferică, MPa; 

ρaer - densitatea aerului în condiţiile de exploatare a încăperii de 

protejat, kg·m
-3

; 

K2 - coeficientul de siguranţă, se adoptă egal cu 1,2; 

K3 - coeficientul care ţine cont de variaţia presiunii la debitarea 

gazului; 

τdeb - timpul de debitare a SGSI, se determină prin calcul hidraulic, s; 

F - aria golurilor permanent deschise (cu excepţia golului de 

reducere a presiunii) în elementele de închidere ale încăperii, m
2
.  

24.2 Valorile mărimilor Mcal, K1, ρ1 se determină conform capitolului 22.  

Pentru SGSI - gaze lichefiate coeficientul K3=1. 
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Pentru SGSI - gaze comprimate coeficientul K3 se adoptă egal cu: 

pentru azot - 2,4  

pentru argon - 2,66  

pentru compoziţia „Inergen” - 2,44. 

24.3 În cazul în care valoarea părţii din dreapta a inegalităţii este mai mică sau 

egală cu zero, golul (dispozitivul) pentru reducerea suprapresiunii nu se prevede. 

NOTĂ - Valoarea ariei golului este calculată fără a ţine cont de acţiunea de 

răcire a SGSI - a gazului lichefiat, care poate duce la reducerea ariei 

golului. 

 

25 PREVEDERI COMUNE PENTRU CALCULUL INSTALAŢIILOR DE 

STINGERE A INCENDIILOR CU PULBERI DE TIP MODUL 

25.1 Datele iniţiale pentru calcul şi proiectare a instalaţiilor sînt: dimensiunile 

geometrice ale încăperii (volumul, aria elementelor de închidere, înălţimea); 

aria golurilor deschise în elementele de închidere; 

temperatura de lucru, presiunea şi umiditatea în încăperea de protejat; 

lista substanţelor şi materialelor din încăpere, indicatorii de pericol de incendiu 

ai lor, clasa de incendiu conform ГOCT 27331; 

tipul, valoarea şi schema de repartizare a sarcinii termice; 

prezenţa şi caracteristica sistemelor de ventilare, de condiţionare a aerului, de 

încălzire cu aer; 

caracteristica şi dispunerea (repartizarea) utilajelor tehnologice; 

categoria încăperilor conform NCM E.03.04 şi clasele zonelor conform NMIE; 

prezenţa persoanelor şi căile de evacuare a lor; 

documentaţia tehnică pentru module. 
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25.2 Calculul instalaţiei prevede determinarea: 

numărului de module destinate stingerii incendiului; 

timpului de evacuare a personalului, dacă este prezent;  

timpului de funcţionare a instalaţiei; 

rezervelor necesare de pulbere, module, piese, echipamente, componente; 

tipurilor şi numărului necesar de detectoare (după caz) pentru asigurarea 

declanşării instalaţiei, dispozitivelor de semnalizare-pornire şi a surselor de 

alimentare pentru declanşarea instalaţiei (pentru cazurile indicate în 9.5). 

 

Metoda de calcul al numărului de module pentru 

instalaţiile de stingere a incendiilor de tip modul 

25.3 Stingerea volumului de protejat 

a) Stingerea întregului volum de protejat 

Numărul de module pentru protecţia volumului încăperii se determină cu 

formula: 

N =
p

N

V

V
 · k1 · k2 · k3 · k4  ,       (30) 

în care:     N - numărul modulelor necesare pentru protecţia încăperii, buc; 

Vp- volumul încăperii de protejat, m
3
; 

VN - volumul protejat de un singur modul de tipul ales, se determină 

conform documentaţiei tehnice (în continuare - documentaţie) pentru 

modul, m
3
 (luînd în considerare geometria de pulverizare - forma şi 

dimensiunile volumului de protejat, solicitate de fabricant); 

k1 = 1 … 1,2 - coeficient de pulverizare neuniformă a pulberii. La 

amplasarea ajutajelor de pulverizare la marginea înălţimii maxime 

admisibile (conform documentaţiei pentru modul) ki =1,2 sau se 

determină conform documentaţiei pentru modul; k2 - coeficient de 

siguranţă, care ţine cont de ecranarea focarului posibil de aprindere 

şi care depinde de raportul dintre aria ecranată de utilaj Secr, şi aria de 
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 protejat Sp şi se determină cu formula k2 = 1 + 1,33 ecr

p

S

S
 pentru 

ecr

p

S

S
 ≤ 0,15, Secr - aria de ecranare, se determină ca aria unei părţi din 

sectorul de protejat, unde este posibilă formarea focarului de 

aprindere, spre care mişcarea pulberii de la ajutajul-pulverizator, pe 

linie dreaptă, este ecranată de elementele de construcţii etanşe la 

pulbere. 

Pentru ecr

p

S

S
 > 0,15 se recomandă montarea modulelor suplimentare 

nemijlocit în zona ecranată sau într-o poziţie care să înlăture 

ecranarea; la îndeplinirea acestei condiţii K2 se adoptă egal cu 1;  

k3 - coeficient care ţine cont de variaţia eficienţei de stingere a 

pulberii utilizate în raport cu substanţa combustibilă din zona de 

protejat în comparaţie cu benzina A-76. Se determină conform 

tabelului 25. În lipsa datelor necesare se determină experimental 

conform metodelor speciale. 

k4 - coeficient care ţine cont de gradul de neetanşeitate a încăperii, 

 k4 = 1 +B · Fne, în care: Fne = F/Finc - şi reprezintă raportul dintre 

aria totală de neetanşeitate (a golurilor, crăpăturilor) F şi aria totală a 

încăperii Fînc, coeficientul B se determină conform graficului nr.2. 

Fj - aria de neetanşeitate din partea de jos a 
încăperii; 

Fs - aria de neetanşeitate din partea de sus a 
încăperii; 

F - aria totală de neetanşeitate (a golurilor, 
crăpăturilor). 

 
 

Graficul 2: determinarea coeficientului 

B la calculul coeficientului K4 

 

Pentru instalaţiile de stingere a incendiilor prin impulsuri coeficientul B se 

determină conform documentaţiei pentru modul. 

b) stingerea volumică locală a incendiului 
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Calculul se efectuează similar cu cel pentru stingerea volumică totală, luînd în 

considerare prevederile de la 9.12÷9.14. Volumul local Vloc, protejat de un 

singur modul, se determină conform documentaţiei pentru modul (luînd în 

considerare geometria de pulverizare - forma şi dimensiunile volumului local de 

protejat, specificate de fabricant), iar volum de protejat Vp se consideră volumul 

obiectivului, majorat cu 15 %. 

La stingerea volumică locală se adoptă k4=1,3, se admite adoptarea şi a altor 

valori ale k4, indicate în documentaţia pentru modul. 

 

25.4 Stingerea superficială(pe suprafaţă) a incendiului 

a) stingerea superficială totală 

Numărul modulelor necesare pentru stingerea superficială totală a incendiului în 

încăperea de protejat, se determină cu formula: 

N = 
p

N

S

S
 · k1 · k2 · k3 · k4  ,                                    (31) 

în care: N - numărul modulelor, buc; 

Sp - aria încăperii de protejat limitată de elementele de închidere, 

pereţi, m
2
; 

SN - aria protejată de un singur modul, se determină conform 

documentaţiei pentru modul (luînd în considerare geometria de 

pulverizare - dimensiunile ariei de protejat, specificată de fabricant). 

Valorile coeficienţilor se determină conform 25.3a, valoarea coeficientului k4 se 

adoptă egală cu 1,2; se admite adoptarea şi a altor valori ale k4, indicate în 

documentaţia pentru modul. 

b) Stingerea superficială locală a incendiului 

Calculul se efectuează similar cu cel pentru stingere superficială, luînd în 

considerare prevederile de la 9.13, 9.14. Totodată se adoptă: 

SN - aria locală, protejată de un singur modul, se determină conform 

documentaţiei pentru modul (luînd în considerare geometria de pulverizare 

forma şi dimensiunile ariei locale de protejat, specificate de fabricant), iar aria 

de protejat Sp se determină ca aria obiectivului, majorată cu 10 %. 
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La stingerea superficială locală se adoptă k4 = l,3; se admite adoptarea şi a altor 

valori ale k4, indicate în documentaţia pentru modul sau argumentate în proiect. 

în calitate de Sloc se poate adopta aria de rangul maxim al focarului de clasa B, a 

cărui stingere se asigură de modulul specificat (se determină conform 

documentaţiei pentru modul, m
2
). 

 

NOTĂ -   În cazul în care la calcularea numărului de module, se obţine un 

număr fracţionar drept număr definitiv, se adoptă numărul întreg 

ordinal. 

La protecţia pe suprafaţă, luînd în considerare particularităţile 

constructive şi tehnologice ale obiectivului de protejat (cu 

argumentaţia în proiect), se admite pornirea modulelor după 

algoritmii care asigură protecţie pe zone. în acest caz drept zonă de 

protecţie se adoptă o parte din suprafaţa, separată prin soluţiile 

constructive (pereţi incombustibili, pereţi despărţitori incombustibili 

etc.) sau de proiectare (accese, treceri etc.). 

Totodată funcţionarea instalaţiei trebuie să asigure nerăspîndirea 

incendiului în afara zonei de protejat, determinate luînd în 

considerare gradul de inerţie al instalaţiei şi vitezele de răspîndire a 

incendiului (pentru tipul concret de material combustibil). 

Coeficientul de eficienţă comparativă a pulberii 

stingătoare k3 Ia stingerea diferitelor substanţe 

Tabelul 25 

Substanţa combustibilă Pulberi pentru 
stingerea 

incendiilor 
de clasa A, B, C 

Pulberi pentru 
stingerea incendiilor 

de clasa B, C 

Benzină A-76 1,0 0,9 

Combustibil diesel 0,9 0,8 

Ulei de transformatoare 0,8 0,8 

Benzen 1,1 1,0 

Izopropanol 1,2 1,1 

Lemn (materiale lemnoase) 1,0 (2,0) - 

Cauciuc 1,0(1,5) - 
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NOTĂ  - În tabel, în paranteze sînt indicate valorile coeficientului k3 pentru 

instalaţiile conform 9.5, 9.6 şi instalaţiile cu punerea manuală în 

funcţiune. 

 

26 METODA DE CALCUL AL INSTALAŢIILOR DE STINGERE A 

INCENDIILOR CU AEROSOL 

26.1  Calculul masei de încărcătură 

a) masa totală a încărcăturii formată din compoziţie aerosolică (CAS), necesară 

pentru lichidarea (stingerea) incendiului prin metoda volumică într-o încăpere 

cu volumul şi neetanşeitatea specificate, se determină cu formula: 

MCAS= K 1 · K 2 · K 3 · K 4 · q N · K ,   k g   ,                          (32) 

în care:     V -  volumul încăperii de protejat, m
3
; 

qN - capacitatea normativă de stingere a incendiului pentru materialul 

sau substanţa care se află în încăperea de protejat, pentru care 

valoarea este cea mai mare (mărimea trebuie să fie indicată în 

documentaţia tehnică pentru generator), kg· m
-3

;  

K1 - coeficient care ţine cont de neuniformitatea de distribuţie a 

aerosolului pe înălţimea încăperii; 

K2 - coeficient care ţine cont de influenţa neetanşeităţii încăperii de 

protejat; 

K3 - coeficient care ţine cont de particularităţile de stingere a 

cablurilor în perioada de exploatare în regim de avarie;  

K4 - coeficient care ţine cont de particularităţile de stingere a 

cablurilor la diferite orientări ale lor în spaţiu. 

b) coeficienţii din formula (32) se determină după cum urmează: 

Coeficientul K1 se adoptă egal cu:  

K1 =1,0 la înălţimea încăperii de maximum 3,0 m; 

K1=1,15 la înălţimea încăperii de la 3,0 pînă la 5,0 m; 

K1= 1,25 la înălţimea încăperii de la 5,0 pînă la 8,0 m; 

K1=l ,4 la înălţimea încăperii de la 8,0 pînă la 10 m. 

Coeficientul K1 se determină cu formula: 

K2=1 + U* · τ c    ,       (33) 
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în care: U* - valoarea intensităţii relative de debitare a aerosolului, 

determinată conform tabelului 28 la valori specificate ale 

parametrului de neetanşeitate δ şi ale parametrului de 

distribuţie a neetanşeităţii pe înălţimea încăperii de protejat ψ, 

s
-1

; 

τc - coeficient de corecţie dimensional, s. 

Valoarea lui τc se adoptă egală cu 6 s; 

δ - parametrul de neetanşeitate a încăperii de protejat se 

determină ca raportul dintre aria totală a golurilor permanent 

deschise F  şi volumul încăperii de protejat V; 

δ = 
F

V
 , m

-1
; ψ - parametrul de distribuţie a neetanşeităţii 

pe înălţimea încăperii de protejat, determinat ca raportul dintre 

aria golurilor permanent deschise, amplasate la partea de sus a 

încăperii de protejat Fs către aria totală a golurilor permanent 

deschise ale încăperii, ψ = sF

F
 ·100, %. 

Coeficientul K3 se adoptă egal cu:  

K3=l,5 - pentru instalaţiile de cabluri;  

K3=1,0 - pentru alte instalaţii. 

Coeficientul K4 se adoptă egal cu: 

K4=1,15 - la amplasarea axei longitudinale a instalaţiei de cabluri sub un unghi 

de peste 45° faţă de orizont (colectoare, tuneluri, coridoare verticale şi înclinate, 

pentru cabluri şi camere de derivaţie);  

K4 = 1,0 - în alte cazuri. 

c) la determinarea volumului de calcul al încăperii de protejat V volumul 

utilajului, amplasat în încăpere, nu se exclude din volumul total. 

d) în prezenţa datelor de la încercările în mărime naturală, în încăperea de 

protejat, pentru stingerea materialelor combustibile cu tipuri de generatoare 

concrete, efectuate prin metode coordonate de organele de supraveghere a 

măsurilor contra incendiilor, masa totală a încărcăturilor formate din 

compoziţii aerosolice (CAS) (pentru protecţia volumului dat al încăperii) 

poate fi determinată luînd în considerare rezultatele încercărilor indicate. 

 

26.2 Determinarea numărului total de generatoare necesar pentru instalaţie 
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a) numărul total de generatoare N trebuie să se determine din următoarea 

condiţie: 

suma maselor de încărcături CAS ale tuturor generatoarelor din 

componenţa instalaţiei, trebuie să fie nu mai mică decît masa totală de 

încărcături CAS, determinată cu formula (32): 

1

i N

gi CAS

i

m M  ,                                                        (34) 

în care:     mgi - masa încărcăturii unui singur generator, kg. 

b) la utilizarea în instalaţiile automate de stingere a incendiilor cu aerosol 

(IASIA) a generatoarelor de un singur tip, numărul total de generatoare se 

determină cu formula: 

N ≥ CAS

gi

M

m
 , buc                                                    (35) 

Valoarea fracţionară a N se rotunjeşte pînă la un număr întreg în direcţia 

majorării. 

d) se recomandă numărul total N de generatoare de corectat în direcţia majorării 

lui luînd în considerare probabilitatea de declanşare a generatoarelor utilizate 

pentru a asigura fiabilitatea instalaţiei, specificate de beneficiar. 

 

26.3 Determinarea algoritmului de pornire a generatoarelor 

a) pornirea generatoarelor poate să se efectueze simultan (într-o grupă) sau, cu 

scopul de a reduce suprapresiunea în încăpere, în mai multe grupe fără 

întrerupere în debitarea aerosolului de stingere a incendiului. 

Numărul de generatoare în grupă n se determină din condiţia respectării 

prevederilor de la b) şi c), pct.26.3. 

c) pe timpul de funcţionare a fiecărei grupe de generatoare intensitatea relativă 

de debitare a aerosolului trebuie să îndeplinească condiţia: 

U ≥ U*(vezi pct. 26.1b) 

 

în care:     U - intensitatea relativă de debitare a aerosolului (raportul dintre 

intensitatea de debitare a aerosolului de stingere a incendiului şi 
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capacitatea normată de stingere a aerosolului pentru tipul concret de 

generatoare, U=I/qn, s
-1

); I - intensitatea de debitare a aerosolului 

stingător în încăperea de protejat (raportul dintre masa totală a 

încărcăturii CAS în grupa de generatoare ale instalaţiei şi timpul de 

funcţionare a ei şi volumul încăperii de protejat, kg·m
-3

·s
-1

). 

c) suprapresiunea pe tot timpul de funcţionare a instalaţiei (a se vedea capitolul 

27) nu trebuie să depăşească presiunea maximă admisibilă în încăpere (luînd 

în considerare geamurile). 

Dacă prevederile de la b) şi c) nu e posibil de îndeplinit, atunci utilizarea 

instalaţiei de stingere a incendiului cu aerosol în cazul dat se interzice. 

Numărul de grupe de generatoare J  se determină din condiţia, că numărul 

total de grupe în instalaţie să nu fie mai mic de cel determinat la 26.2 (a; b; c). 

 

26.4 Determinarea parametrilor precizaţi ai instalaţiei 

a) parametrii instalaţiei, după determinarea numărului de grupe de generatoare J 

şi a numărului de generatoare în grupă n, trebuie supuşi precizării cu 

formulele: 

 

N* = 
1 1

j J i n

i

j i

n ≥ N ,                                               (36) 

M*CAS = 
1

i N

gi

i

m ≥ MCAS ,                                               (37) 

τ* IASIA = 
1

j J

grj

j

 ,                                               (38) 

în care: τ* IASIA - timpul de funcţionare a instalaţiei (intervalul de timp de la 

momentul emiterii semnalului de pornire a instalaţiei pînă la sfîrşitul 

funcţionării ultimului generator), s; 

τgrj - timpul de funcţionare a grupei de generatoare (intervalul de 

timp de la momentul emiterii semnalului de pornire a generatorului 

din grupa dată pînă la sfîrşitul funcţionării ultimului generator din 

grupa dată), s. 
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c) pentru a se evita depăşirea presiunii limită admisibile în încăpere trebuie 

efectuat un calcul de verificare a presiunii, la utilizarea instalaţiei cu 

parametri precizaţi pentru suprapresiune îri încăpere, în corespundere cu 

capitolul 27. Dacă presiunea, obţinută în urma calculului de verificare, 

depăşeşte presiunea limită admisibilă, atunci trebuie de majorat timpul de 

funcţionare a instalaţiei, prin mărirea numărului de grupe de generatoare J şi 

micşorarea corespunzătoare a numărului de generatoare în grupa n şi/sau prin 

utilizarea generatoarelor cu timp de funcţionare rnai îndelungat. Ulterior 

trebuie de efectuat calculul parametrilor precizaţi ai instalaţiei, începînd cu 

26.1 din capitolul 26. 

 

26.5 Determinarea rezervei de generatoare 

a) instalaţia, în afară de numărul de generatoare de caicul, trebuie să aibă o 

rezervă de 100 % (pentru fiecare tip de generatoare). 

b) în prezenţa la obiectiv a mai multor instalaţii de stingere a incendiilor cu 

aerosol rezerva de generatoare se prevede într-o cantitate suficientă, pentru 

restabilirea capacităţii de funcţionare a instalaţiei, declanşată în orice încăpere 

de protejat a obiectivului. 

c) generatoarele trebuie să se păstreze în depozitul obiectivului sau la depozitul 

organizaţiei care îndeplineşte deservirea tehnică a instalaţiei. 

 

27 METODA DE CALCUL AL SUPRAPRESIUNH LA REFULAREA 

AEROSOLULUI STINGĂTOR DE INCENDIU ÎN ÎNCĂPERE 

27.1 Calculul valorii suprapresiunii Pm la refularea aerosolului stingător de 

incendiu în încăperea etanşă (5=0) se determină cu formula: 

Pm = 
0.0265

1 exp 0.0114CAS IASIA

IASIA

Q M S

S V
 , kPa            (39) 

în care: Q - degajare de căldură specifică la funcţionarea generatoarelor 

(cantitatea de căldură degajată la funcţionarea generatoarelor în 

încăperea de protejat, raportată ia unitatea de masă CAS se indică în 

documentaţia tehnică pentru generator), J·kg
-1

; 
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S - aria totală a elementelor de închidere ale încăperii de protejat 

(aria totală a suprafeţelor pereţilor, pardoselii şi tavanului din 

încăperea de protejat), m
2
. 

27.2 Suprapresiunea din încăperile neetanşe se determină cu formula: 

Pm = k · A
n
  ,                                                    (40) 

în care: A – parametrul adimensional, care se descrie cu expresia 

A = 1,13 · 10
-8 

· 31 4.4 10 IASIAS Q I

V
 , 

k , n -  coeficienţii, care constituie: 

la 0,01 ≤ A ≤ 1,2   k = 20kPa, n = l,7; 

la     A > 12      k = 32 kPa, n=0,2.  

Dacă parametrul A < 0,01, calculul presiunii nu se efectuează şi se consideră că 

instalaţia satisface condiţia Pm < P. 

27.3 Valorile mărimilor MCAS , τIASIA. I, V ,  δ se determină conform capitolului 

26. 
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28 ALEGEREA TIPURILOR DE DETECTOARE DE INCENDIU ÎN FUNCŢIE DE 

DESTINAŢIA ÎNCĂPERII DE PROTEJAT ŞI DE TIPUL DE SARCINĂ TERMICĂ 

 

Tabelul 26 

Nr. 

crt. 

Lista încăperilor caracteristice producţiei, 

proceselor tehnologice 

Tipul de detector de 

incendiu 

1 2 3 

1. Clădirile de producţie: 

1.1. Cu fabricare şi depozitare: produse din 

lemn, răşini sintetice, fibre sintetice, materiale 

polimerice; produse textile, galanterie, 

confecţii, încălţăminte, piele, tutun, blănuri, 

hîrtie şi celuloză, celuloid, cauciuc şi produse 

din cauciuc; pelicule roentgenografice, 

cinematografice, fotografice, pe suport 

combustibil, bumbac. 

de fum, de căldură, 

de flacără 

 1.2. Lacuri, vopsele, solvenţi,, lichide uşor 

inflamabile şi combustibile, lubrifianţi, 

reactive chimice, băuturi alcoolice, alcooli. 

de căldură, de 

flacără 

 1.3. Metale alcaline, pulberi de metale. de flacără 

 1.4. Făina, nutreţuri combinate şi alte produse 

şi materiale cu degajarea de pulbere. 

de căldură, de 

flacără 

2. Cu fabricare: hîrtie, carton, tapete, produse 

animaliere şi avicole. 

de fum, de căldură, 

de flacără 

3. Cu depozitare: materiale incombustibile în 

ambalaj combustibil, materiale combustibile 

solide. 

de fum, de căldură,  

de flacără 

4. Încăperi cu păstrare şi utilizare a tehnicii de 

calcul, computerelor, radioaparaturii. Centrale 

automate telefonice. 

de fum 

5. Instalaţii speciale: 

5.1. Încăperi pentru pozarea cablurilor, pentru 

transformatoare şi dispozitive de distribuţie, 

pentru tablouri electrice. 

de fum, de căldură 

 5.2. Încăperi cu utilaje şi conducte prin care 

se pompează lichide şi uleiuri pentru 

încercările motoarelor cu ardere internă şi 

aparaturii pentru combustibil; umplerea 

buteliilor cu gaze combustibile. 

de căldură, de 

flacără 
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Tabelul 26 (continuare) 

nr. 
crt. 

Lista încăperilor caracteristice producţiei, 
proceselor tehnologice 

Tipul de detector de 
incendiu 

1 2 3 

6. încăperi   ale   întreprinderilor   de   deservire   
a automobilelor. 

de căldură de fum, 
de flacără 

7. Clădiri şi instalaţii cu destinaţie 
administrativă, socială şi publică: 
7.1. Săli de: spectacole, repetiţii, lecţii, lectură 
şi conferinţe; culoare, foaiere, garderobe, 
holuri, încăperi pentru păstrarea cărţilor, spaţii 
din dosul tavanelor suspendate. 

de fum 

 7.2. Încăperi pentru artişti, de costume, 
ateliere de restaurare, cinematografe, încăperi 
pentru aparatură, fotolaboratoare. 

de fum, de căldură, 
de flacără 

 7.3. Încăperi administrative şi de gospodărire, 
centre de calcul, centre de comandă, încăperi 
de locuit.                               

de fum, de căldură 

 7.4.Saloane de spital, încăperi ale 
întreprinderilor de comerţ, de alimentaţie 
publică, camere de serviciu, încăperi de locuit 
din hotele şi cămine. 

de fum, de căldură 

 7.5. Încăperi ale muzeelor şi expoziţiilor. de fum, de căldură, 
de flacără 
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29 LOCURILE DE MONTARE A DETECTOARELOR (BUTOANELOR) 

DE INCENDIU MANUALE ÎN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA 

CLĂDIRILOR ŞI ÎNCĂPERILOR 

 

Tabelul 27 

Nr. 

crt. 

Lista încăperilor caracteristice Locul de montare 

1. Clădiri,  instalaţii şi încăperi de 

producţie, (hale, depozite etc): 

1.1. Cu un singur etaj 

De-a lungul căilor de evacuare, în 

coridoare, la ieşirile din hale şi depozite 

 1.2. Cu multe etaje De-a lungul căilor de evacuare, în 

coridoare, la ieşirile din hale şi depozite, 

precum şi pe podestele scărilor la fiecare 

etaj 

2. Instalaţiile pentru cabluri 

(tuneluri, etaje etc.) 

La intrarea în tunel, pe etaj, la ieşirile de 

avarie din tunel, la ramificarea 

tunelurilor 

3. Clădirile cu destinaţie 

administrativă, socială şi publică 

În coridoare, holuri, vestibuluri, pe 

podestele scărilor, la ieşirile din clădiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30    INTENSITATEA RELATIVĂ DE REFULARE A AEROSOLULUI ÎN ÎNCĂPERE 

Tabelul 28 

Parametrul 

de 

neetanşei-

tate, 5, m
-1

 

Intensitatea relativă de refulare a aerosolului în încăpere, U*, s
-1

, la parametrul de distribuţie a neetanşeităţii pe 

înălţime încăperii de protejat,    % 

0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0,000 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 

0,001 0,0056 0,0061 0,0073 0,0098 0,0123 0,0149 0,0173 0,0177 0,0177 0,0148 0,0114 0,0091 

0,002 0,0063 0,0073 0,0096 0,0146 0,0195 0,0244 0,0291 0,0299 0,0299 0,0244 0,0176 0,0132 

0,003 0,0069 0,0084 0,0119 0,0193 0,0265 0,0337 0,0406 0,0416 0,0416 0,0336 0,0237 0.0172 

0,004 0,0076 0,0095 0,0142 0,0240 0,0334 0,0428 0,0516 0,0530 0,0530 0,0426 0,0297 0,0211 

0,005 0,0082 0,0106 0,0164 0,0286 0,0402 0,0516 0,0623 0,0639 0,0639 0,0513 0,0355 0,0250 

0,006 0,0089 0,0117 0,0187 0,0331 0,0468 0,0602 0,0726 0,0745 0,0745 0,0597 0,0413 0,0288 

0,007 0,0095 0,0128 0,0209 0,0376 0,0532 0,0685 0,0826 0,0847 0,0847 0,0679 0,0469 0,0326 

0,008 0,0101 0,0139 0,0231 0,0420 0,0596 0,0767 0,0923 0,0946 0,0946 0,0759 0,0523 0,0362 

0,009 0,0108 0,0150 0,0254 0,0463 0,0658 0,0846 0,1016 0,1042 0,1042 0,0837 0,0577 0,0399 

0,010 0,0114 0,0161 0,0275 0,0506 0,0719 0,0923 0,1107 0,1135 0,1135 0,0912 0,0630 0,0434 

0,011 0,0120 0,0172 0,0297 0,0549 0,0779 0,0999 0,1195 0,1224 0,1224 0,0985 0,0681 0,0470 

0,012 0,0127 0,0183 0,0319 0,0591 0,0838 0,1072 0,1281 0,1311 0.1311 0,1057 0,0732 0,0504 

0,013 0,0133 0,0194 0,0340 0,0632 0,0896 0,1144 0,1363 0,1396 0,1396 0,1126 0,0781 0,0538 

0,014 0,0139 0,0205 0,0362 0,0673 0,0952 0,1214 0,4444 0,1477 0,1477 0,1194 0,0830 0,0572 

0,015 0,0146 0,0216 0,0383 0,0713 0,1008 0,1282 0,1522 0,1557 0,1557 0,1260 0,0878 0,0605 

0,016 0,0152 0,0227 0,0404 0,0753 0,1062 0,1349 0,1598 0,1634 0,1634 0,1324 0,0924 0,0638 

0,017 0,0158 0,0237 0,0425 0,0792 0,1116 0,1414 0,1672 0,1709 0,1709 0,1386 0,0970 0,0670 

0.018 0,0165 0,0248 0,0446 0,0831 0,1169 0,1477 0,1744 0,1781 0,1781 0,1448 0,1015 0,0702 

0,019 0,0171 0,0259 0,0467 0,0870 0,1220 0,1540 0,1814 0,1852 0,1852 0,1507 0,1059 0,0733 

0,020 0,0177 0.0269 0,0487 0,0908 0,1271 0,1600 0,1882 0,1921 0,1921 0,1565 0,1103 0,0764 

0,021 0,0183 0,0280 0,0508 0,0945 0,1321 0,1660 0,1948 0,1988 0,1988 0,1622 0,1145 0,0794 

0,022 0,0190 0,0291 0,0528 0,0982 0,1370 0,1718 0,2012 0,2053 0,2053 0,1677 0,1187 0,0824 
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Tabelului 28 (continuare) 

 
Parametrul 

de 

neetanşei-

tate, 5, m
-1

 

Intensitatea relativă de refulare a aerosolului în încăpere, U*, s
-1

, la parametrul de distribuţie a neetanşeităţii 

pe înălţime încăperii de protejat,    % 

0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0,023 0,0196 0,0301 0,0549 0,1019 0,1418 0,1775 0,2075 0,2116 0,2116 0,1731 0.1228 0,0854 

0,024 0,0202 0,0312 0,0569 0,1055 0,1465 0,1830 0,2136 0,2178 0,2178 0,1784 0,1268 0,0883 

0,025 0,0208 0,0322 0,0589 0,1091 0,1512 0,1885 0,2196 0,2238 0,2238 0,1836 0,1308 0.0911 

0,026 0,0214 0,0333 0,0609 0,1126 0,1558 0,1938 0,2254 0,2297 0,2297 0,1886 0,1347 0,0940 

0,027 0,0221 0,0343 0,0629 0,1161 0,1603 0,1990 0,2311 0,2354 0,2354 0,1935 0,1385 0,0968 

0,028 0,0227 0,0354 0,0648 0,1195 0,1647 0,2041 0,2366 0,2410 0,2410 0,1984 0,1423 0,0995 

0,029 0,0233 0,0364 0,0668 0,1229 0,1691 0,2092 0,2420 0,2464 0,2464 0,2031 0.1459 0,1022 

0,030 0,0239 0,0375 0,0687 0,1263 0,1734 0,2141 0,2473 0,2517 0,2517 0,2077 0,1496 0,1049 

0,031 0,0245 0,0385 0,0707 0.1296 0,1776 0,2189 0,2525 0,2569 0.2569 0,2122. 0,1531 0,1075 

0,032 0,0251 0,0395 0,0726 0,1329 0,1817 0,2236 0,2575 0,2619 0,2619 0,2166 0,1567 0,1102 

0,033 0,0258 0.0406 0,0745 0,1362 0,1858 0,2282 0,2625 0,2669 0,2669 0,2210 0,1601 0.1127 

0,034 0,0264 0,0416 0,0764 0,1394 0,1898 0,2327 0,2673 0,2717 0,2717 0,2252 0,1635 0,1153 

0,035 0,0270 0,0426 0,0783 0,1426 0,1938 0,2372 0,2720 0,2764 0,2764 0.2294 0,1668 0,1178 

0,036 0,0276 0,0436 0,0802 0,1458 0,1977 0,2415 0,2766 0,2810 0,2810 0,2334 0,1701 0,1203 

0,037 0,0282 0,0446 0,0820 0,1489 0,2015 0,2458 0,2811 0,2855 0,2855 0,2374 0,1734 0,1227 

0,038 0,0288 0,0457 0,0839 0,1520 0,2053 0,2500 0,2855 0,2899 0,2899 0,2413 0,1766 0,1251 

0,039 0,0294 0,0467 0,0857 0,1550 0,2090 0,2541 0,2898 0,2943 0.2943 0,2451 0,1797 0,1275 

0,040 0,0300 0,0477 0,0876 0,1580 0,2127 0,2582 0,2940 0,2985 0,2985 0,2489 0,1828 0,1298 
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